Implementación del sistema de tele-medición mediante la aplicación de tecnología two way automatic communication system (TWACS) en el Sistema Eléctrico Combapata de Electro Sur Este S.A.A by Cahuana Yapo, Ruben Dario
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
FACULTAD DE INGENIERÍA: ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, 
INFORMÁTICA Y MECÁNICA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

³IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TELE-MEDICIÓN 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA TWO  WAY 
AUTOMATIC COMMUNICATION SYSTEM (TWACS) EN EL 
SISTEMA ELECTRICO COMBAPATA  DE ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A´ 

INFORME TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR AL 
TÍTULO DE INGENIERO ELECTRICISTA 
 
Presentado Por :  Br.  RUBEN DARIO CAHUANA YAPO 
Consejero  :  M.Sc. Ing. JOSE WILFREDO CALLASI QUISPE 
 
 
CUSCO ± PERU 
2020 
ii 
 
PRESENTACIÓN  
 
Señor Decano de la Facultad de Ingeniería: Eléctrica, Electrónica, Informática y 
Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Señores Docentes 
miembros del  Jurado, con la finalidad de optar al Título Profesional de Ingeniero 
Electricista, y en cumplimiento con las disposiciones del reglamento de grados y títulos 
presento ante ustedes el informe técnico titulado "IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE TELE-MEDICIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIA TWO  WAY AUTOMATIC COMMUNICATION SYSTEM 
(TWACS) EN EL SISTEMA ELECTRICO COMBAPATA  DE ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A". 
 
Rubén Darío Cahuana Yapo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
DEDICATORIA 
 
A mis padres Pablo y Margarita por el apoyo incondicional... 
A mi esposa Esther, por ser mi ayuda idónea, por su paciencia durante todo este 
proceso, por entenderme y por estar siempre a mi lado... 
A mis hijas Shany y Samira, por ser mi PRWLYDFLyQ« 
A mis hermanos Edwin y Yenny por sus muestras de apoyo. 
A todos los que fueron parte de este logro... 
 
Rubén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
Resumen  
El presente informe, desarrolla el proceso de implementación del sistema TWACS (Two 
Way Automatic communication Systems) en el sistema eléctrico de Combapata de 
Electro Sur Este. 
Así mismo en este documento se presenta el enfoque global de la utilización de la 
tecnología TWACS en redes de baja tensión y media tensión, como alternativa para el 
monitoreo, lectura remota, corte y reconexión, seguimiento de clientes, etc., y de esta 
manera mejorar la gestión del proceso comercial, la gestión de reducción de pérdidas y 
calidad de servicio eléctrico de la empresa de distribución y comercialización de energía 
eléctrica Electro Sur Este. 
El sistema TWACS utiliza las redes eléctricas de baja tensión y media tensión existentes 
como medio de comunicación, de este modo no se requiere la instalación de 
infraestructura adicional al existente, evitando una mayor inversión para la empresa 
prestadora del servicio eléctrico. 
Este informe a su vez desarrolla las tecnologías de tele medición que predominan en la 
actualidad enfocados al desarrollo de Smart Grid en redes de distribución del país y del 
mundo, se enfatizan las limitaciones, ventajas y comparación de esta tecnología, sus 
benH¿FLRV\ODVLPSOLFDFLRQHVTXHFRQOOHYDODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWDQXHYDDOWHUQDWLYD
en el sector eléctrico. 
Finalmente se realiza una evaluación económica de la implementación del sistema 
TWACS. 
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Abstrac 
This report develops the process of implementing the TWACS (Two Way Automatic 
communication Systems) system in the Electro Sur Este Combapata electrical system. 
Likewise, this document presents the global approach to the use of TWACS technology 
in low voltage and medium voltage networks, as an alternative for monitoring, remote 
reading, cutting and reconnection, customer tracking, etc., and in this way improve the 
management of the commercial process, the management of loss reduction and quality of 
electrical service of the distribution and commercialization of electricity company Electro 
Sur Este. 
The TWACS system uses the existing low voltage and medium voltage electrical 
networks as a means of communication, thus the installation of additional infrastructure 
to the existing one is not required, avoiding a greater investment for the company 
providing the electrical service. 
This report in turn develops the tele-measurement technologies that currently 
predominate focused on the development of Smart Grid in distribution networks in the 
country and the world, emphasizing the limitations, advantages and comparison of this 
technology, its benefits and the implications that entails the implementation of this new 
alternative in the electricity sector. 
Finally, an economic evaluation of the implementation of the TWACS system is carried 
out. 
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Glosario de términos 
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potencia y que alimenta un área determinada. 
AP: Alumbrado Público. 
AMI: Del inglés Advanced Metering Infraestructure, que es la infraestructura de 
medición avanzada. 
AMR: Del inglés Automatic Meter Reading, que viene a ser la toma de lectura automática 
de medidores. 
AMT:  Alimentador de Media Tensión. 
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CDAM:  se caracteriza por una alta capacidad y un radio de pequeñas células. Emplea 
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('(¶VEmpresas de Distribución de Energía Eléctrica. 
EERR: Energías Renovables. 
ELSE: Electro Sur Este S.A.A. 
EPRI: Del inglés Electric Power Research Institute (Instituto de Investigación de Energía 
Eléctrica). 
GIS: Sistema informático Georeferenciado. 
HAN: Del inglés Home Área Network, que siginifica red local. 
kWH: Es la unidad de medida de la energía eléctrica consumida en una hora. 
Línea MT: Son las líneas que tienen su origen en las subestaciones que distribuyen la 
energía eléctrica a un sector o área determinada en este nivel de tensión. 
MDM: Del inglés Master Data Management que es un Sotfware de Gestión de datos 
MT: Media Tensión. 
Medidor Eléctrico: Instrumento de medición utilizado para registrar energía y potencia 
consumidas en cada punto de suministro. 
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CAPITULO I 
Aspectos Generales 
1.1 Introducción  
Las actividades profesionales descritas en el presente informe técnico se enmarcan dentro 
de las funciones asignadas como profesional encargado de la Operación y Mantenimiento 
de Redes de Media Tensión en la División de Servicios Eléctricos Vilcanota de Electro 
Sur Este S.A.A. específicamente el informe da a conocer la implementación del sistema 
de tele medición utilizando la tecnología TWACS (Two Way Automatic Communication 
Sytems) en el sistema eléctrico Combapata. 
En el informe se presenta la tecnología utilizada, el diseño e implementación, evaluando 
ventajas en aspectos que benefician a la empresa: actividades comerciales y mejoras en 
el performance del sistema eléctrico respecto a calidad de suministro, como beneficios 
para el usuario final. 
1.2 Descripción de la empresa 
1.2.1 Razón social 
Electro Sur Este S.A.A. es una empresa concesionaria del servicio de distribución y 
comercialización de energía eléctrica que opera en el mercado eléctrico peruano desde 27 
de abril de 1984 en los Regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de 
Sucre del Departamento de Ayacucho y Distrito de Cayarani Departamento de Arequipa.  
Tabla 1. Información de Electro Sur Este 
Ítem Identificación Descripción 
01 Razón Social Electro Sur Este S.A.A. 
02 Domicilio Fiscal Av. Sucre Nº 400 - Bancopata - Santiago  - Cusco 
03 RUC 20116544289 
04 Teléfono (51) 84 233700 
05 Página Web www.else.com.pe 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Área de Concesión de Electro Sur Este 
Fuente: Electro Sur Este 
1.2.2   De la empresa  
El objetivo de Electro Sur Este S.A.A es la distribución y comercialización de energía 
eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la 
generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la 
autorización respectiva, puede importar o exportar energía eléctrica, además ofrecer 
servicio de consultoría, contrastar medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo 
de estudio u obra vinculada las actividades eléctricas; así como importar, fabricar y 
comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o 
distribución de energía. 
El área de concesión de Electro Sur Este es de 8, 092 ܭ݉ଶ a diciembre del 2017  
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Tabla 2. Área de concesión ELSE 
Región Extensión geográfica (Km2) 
Área Total Vigente 
al 2017 (Km2) 
Cusco 72,104 5,709 
Apurímac 20,896 2,229 
Madre de Dios 85,183 154 
Total 178,183 8,092 
Fuente: Electro Sur Este 
Misión 
Una empresa distribuidora de energía que brinda servicios de calidad y genera valor 
económico, social y ambiental para el desarrollo de nuestra comunidad. 
Visión 
Ser reconocida como la mejor empresa distribuidora de energía del Estado, en calidad de 
servicio, al 2021. 
1.2.3 Organigrama 
Figura 2 Organigrama de Electro Sur Este 
 
Fuente: Electro Sur Este  
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1.3 Descripción del proyecto 
El informe técnico, comienza con la implementación del proyecto piloto de tele medición 
rural en el sistema eléctrico Combapata (Alimentadores de Media Tensión CO01, CO02, 
CO03, CO04 Y CO05) iniciativa para mejorar los procesos comerciales (Lecturas, cortes, 
reconexiones y balances de energía) así mismo optimizar el performance de indicadores 
de calidad de suministro. 
Por lo cual se implementa en una primera etapa esta nueva tecnología denominada 
7:$&6(OHFWUR6XU(VWH FRQYRFD D OLFLWDFLyQ HO SURFHVR GHQRPLQDGR ³$GTXLVLFLyQ
0RQWDMH\SXHVWDHQ6HUYLFLRGHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH7HOHPHGLFLyQ5XUDO´&RQWUDWR
Nº 277 - 2015 el cual se adjudica la empresa PROCETRADI S.A.C. por un monto de S/. 
¶VROHVGRVPLOORQHVFXDWURFLHQWRVVHWHQWD\QXHYHPLOQRYHFLHQWRVRFKHQWD
con 10/100 soles) a todo costo, incluido el I.G.V. del mismo modo en una segunda etapa 
VHFRQYRFDHOSURFHVRGHQRPLQDGR³$GTXLVLFLyQde Medidores Electrónicos con Módulo 
GH &RPXQLFDFLyQ GH 7HOH PHGLFLyQ 3DUD 6LVWHPD 5XUDO´ DGMXGLFiQGRVH OD HPSUHVD
PROCETRADI S.A.C. mediante Contrato Nº 119-2017 por un monto de S/. 4´502,937.26 
(cuatro millones quinientos dos mil novecientos treinta y siete con 26/100 soles), 
desempeñándome como supervisor de mantenimiento y operación de redes eléctricas en 
la división de Servicios eléctricos Vilcanota, zona donde se implementó el proyecto. 
El presente informe técnico se desarrollará con las normas eléctricas según versión 
vigente tales como: 
x Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. 
x Reglamento de la LCE DS-009-93 EM y sus modificatorias. 
x Ley para asegurar el desarrollo eficiente generación Eléctrica Nº 28832 
x Código Nacional de Electricidad -  Suministro. 
x Código Nacional de Electricidad -  Utilización. 
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x Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctricos 
x Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos Rurales.  
x Noma CENELEC EN-50065-1 (1991). 
x lEC 62056 Medición de electricidad - intercambio de datos para lectura de 
medidas, tarifas y control de carga. 
x  lEC 62058 Equipo de medición de electricidad. 
x lEC 62325 Marco para las comunicaciones del mercado energético. 
1.4 Objetivo del Informe 
Describir y evaluar la implementación del sistema de tele medición mediante el uso de la 
tecnología TWACS en Electro Sur Este S.A.A. 
1.4.1 Objetivos específicos 
x Desarrollar los conceptos teóricos de Smart Grids, métodos de tele medición y 
tecnología TWACS. 
x Desarrollar el proceso de Implementación del sistema de tele medición TWACS 
en el sistema Eléctrico Combapata  
x Analizar y evaluar la implementación del proyecto. 
1.5 Aspectos Generales 
 1.5.1 Ubicación 
EL proyecto fue implementado en 06 provincias del departamento del Cusco los cuales 
son Canchis, Canas, Quispicanchis, Acomayo, Paruro y Chumbivilcas, eléctricamente su 
implementación se desarrolló en el sistema eléctrico Combapata. 
 1.5.2 Alcances  
El presente Informe Técnico, comprende la presentación, desarrollo e implementación 
del sistema de tele medición en el sistema eléctrico Combapata desde la Subestación de 
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Potencia (SET COMBAPATA) así como en sus alimentadores en 22.9 kV (CO01, CO02, 
CO03, CO04 Y CO05). 
Geográficamente alcanza 06 provincias y 20 de distritos: 
Tabla 3. Provincias y distritos del proyecto 
AMT PROVINCIA DISTRITOS 
CO01 Canchis Combapata, Checacupe 
CO02 Canchis, Quispicanchis Checacupe, Pitumarca, Cusipata, Quiquijana 
CO03 Acomayo, Canas Mosocllacta, Acopia, Pomacanchi, Sangara, Acomayo, Acos, Pampamarca, Yanaoca, Quehue y Checca 
CO04 Chumvivilcas, Paruro Livitaca, Omacha 
CO05 Canchis Tinta, San Pedro, San Pablo 
Fuente: Elaboración propia.  
  1.5.3 Limitaciones 
El proyecto TWACS fue instalado en el sistema eléctrico Combapata, por lo que masificar 
este proyecto en otros sistemas eléctricos de Electro Sur Este requerirá mayor inversión. 
A la fecha con la implementación de las 02 etapas del proyecto se alcanzó una cobertura 
del 12.5% de clientes finales en el Sistema Eléctrico Combapata. 
Osinergmin en el estudio del VAD (Valor Agregado de Distribución) del año 2019, 
dispuso que para el periodo 2019-2023 el límite reconocido dentro de la tarifa para la 
implementación de medición inteligente en usuarios finales es del 1.11% del total de 
clientes de las ('(¶V (Empresas de distribución) a nivel nacional, lo que representa una 
limitante para desplegar la masificación de proyectos con medición inteligente. 
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CAPITULO II 
Marco teórico 
2.1 Introducción 
Actualmente los sistemas eléctricos de muchos países de la región se forman de un 
conjunto de centrales de generación, una red de transmisión de alta tensión y un sistema 
de distribución que provee clientes industriales y residenciales. Esta infraestructura es 
vulnerable a varias amenazas, a la confiabilidad del sistema, como cortes de electricidad 
o pérdidas anticipadas de componentes del sistema, las cuales son controladas a la fecha 
mediante sistemas tradicionales y equipos de protección. 
 Frente a esta situación, la introducción de las smart grids (redes inteligentes en español) 
aparece como alternativa para apaciguar estos problemas. 
En el caso peruano, existe una iniciativa por parte del Gobierno para promover la 
introducción de smart grids en el sistema eléctrico nacional, en el que se propone 
promover el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes en el país, con el objetivo de 
conseguir una mayor eficiencia del sistema eléctrico, mejorar el monitoreo y el control 
del consumo eficiente de electricidad, y contribuir a una mayor utilización de energías 
renovables [1]. 
En esa línea Electro Sur Este desde el 2015 viene impulsando la implementación del 
proyecto de Tele medición con el uso de tecnología TWACS. Mediante el cual la empresa 
concesionaria Electro Sur Este S.A.A. pueda realizar diferentes procesos como, lectura 
remota de parámetros eléctricos, cortes y reconexiones, monitoreo de calidad de producto, 
ver perfiles de carga en tiempo real, balances de energía, etc. mediante el uso de la red 
eléctrica existente como medio de comunicación para él envió y recepción de datos, 
reduciendo de esta manera los costos operativos que estas actividades representan para la 
empresa.  
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 2.2 Sistemas eléctricos convencionales 
Un sistema eléctrico convencional se define como el conjunto de instalaciones, 
conductores y equipos necesarios para la generación, el transporte y la distribución de la 
energía eléctrica, además de los mecanismos de control, seguridad y protección [2]. 
Figura 3. Estructura de un Sistema Eléctrico Convencional 
 
    Fuente: www.ree.es 
Los primeros sistemas eléctricos se encontraban separados unos de otros; el crecimiento 
de la demanda de electricidad, y de la consiguiente capacidad de generación y de 
transporte, supuso un rápido proceso de interconexión de esos pequeños sistemas 
eléctricos, dando lugar a otros mucho más grandes, tanto en potencia como en extensión 
geográfica, que son los que existen actualmente. La Figura 3 muestra un esquema de la 
estructura de un sistema eléctrico actual de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica. La generación de energía eléctrica tiene lugar en las centrales eléctricas. 
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La mayor parte de las centrales son hidráulicas y térmicas. Actualmente se está 
desarrollando el tipo de centrales y así, aunque aún con una potencia instalada mucho 
menor que las anteriores, existen centrales basadas en fuentes renovables (eólicas, 
fotovoltaicas, de biogás obtenido a partir de la biomasa o de residuos sólidos urbanos, 
etc.) 
2.2.1 Generación eléctrica 
Esta es la primera actividad en la cadena productiva de la industria eléctrica y se encarga 
de transformar las fuentes de energía primaria en energía eléctrica vía métodos como la 
inducción electromagnética. La energía primaria es toda aquella energía extraída de la 
naturaleza y que no ha sufrido algún tipo de transformación o conversión, mientras que 
la secundaria se obtiene a partir de la energía primaria empleando algún tipo de proceso 
de transformación o conversión [3]. 
Las centrales eléctricas son las instalaciones en la que se produce la energía eléctrica. 
Aunque se existen diferentes formas de clasificar las centrales, la más aceptada lo hace 
en cuatro grandes grupos:  
 Centrales hidroeléctricas.  
 Centrales térmicas.  
 Centrales nucleares. 
 Centrales con energías renovables. 
2.2.2 Transmisión eléctrica  
El segmento de transmisión eléctrica permite trasladar la electricidad desde los centros 
de generación hacia las zonas de consumo final. Estos sistemas están compuestos por 
subestaciones de transformación, líneas de transmisión, torres de transmisión, entre otros 
equipos e instalaciones (Figura 3). 
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La transmisión eléctrica registra características de monopolio natural debido a que 
presenta importantes economías de escala (al igual que la distribución) en el diseño de 
sus instalaciones con respecto a la capacidad de las líneas; en tal sentido, el costo medio 
de transportar electricidad por kilómetro de red instalada se reducirá a medida que se 
incremente la capacidad de transmisión de la red. Las economías de escala se deben a la 
presencia de importantes costos fijos y a los fuertes aumentos de capacidad derivados de 
cambios en el voltaje. Los costos fijos se explican por el carácter complejo de la 
planificación y operación de las líneas de transmisión: valor de las franjas de terreno, 
obras de acceso, montaje, estructuras de tamaño mínimo, costos de contratación de 
operadores de las instalaciones, cuadrillas necesarias para realizar las labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo, entre otros. De acuerdo con [4], la justificación 
de la presencia de este segmento en la industria eléctrica está vinculada, en gran medida, 
a la localización de las fuentes primarias de energía. Esto se debe a que impacta 
directamente en los costos de instalación de las centrales y en los de transporte de la 
energía (es más económico trasladar energía eléctrica en vez de transportar las fuentes de 
energía primaria hacia los puntos de demanda). 
2.2.3 Distribución eléctrica  
En el segmento de transmisión se transporta energía eléctrica a altos niveles de tensión y 
a largas distancias, mientras que en la de distribución se traslada electricidad hacia los 
consumidores finales mediante redes eléctricas de media y baja tensión. 
 Las instalaciones de un sistema de distribución de energía electrica comprenden líneas y 
redes primarias en media tensión (MT), subestaciones de distribución (SED), redes de 
distribución secundaria (BT) y el servicio particular e instalaciones de alumbrado público 
(AP). Las líneas y redes primarias transportan energía eléctrica en media tensión desde el 
sistema de transmisión hasta las redes de distribución secundaria y/o conexiones para 
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usuarios mayores. Para el caso de Electro Sur Este esta tiene redes primarias en niveles 
de tensión siguientes: 10.0, 10.5, 13.2 y 22.9 (kV), en todo el ámbito de su concesión. 
Asimismo, las redes de distribución secundaria transportan energía eléctrica en baja 
tensión a los usuarios finales. Por último, la parte de la conexión entre la red de 
distribución secundaria y el medidor eléctrico el cual se denomina acometida. 
Por otra parte, el desarrollo de redes inteligentes proporciona una relación bidireccional 
con respecto a los consumos, precios e información técnica entre las empresas de 
distribución y los consumidores finales. La Smart grid está compuesta por controles, 
ordenadores, sistema de automatización, nuevas tecnologías y herramientas que 
interaccionan entre sí, con el fin de hacer a la red más eficiente, más fiable, más segura y 
más respetuosa con el ambiente [5]. 
2.2.4 Comercialización 
La comercialización eléctrica representa una actividad complementaria al proceso físico 
de generación y transporte. Su función está emparentada a la entrega de electricidad desde 
la generación hasta el usuario final y se divide en comercialización mayorista (entre 
generadores y distribuidores) y minorista (con los usuarios regulados del servicio). 
 La actividad de comercialización, al igual que la de generación eléctrica, presenta 
características de ser un mercado potencialmente competitivo, lo que permitiría la entrada 
de un gran conjunto de operadores en el mercado. Sin embargo, es importante señalar que 
en el Perú la actividad de la comercialización minorista se encuentra, a la fecha, integrada 
al segmento de distribución eléctrica. 
El segmento de comercialización agrega al sistema mayorista la posibilidad de que los 
consumidores escojan a sus proveedores del servicio eléctrico (ver Figura 4). El grado de 
competencia en este diseño será influenciado por el menú de precios, los distintos niveles 
de calidad u otros servicios que ofrezcan los agentes comercializadores a los usuarios 
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finales: regulados o no regulados (libres). Si bien es cierto este modelo aún no se 
implementó en el sistema eléctrico peruano, sin embargo, ya fue considerado en el libro 
blanco de la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, estudio 
realizado en el año 2005, cuya implementación será más temprano que tarde, países como 
Colombia y España tienen dentro de sus agentes del mercado eléctrico al Comercializador 
con buenos resultados. 
Figura 4. Modelo Competencia Minorista 
 
Fuente: Osinergmin 
2.2.5 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)  
Los SCA'$¶V son las principales herramientas de las tecnologías de la información en 
un sistema de transmisión y distribución eléctrica, permitiendo monitorear en tiempo real 
el sistema eléctrico, predecir comportamiento de consumo, registrar los diferentes eventos 
alertas y alarmas en función a la delimitación pre establecida y toma las decisiones 
operacionales del sistema con una buena base de lo que sucede con el sistema eléctrico 
que se monitorea. 
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Figura 5. Modelo del Sistema SCADA de Electro Sur Este 
 
Fuente: Electro Sur Este  
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Gestionar un sistema eléctrico, en el que conviven fuentes generadoras de diversa fuente 
y tamaño, con redes de transmisión y distribución, asimismo heterogéneas en su extensión 
y demanda, representa un desafío mayúsculo, incluso para los operadores más 
experimentados. En una fracción de segundo, las condiciones del sistema pueden 
cambiar, exigiendo respuestas rápidas para evitar eventos que signifiquen la falla de uno 
GH VXV VXEVLVWHPDV R LQFOXVR XQ ³EODFN-RXW´ 3DUD ayudar la gestión de los sistemas 
eléctricos, las empresas eléctricas cuentan con plataformas SCADA para supervisar y 
controlar el estado operativo de los diversos componentes de la red. 
El principal propósito de un sistema SCADA en la parte eléctrica es mantener confiable 
el suministro de energía a los consumidores, permitiendo monitorear, controlar y 
optimizar el proceso de transmisión y distribución eléctrica en tiempo real. Depende entre 
otros factores, de la matriz de generación, los entornos geográficos, los diferentes tipos 
de clientelas y el nivel de automatización de las distintas redes, 
2.3 Smart Grid (Redes Inteligentes) 
El EPRI (Electric Power Research Institute) específica a las smart grids o redes eléctricas 
LQWHOLJHQWHV FRPR³XQ VLVWHPDGHSRWHQFLDTXHSXHGH LQFRUSRUDUPLOORQHVGH VHQVRUHV
todos conectados a través de sistema avanzado de comunicaciones y de adquisición de 
datos. Este sistema incorporará análisis en tiempo real a través de sistemas de cómputo 
GLVWULEXLGRTXHSHUPLWHXQDDFWXDFLyQPiVSUHGLFWLYDTXHUHDFWLYD´ 
Para ello se usan tecnologías de última generación, implantando un sistema que permita 
la comunicación bidireccional de electricidad e información entre el consumidor final de 
la energía y las compañías eléctricas, que satisfaga las necesidades de la era digital, 
optimizando la eficiencia y fiabilidad de la red eléctrica. 
Se puede resumir el fin que persiguen las smart grids en lo siguiente: 
 Garantizar óptimos niveles de fiabilidad, seguridad y calidad del suministro. 
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 Reducir el impacto medioambiental del sistema eléctrico de suministro. 
 Dar a los consumidores mayor información de oferta. 
 Permitir a los consumidores constituir una parte importante en la optimización del 
sistema. 
 Facilitar y mejorar la conexión y el trabajo de los generadores de todo tipo de 
tamaños y tecnologías. 
Figura 6. Esquema de una smart grid 
 
Fuente: Estudio de la situación actual de las smart grids [6].  
2.3.1 Objetivos de las redes inteligentes 
Las smart grids están basadas en el uso de sensores, sistemas de comunicación y han de 
tener capacidad de computación y control de datos para tomar las decisiones más 
pertinentes en cada momento que permitan obtener un abasto más eficaz, económico y 
fiable. Estas se vuelYHQ ³LQWHOLJHQWHV´ FXDQGR DQWH ODV IOXFWXDFLRQHV TXH VH SXHGDQ
producir, se consiguen tomar las decisiones más eficientes en tiempo real. 
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Una red inteligente utiliza equipos y servicios innovadores junto con monitorización 
inteligente, nuevas técnicas de control, comunicaciones y de autoajuste con el fin de 
lograr los siguientes objetivos: 
x Red eléctrica renovada e innovadora: mejorar la calidad del servicio, robustecer y 
automatizar la red, con el fin de obtener una red de transporte y distribución de 
calidad y minimizar las pérdidas en la misma. 
x Un abastecimiento seguro: resolver el problema del agotamiento de las fuentes de 
energía actuales (combustibles fósiles), optimizando la conexión de las zonas con 
fuentes de energía renovables y minimizando costos. Tener capacidad de 
suministro de calidad adecuado a la era digital, permitiendo al usuario que lo 
demande disponer de cierto grado de calidad en su suministro energético para el 
uso en distintas aplicaciones. 
x Reducir el impacto medioambiental: reducir emisiones de humos y gases 
ayudando a reducir el efecto invernadero, tratando de aumentar la responsabilidad 
social y la sostenibilidad. 
x Gestionar la demanda energética, permitiendo a los consumidores gestionar sus 
consumos energéticos de una forma más eficiente. 
x Permitir la autogestión durante incidencias, asegurando un flujo constante de 
energía en todos los puntos ante fallos o errores en la red. 
x Potenciar la participación activa de los consumidores, incentivando la generación 
local de energía y la entrega del exceso energético a la red en horas punta. Aportar 
a los consumidores mayor cantidad de información y opciones a la hora de 
seleccionar el suministro energético. 
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x Variedad en modalidades de generación, permitiendo la coexistencia en la red de 
todo tipo de generadores, sin distinción de tamaño y tecnología (generación 
energética distribuida). 
2.3.2 Principales características y aspectos clave de las Smart grid. 
Una smart grid no es únicamente una percepción, sino un esquema que combina diversas 
tecnologías, concretamente las que están vinculas a la comunicación y el control, que 
transforman dicha red eléctrica en un modelo distribuido, aumentando su nivel de 
confianza, disponibilidad y disminuye el costo de la energía. [7]. Para cumplir estas metas 
se debe hacer especial hincapié en distintos aspectos y características prometedoras de 
estas nuevas redes inteligentes. 
2.3.2.1 Generación distribuida y flujo bidireccional 
Sin duda una de las características más notables diferencias a una red inteligente de una 
tradicional es su capacidad de soportar un flujo de energía bidireccional entre fuentes y 
carga, donde la información proporcionada por los consumidores es usada por las 
compañías de servicio para permitir una operación más eficiente de la red eléctrica. Una 
red donde los usuarios pueden pasar a ser también proveedores gracias al desarrollo de 
las tecnologías de energía renovable (por ejemplo, mediante una instalación solar 
fotovoltaica conectada a la red) 
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Figura 7. Sistemas de energía tradicional(a) frente a sistemas de distribución 
 
Fuente: modernización de las redes de energía eléctrica [8] 
2.3.2.2 Un consumidor interactivo 
Tradicionalmente, el usuario en la gestión de su demanda únicamente se ha limitado a 
controlar su demanda energética.  
Con las smart grids los compradores tienen un mayor seguimiento sobre la cantidad de 
energía que se produce y entrega en sus viviendas, y pueden gestionar su propio consumo, 
gracias a sus equipos instalados, contadores electrónicos y sistemas de gestión 
automatizados que se comunican entre sí. Dentro del concepto de red inteligente, el 
consumidor es capaz de generar su propia energía, la cual podrá ser devuelta a la red. [9] 
2.3.2.3 Seguridad 
En las redes actuales se presentan diferentes situaciones que causan problemas de 
seguridad debido al propio estado de antigüedad de las infraestructuras de la red eléctrica. 
En la mayoría de estas situaciones son los clientes los que han de ponerse en contacto con 
la empresa eléctrica para denunciar la falla, y de este modo la compañía puede determinar 
donde se ha producido la interrupción. Una smart grid podría alertar de problemas 
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potenciales incluso antes de que estos se produjeran, permitiendo la reconfiguración 
inmediata y evitarían interrupciones y cortes a gran escala. 
2.3.2.4 Eficiencia y fiabilidad 
Una forma de reducir costos, reducir la contaminación y los riesgos de seguridad en la 
producción y transferencia energética es usando menos electricidad, por ello las smart 
grids persiguen reducir el consumo a nivel global usando las nuevas tecnologías. 
Las nuevas redes de contadores instalados a lo largo de la Red Inteligente surten de 
información a los operadores para que puedan ver lo que está sucediendo en cualquier 
momento, les permite saber con precisión cuanta cantidad de energía se está demandando, 
evitando así alimentar a las líneas con más electricidad de la indispensable. 
Con el transcurrir de los años la red de transporte y suministro de energía tradicional se 
convierte en obsoleta, dando lugar a la posibilidad de intermitencias en el suministro y 
desajustes en la calidad de la energía, la incapacidad de saber lo que está sucediendo en 
la red y la falta de equipos autómatas son causas de estas interrupciones. 
Los avances en cuanto a material de construcción, así como los nuevos materiales de 
conductores y transformadores, las diferentes tecnologías de almacenamiento energético, 
pero sobre todo el análisis y la asimilación de la información obtenida entre los distintos 
puntos de control ayudarán a incrementar su eficiencia y fiabilidad. 
2.3.2.5 Energías renovables y sostenibilidad  
Es evidente que una forma de disminuir el impacto en el medio ambiente que las centrales 
de generación eléctrica tradicionales ejercen (emisiones de CO2, efecto invernadero, 
calentamiento global) es realizar uso de fuentes de energía renovables (EERR), fuentes 
PiVOLPSLDV\³YHUGHV´FRPRODVRODUIRWRYROWDLFDRWpUPLFDHyOLFD\JHRWpUPLFDHQWUH
otras. 
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Pero la energía proveniente de fuentes renovables no es constante, esta muestra 
fluctuaciones dependiendo de las condiciones meteorológicas como el viento, la lluvia o 
el brillo del sol, lo que complica el hecho de proveer energía cuando es requerida. Los 
métodos de almacenamiento de energía, las tecnologías actuales de envío de información, 
y los sistemas de previsión que añaden las smart grids hacen posible la integración de 
estas energías sostenibles y su óptimo funcionamiento. 
2.3.3 Diferencias entre red eléctrica actual y Smart grid  
A continuación, se muestra la diferencia de una red convencional y un Smart grid: 
Tabla 4. Diferencia entre red eléctrica convencional y las Smart grids 
Característica Red Actual Smart Grid 
Automatización 
Escasa existencia de 
elementos para la 
monitorización. 
Masiva integración de sensores, 
tecnologías de medición y automatización 
en todos los niveles de la red. 
Inteligencia y 
control 
Carencia de inteligencia, 
utilización de sistemas de 
control manuales 
AMI (infraestructura de medición 
avanzada). 
Autoajuste 
Se basa en la protección de 
los dispositivos ante los 
fallos del sistema. 
Detecta automáticamente y responde a 
problemas en la distribución. Buscan la 
prevención 
Actividad del 
consumidor 
Existe una desinformación 
general en los consumidores 
y no participan en la 
generación eléctrica. 
El usuario participa entregando de nuevo a 
la red el exceso energético generado 
localmente. 
Gestión de la 
demanda 
La gestión de la demanda es 
inexistente indiferentemente 
de la franja horaria del día, o 
del estado de la red eléctrica. 
Se incorporan equipos electrónicos 
inteligentes que permiten ajustar la 
eficiencia energética. 
Calidad eléctrica 
Se limita a resolver los cortes 
de suministro, ignorando los 
problemas de calidad 
eléctrica. Persisten 
problemas de tensión, 
perturbaciones, ruido en la 
red, etc. 
Se busca identificar y resolver problemas 
de calidad eléctrica para satisfacer los 
distintos servicios de los consumidores. 
Tipos de tarifas asociados a calidades 
energéticas. 
Vehículos 
eléctricos 
En los últimos años se están 
empezando a introducir 
puntos de recarga eléctrica 
de la batería de los vehículos. 
Los vehículos eléctricos a través de la 
generación distribuida de las smart grids, 
usando enchufes, se pueden cargar usando 
fuentes sostenibles o pueden inyectar 
energía a la red del hogar. Pasan a ser 
generadores de energía. 
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Generación y 
almacenamiento 
Existen muchos obstáculos 
para interconectar recursos 
energéticos distribuidos. 
Multitud de dispositivos generadores y de 
almacenamiento de energía que 
complementan a las grandes centrales 
generadoras. Gran participación de 
energías renovables. 
Optimización del 
transporte 
eléctrico 
Grandes pérdidas 
energéticas por las 
infraestructuras antiguas y 
grandes distancias. 
Los sistemas inteligentes de control 
permiten intercambios de energía entre los 
distintos dispositivos. Menores distancias, 
por lo tanto, menores pérdidas 
Mercados 
Los mercados de venta al por 
mayor siguen trabajando 
para encontrar los mejores 
modelos de operación. No 
existe una buena integración 
entre estos. La congestión en 
la transmisión separa 
compradores y vendedores. 
Buena integración de los mercados al por 
mayor. Prósperos mercados al por menor. 
Congestiones de transmisión y limitaciones 
mínimas. 
Optimización de 
bienes y 
funcionamiento 
eficiente 
Integración escasa de los 
datos de operación y la 
gestión de bienes. 
Mantenimiento basado en el 
tiempo 
Uso de sensores para medir las condiciones 
de la red. Mantenimiento basado en las 
condiciones de la red. 
Fuente: Smart Grids y la evolución de la red eléctrica [10] 
2.3.4 Inconvenientes, barreras en la implementación de las Smart grids. 
Se ha visto como los beneficios que aportan las smart grids son numerosos, sin embargo, 
su implementación no será una tarea rápida, económica, y mucho menos sencilla. En los 
últimos años en los que la posibilidad y viabilidad de las nuevas redes ha cobrado más 
importancia son muchos los obstáculos y barreras a los que se tienen que enfrentar.  
Barreras económicas: 
a. Inversión inicial elevada y largos plazos de recuperación de inversiones. Llevar a 
cabo una reestructuración y modernización de los sistemas de generación y 
transporte para adecuarlos a las características de las smart grids supondría un 
importante desembolso para las Empresas. 
b. Incertidumbre de las grandes empresas eléctricas para obtener el mismo beneficio 
que están obteniendo con el sistema tradicional. Con la integración masiva del 
cliente como generador eléctrico, con un balance neto regulado y una gestión de 
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la demanda que mejora la eficiencia energética, las grandes empresas pasarían a 
encontrarse en un marco económico diferente, donde el cómputo global podría o 
no superar los beneficios que logran hoy en día. 
c. Redefinición de las tarifas eléctricas teniendo en cuenta el sistema de gestión de 
demanda y al consumidor como parte activa en la generación eléctrica. 
d. El marco regulatorio  existente no especifica incentivos por estas inversiones 
Barreras técnicas: 
a. Dudas respecto a la madurez de las tecnologías que evolucionan día a día 
b. Necesidad de coexistir y cohabitar durante un periodo de tiempo prolongado con 
la red actual con el fin de adecuar las nuevas redes sin perder prestaciones. 
c. Falta de estándares en las TIC que utilizan los aparatos de cada empresa 
suministradora, lo que dificulta definir una estrategia común. 
Barreras regulatorias: 
a. Necesidad de regular múltiples aspectos procedentes de la implantación de las 
smart grids (generación distribuida, propiedad de medidores inteligentes, etc.) 
2.3.5 Arquitectura y elementos que componen una Smart Grid  
La base principal de las Smart grid lo constituye la infraestructura automatizada de 
medición o AMI (Advanced Metering Infrastructure).  
2 .3.5.1 Infraestructura de medida avanzada (AMI) 
Un elemento clave y primordial en el concepto de smart grid es la comunicación 
bidireccional y realizar una óptima gestión de la demanda energética en cada momento. 
En el año 1974 el Sr. Paraskevakos en EE.UU. obtuvo la primera patente de la tecnología 
AMR (Automatic Meter Reading), en 1977 desplegó y produjo el primer sistema de 
medida automatizada [11], AMR cuantifica el consumo de los diferentes usuarios a 
distancia y mejora la eficacia con respecto a los medidores electromecánicos. La 
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dificultad es que este sistema no permite realizar una comunicación bidireccional, y por 
consiguiente tampoco es capaz de efectuar la gestión de la demanda energética que 
apremia el modelo de las redes inteligentes. 
Figura 8. Tendencia tecnología y beneficios 
 
Fuente: IEEE power & energy magazine, hassan farhangi, enero 2010 
Es por ello que nace la Infraestructura de Medida Avanzada (AMI), un sistema de 
comunicación bidireccional que enlaza medidores inteligentes y otros dispositivos de 
gestión de energía, que es capaz de enlazar y desconectar servicios a distancia, registrar 
formas de onda, seguimiento de tensión y corriente y ofrecer información en tiempo real 
de la demanda energética de las compañias.  
Figura 9. Esquema básico de una arquitectura AMI 
 
Fuente: Quinto congreso CIER de la energía 2018 
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2 .3.5.2 Medidores inteligentes 
Los medidores inteligentes Tele medidos, tienen como objetivo principal de acumular los 
datos en un lugar que se encuentre alejado para poder transferir los datos a un 
concentrador, donde se examinara y evaluara la información almacenada.  
La Tele medición es una tecnología que nos permite establecer comunicación a distancia 
con el medidor, con el fin de acceder a la información que esta registra. Puede ser 
convencional, o estar concentrada, siendo esta última una solución que facilita 
significativamente el seguimiento comercial en  áreas que se consideran de difícil gestión 
Figura 10. Evolución de sistemas medición smart grid 
 
Fuente: IEEE power & energy magazine [11] 
Los medidores Tele gestionados cuentan con un sistema de tecnología de vanguardia que 
permite mayores prestaciones de servicio. Este sistema realiza la recaudación de datos en 
línea que permite a la empresa distribuidora establecer una comunicación de distancia 
con su medidor de manera confiable y segura, certificando que los clientes se empoderen 
de la información asociada a su consumo, al recoger reportes diarios con proyecciones al 
cierre de cada ciclo de facturación. 
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Tabla 5. Principales diferencias de medidores convencionales e inteligentes 
Medidores Convencionales Medidores Inteligentes 
Desconexión y conexión local (se 
requiere empresas para este servicio) Desconexión y conexión remota 
Lectura local (Se requiere empresas 
para este servicio) Lectura remota y automática 
El usuario desconoce su consumo  control y consumo de energía del 
cliente 
No cuentan con seguridad de hurto o 
manipulación detección de manipulación o hurto 
Lectura y consumo mensual Lectura y consumo en tiempo real 
Fuente: Elaboración propia 
2 .3.5.3 Redes de comunicaciones de una Smart Grid 
Dentro de la nueva red eléctrica inteligente se pueden hallar dos niveles diferenciados en 
su arquitectura, estos son: energía y comunicaciones. 
Con relación al campo de la energía se distinguen cuatro áreas funcionales al igual que 
en la red eléctrica habitual: generación, transporte, distribución, y consumo. Pero en las 
smart grids el modelo es más complejo, no toda la energía se suministra a través de las 
centrales eléctricas tradicionales, en las smart grids esta energía puede ser asimismo 
entregada por las fuentes renovables, por la gestión de demanda de los sistemas de 
almacenamiento y por la generación distribuida. 
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Figura 11 Arquitectura general de un smart grid 
 
Fuente: IEEE Wireless Comunications [12]. 
La arquitectura de las comunicaciones es un sistema que armoniza gran variedad de 
tecnologías (con la utilización de la IP como protocolo unificador de múltiples protocolos, 
dominios internos y externos). Dichas tecnologías demandan interfaces bien definidas, 
por ello se ha buscado la estandarización a través de estos tres subniveles [8] [12]: 
Figura 12. Esquema de comunicaciones en sistema AMI 
 
Fuente: Fuente: Balakrishnan, Meera, and Martin Mienkina. [26] 
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x HAN (Home Area Network): Es una red de comunicaciones de corto alcance 
que enlaza electrodomésticos y otros módulos en el entorno de una vivienda o 
edificio para controlar la información admitiendo un mejor consumo de energía. 
El propósito es que esta capa sea transparente a las superiores interactuando con 
ellas independientemente de las tecnologías manejadas, (por qué no existe una 
estandarización en las tecnologías a nivel doméstico). Estas redes a su vez pueden 
estar conectadas a otros elementos secundarios del cliente, como los PEV (PlugIn 
Electric Vehicle), fuentes de energía renovable y dispositivos de acumulación. 
Dependiendo si nos encontramos ante un edificio o una empresa se requiere una 
BAN (Building Area Network) o una IAN (Industrial Area Network). 
x  NAN (Neighbor Area Network): Este nivel suministra el intercambio de la 
información de los medidores inteligentes (smart meters) entre los usuarios 
consumidores y las empresas eléctricas. Una NAN suministra cobertura dentro de 
un área geográfica limitada que puede abarcar espacios más grandes. 
Figura 13. Neighbor área network 
 
x WAN (Wide Area Network): Es la red de más alto nivel, cubre áreas más 
extensas e forman por lo general varias redes de menor tamaño. Extracta datos e 
información procedentes de la NAN y se encarga de transmitirlos recorriendo 
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largas distancias, a empresas eléctricas, estaciones de distribución de energía, 
subestaciones, redes de distribución y centros de control 
Figura 14. Wide área network 
 
Las necesidades para gestionar servicios adicionales a los consumidores se basan en la 
asociación de las redes de comunicación con la estructura AMI de flujo bidireccional, así 
estos clientes podrán tener una gama de beneficios como la monitorización del uso de 
energía, economizar en función del precio de la energía, etc. 
Como se comentó anteriormente en las redes de comunicación de una smart grid, existen 
tres segmentos de comunicación entre distintas áreas de la red (HAN, NAN y WAN). 
Definir la tecnología en cada segmento es un gran desafío al que se enfrenta la 
implantación de estas nuevas redes inteligentes. Se hace necesario actualizar la red de 
comunicación del sistema eléctrico mediante la incorporación de las nuevas tecnologías 
de comunicación, que brindan un mayor ancho de banda (fibra óptica, enlaces 
inalámbricos, etc.). 
A nivel HAN las exigencias de ancho de banda no son tan rígidos, pero se requiere de 
escalabilidad y buena cobertura. Pueden utilizarse tecnologías como Bluetooth para 
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comunicar dispositivos en distancias cortas, tecnologías como ZigBee, PLC (Power Line 
Communications) es decir comunicación a través de suministro eléctrico y WiFi, que 
pueden emplearse junto a redes de sensores para interconectar distintos dispositivos en 
los hogares. 
La transferencia de las lecturas de los medidores de consumo eléctrico demanda un mayor 
ancho de banda para disminuir la latencia y así proveer respuesta en tiempo real. Las 
tecnologías más redundantes son Red Inalámbrica Móvil 4G LTE/GSM o WiMAX (Red 
de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), Red Híbrida Fibra±Coaxial 
(HFC) o Línea de Abonado Digital (DSL). La opción más fiable, robusta y con 
posibilidades de escalabilidad es el uso de una Red Óptica Pasiva (Passive Optical 
Network, PON). [13] 
Tabla 6. Requerimientos de potenciales redes de comunicaciones para smart grid 
 
Fuente: Fan, Z. y otros [25] 
2.3.5.4 Sistemas de Gestión 
Es toda la infraestructura de TIC que admite la gestión de las diversas funcionalidades de 
la Smart grid, tales como: 
x Sistema de conexión y desconexión del suministro 
x MDMS (meter data management system) Sistema de gestión y almacenamiento 
de los registros de consumo eléctrico de los Smart meter  
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x Sistema de tarifación y facturación. 
La infraestructura AMI puede interconectar otros tipos de Smart meter tales como los 
desarrollados para la medición de suministro de agua o los de gas, proveyendo la 
comparación del desarrollo de una red apropiada, en caso se razoné conveniente. 
2.4 Tele medición  
La Telemetría o Tele medición es una técnica computarizada de las comunicaciones que 
consiste en una control y medida efectuada con ayuda de elementos intermedios que 
admiten que la medida sea interpretada a una cierta distancia del revelador primario. La 
característica distinta de la tele medida es la naturaleza de los sistemas de transmisión, 
que contienen la conversación de la cantidad medida en una magnitud representativa de 
otra clase, que puede transferirse convenientemente para la medición a distancia. La 
distancia real no tiene mucha importancia. 
Un sistema de telemetría regularmente consiste de un transductor como un dispositivo de 
entrada, un medio de transmisión en forma de líneas de cable o las ondas de radio, 
aparatos de procesamiento de señales, y dispositivos de grabación o visualización de 
datos. El transductor cambia una magnitud física como la temperatura, presión o 
vibraciones en una señal eléctrica correspondiente, que es trasferida a una distancia a 
efectos de medición y registro. 
La Tele medición trae beneficios tanto al cliente como a la empresa que presta el servicio. 
El cliente se favorece ya que dispone de información precisa del consumo, en muchas 
ocasiones puede disfrutar de una gestión remota del contrato y tarifas personalizadas, la 
recuperación de fallas es más rápida y adopta un mejor servicio al cliente. En el caso de 
la empresa que presta el servicio eléctrico aumenta la satisfacción del cliente, puede 
personalizar las tarifas y fechas de facturación, genera mejor y más precisa información 
de inteligencia de negocios, reduce costos de operaciones y atención al cliente y previene 
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los ingresos reduciendo las pérdidas y robos en la red. Adicionalmente las empresas 
eléctricas manejan la información de los medidores para mantener un balanceo de carga 
óptimo en la red eléctrica. 
La mayoría de las empresas de servicios en Europa y Estados Unidos están migrando a 
sistemas de Lectura de Medición Automática (AMR), en Asia e Hispanoamérica la 
mayoría de estas compañías han comenzado a realizar estudios para la implementación 
de sistemas avanzados de AMR de larga escala, mientras que unos cuantos cuentan ya 
con un sistema AMR o están llevando a cabo proyectos pilotos para su implementación 
2.5 Descripción de las tecnologías de comunicación para sistemas de medición 
inteligente 
La diferencia principal entre los diferentes Sistemas de Medición Inteligente (SMI) 
disponibles en el mercado se basa en la tecnología usada para la comunicación entre los 
medidores y el software de gestión (MDM). 
 En la actualidad, las tecnologías de comunicación predominantes respecto a  Sistemas de 
Medición Inteligente (SMI) y disponible en el mercado son: 
 Comunicación por Radiofrecuencia (RF). 
R RF tipo Corto Alcance (Mesh)  
R RF tipo Largo Alcance  
 Comunicación GPRS 
 Comunicación por la línea de Potencia (PLC)  
R PLC Carrier (High frequency) 
R PLC Communication (Low Frequency)  
Considerando las tecnologías existentes, el punto principal de diseño de la solución SMI 
más adecuada para cada empresa concesionaria radica en la tecnología de comunicación 
a seleccionar. 
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Dicha elección depende de las características geográficas y demográficas de cada zona, 
la disponibilidad y cobertura del sistema de comunicación pública, la seguridad y 
confiabilidad de éste.  
Sin embargo, muchos proveedores del Sistema de Medición Inteligente (SMI) brindan 
soluciones hibridas que unen uno o más sistemas de comunicación para tratar de alcanzar 
desde el medidor hasta el software de gestión (Plataforma de Gestión).  
En el presente informe se considerarán las soluciones de comunicación predominante y 
disponible, las cuales están constituidas tanto por soluciones hibridas como por 
soluciones unificadas.  
A continuación, se señalan las características principales de cada una de las tecnologías 
de comunicación: 
2.5.1 Comunicación por radio frecuencia (RF) 
La técnica RF utiliza el espacio aéreo para la transmisión de señales. Consiste en nodos 
principales equipados con antenas sirviendo de repetidoras, las cuales usualmente operan 
a UHF (frecuencia ultra alta). Esta tecnología se clasifica en tipos principalmente: tipo 
MESH (RF-Mesh) y tipo Largo Alcance (RF de largo alcance). 
Es importante hacer mención que se requiere repetidoras a distancias máximas de 800 
metros en estaciones fijas y la principal limitante es que su concentrador tiene capacidad 
de hasta 5000 medidores. 
2.5.1.1 Radio frecuencia Tipo corto alcance (MESH) 
Una Red RF-Mesh está compuesto de medidores y concentradores. Los medidores están 
provistos de una unidad de radiocomunicación integrada capaz de comunicarse con otros 
medidores y concentradores de datos. Cada medidor es capaz de encaminar la 
comunicación de otros medidores, formando una infraestructura de malla como medio de 
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comunicación y de esta manera se busca que la información pueda viajar por distintos 
caminos para llegar hasta el software de gestión (Plataforma de Gestión). 
Figura 15. Esquema Sistema RF Mesh 
 
Fuente: Estudio de medidores inteligentes [14] 
Al ser una solución que requiere implementar infraestructura de comunicaciones, sobre 
todo para construir la malla de comunicaciones, se requiere de personal especializado en 
telecomunicaciones para su instalación y mantenimiento, lo que podría generar 
importantes costos de mantenimiento y operación del sistema. 
Este tipo de soluciones pueden manejar, la banda de frecuencia no licenciada de 2.4GHz 
y/o 5.8 GHz, basada en una configuración del tipo red mesh. También podría utilizar 
frecuencias licenciadas, pero se debe tener en cuenta que este tipo de frecuencias 
necesitan los permisos del Ministerio de transportes y comunicaciones y pagos de canon 
anual por punto de comunicación, por lo que se recomienda utilizar la banda de frecuencia 
no licenciada para evitar sobrecostos innecesarios durante la operación y mantenimiento. 
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En relación a lo anterior, los proveedores de equipos mencionan que pueden operar en 
cualquier banda de frecuencia, no obstante, especifican que las bandas de 400 MHz, 900 
MHz y 2,4 GHz es donde se han desarrollado principalmente esta tecnología. 
Deberá además tenerse en cuenta de que a medida que la red SMI crezca, reuniendo 
nuevos clientes, los costos correspondientes a la expansión de la red mesh podrían sufrir 
un incremento notorio dependiendo de la geografía del lugar y la distancia al backbone 
(se refiere a las principales conexiones troncales de Internet) de la red RF. 
A continuación, se muestra la arquitectura clásica de un Sistema de medición inteligente 
utilizando la tecnología RF tipo Mesh. 
Figura 16.  Arquitectura de la tecnología RF tipo mesh 
 
Fuente: https://www.bidon.ca/fr/notes/gridstream-rf-focus-axr-sd 
2.5.1.2. Radio frecuencia tipo largo alcance 
Un sistema RF de largo alcance usa concentradores que recogen los datos desde el 
dispositivo de comunicación en los medidores y los envían a la Plataforma de Gestión 
mediante una red WAN. 
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Las características de alcance y cobertura de cada concentrador, así como la necesidad 
del uso de repetidores dependerá de cada fabricante, se puede conseguir una distancia de 
20 a 40 km de cobertura, dependiendo de la línea de vista, la implementación de la 
solución requiere de un detallado estudio de radio frecuencia previo a la implementación, 
para conocer la ubicación de las antenas y concentradores. 
Una de las tecnologías evaluada y que cuenta con mayor cobertura y alcance por 
concentrador se denomina RPMA, la cual ya ha sido efectuada de forma masiva en 
muchos países a nivel mundial. 
A continuación, se muestra la arquitectura clásica de un Sistema de medición inteligente 
utilizando la tecnología RF de Largo Alcance. 
Figura 17.  Arquitectura de la tecnología RF de Largo Alcance4 
 
Fuente: Fuente: Estudio de medidores inteligentes [14] 
 
2.5.2 Comunicación GPRS 
Los Sistemas de Medición Inteligente (SMI) basados en comunicaciones por la red 
Celular no requiere que la empresa de distribución desarrollo una red propia de 
comunicaciones, haciendo que el costo de implementación y mantenimiento del medio 
de comunicación sea relativamente bajo. 
36 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la disponibilidad de las comunicaciones 
estará sujeta a la confiabilidad de la cobertura que pueda brindar la empresa de 
comunicaciones. No será posible monitorear un punto de medición si es que no tiene 
cobertura de comunicaciones. 
Es importante, tener en cuenta el costo de operación y mantenimiento se tiene que evaluar 
el pago al operador celular de forma mensual dependiendo del consumo de datos, es decir, 
la funcionalidad que se demanda implementar en el Sistema de Medición Inteligente 
Figura 18.  Arquitectura de la tecnología Celular 
 
Fuente: Estudio de medidores inteligentes [14] 
 
2.5.3 Comunicación por la línea de potencia (PLC) 
La tecnología PLC (Power Line Communication) utiliza la red eléctrica para convertirla 
en una línea digital de transmisión de datos. Algunos sistemas manejan exclusivamente 
la red de baja tensión (BT), mientras que otros son capaces de transferir señales a través 
de las líneas de baja tensión y media tensión (MT). 
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Tabla 7. Comparación de PLC Banda Angosta y PLC Banda Ancha 
 PLC banda angosta PLC banda ancha 
Frecuencia Hasta 500  kHz Más de 2 MHz 
Velocidad de datos Hasta 200 Kbs Más de 1 Mbs 
Modulación FSK, SSBPSK, OFDM OFDM 
Fuente: Broadband Power line Communications Networks-Design, [16] 
Tabla 8. Estándares de frecuencia de PLC en diferentes regiones 
 
Fuente: Haidine, A. y Lehnert, R.: ((Broadband Powerline Communications Networks-
Network Design)), 2004 [16]. 
2.5.3.1 PLC Carrier (Alta frecuencia) 
Esta tecnología utiliza un módulo de comunicación en el medidor que permite transmitir 
la información de este usando la red eléctrica BT, a través de una señal de alta frecuencia 
(1,6 a 30 MHz, dependiendo de cada fabricante); además denominada onda portadora, 
que viaja por la acometida de BT hasta un concentrador (colector) instalado en el poste 
donde se ubica el transformador de distribución (SED). 
Debido a que el transformador de distribución actúa como un filtro pasa bajas; es decir, 
no deja pasar la señal de la red de baja tensión a la red de media tensión en la red eléctrica, 
esta tecnología incluye en cada transformador de distribución un colector, el cual se 
comunica con el software de gestión (MDM) centralizado mediante una red WAN celular. 
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La tecnología PLC de alta frecuencia recoge y acumula la información en los colectores 
ubicados en los trasformadores de distribución. Este colector hace uso de otro medio de 
comunicación para transmitir la información hasta el centro de control donde se sitúa el 
software de gestión (MDM), el cual generalmente es comunicación Celular (GPRS). 
Para el análisis de costos se debe considerar además de los costos de instalación de los 
colectores, los costos de operación y mantenimiento, los cuales incluyen el 
mantenimiento de los colectores y el pago anual del uso de datos que conforman la red 
WAN celular 
A continuación, se muestra la arquitectura de un Sistema de Medición Inteligente (SMI) 
que usa este tipo de comunicación: 
Figura 19.  Arquitectura de la Comunicación PLC Carrier + Celular 
 
2.5.3.2 PLC Communication (Low Frequency) 
Este tipo de comunicación incluye en cada medidor un módulo de comunicación que usa 
la tecnología PLC Low Frequency. Debido a que las señales de lectura y de mando al 
medidor es a baja frecuencia (inyección en el cruce por cero de la tensión y de la corriente) 
es posible entregar dichas señales de la red de baja tensión a la red de media tensión y 
viceversa. 
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Por otro lado, como colector este sistema usa una plataforma de comunicación emplazada 
en la Subestación de Potencia, dicha plataforma recibe y enviara señal a todos los 
medidores interconectados a todos los alimentadores de la Subestación a través de un 
Transformador de modulación que inyecta la señal digital directamente en la red de media 
tensión, además hace uso de unos equipos de recepción de señal y una unidad 
procesadora. Con esta tecnología de comunicación se consigue cobertura a todos los 
medidores agrupados a la subestación de potencia. Para el análisis de costos se debe 
considerar además del costo de instalación de la Plataforma de Comunicación, los costos 
de operación y mantenimiento, el cual lo conforma en su gran parte el mantenimiento del 
transformador de modulación. Como este sistema no utiliza la red celular no se requiere 
un pago anual del uso de datos. 
A continuación, se muestra la arquitectura de un Sistema de Medición Inteligente (SMI) 
que usa este tipo de comunicación: 
Figura 20.  Arquitectura de la Comunicación PLC Communication (Low Frequency 
 
Fuente: Fuente: Estudio de medidores inteligentes [14] 
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2.5.3 Sistema TWACS (Two way automatic communication system) 
El sistema TWACS es un sistema de comunicación que utiliza tecnología que esta 
patentada para comunicarse a través de la red eléctrica, que proporciona bajo costo, 
comunicación confiable bidireccional entre el centro de control y los consumidores de 
electricidad. TWACS utiliza la red eléctrica para envío y recepción de datos desde la 
subestación hasta el cliente, posibilitando la implementación de servicios diversos tales 
como: automatización de la medición, tele medición, tarifación diferenciada, 
administración de cargas y composición de curva de carga. Permite varios niveles de 
paralelizacion de tecnologías que aumentan eficazmente su capacidad de manejar varias 
decenas o cientos de miles de puntos finales. Una de las tecnologías que son utilizadas en 
combinación con TWACS es el sistema GPRS para que cientos de lecturas de los 
medidores se puedan llevar a cabo dentro de una hora con la configuración adecuada [17].  
TWACS está compuesto por el sistema de información y la plataforma informática, que 
debe interactuar con los sistemas de información corporativos que comprende el Servidor, 
el equipo de Comunicación con la red WAN y los equipos de Comunicaciones en 
Subestación que a su vez tiene los siguientes componentes: 
 Unidad de Control de Recepción (Control Receiving Unit (CRU)). 
 Transformador de Modulación (Modulation Transformes Unit (MTU)). 
 Unidad de Modulación de Salida (Outbound Modulation Unit (OMU)). 
 Unidad de Captura de Entrada (Inbound Pickup Unit (IPU)) 
 Equipos de comunicación remota (RCE), que comprenden todos los dispositivos 
que pueden comunicarse e interactuar a través del sistema TWACS (medidores 
residenciales y comerciales) 
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Figura 21. Esquema de operación sistema TWACS 
 
Fuente: Aclara [18] 
Algunas de las herramientas disponibles para los servicios públicos mediante el uso de la 
plataforma TWACS incluyen [18]: 
 Lectura precisa que va directamente a la facturación 
 Capacidad para ofrecer servicios pre-pagados 
 Conexión y desconexión remota de clientes  
 Localización de fallas  
 Monitoreo en tiempo real 
 Lecturas en tiempo real y almacenamiento redundante de datos del medidor  
 Notificación de eventos. 
 Obtención de perfiles de carga en tiempo real 
 Balances de energía en Subestaciones. 
 Control de pérdidas / Detección y prevención de fraude y balances de energía. 
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 Maniobras de Equipos de protección y maniobra (Recloser y Seccionadores Bajo 
Carga 
  Control de alumbrado público. 
El sistema TWACS opera en banda angosta o baja frecuencia que están en el orden de los 
3 khz. TWACS es un sistema de comunicaciones PLC de banda ultra angosta UNB-PLC 
propietaria de ACLARA y permite transportar un tráfico de hasta 120 bps. La 
comunicación desde una subestación hacia el Smart meter, se genera en cada sentido por 
separado variando la corriente / voltaje cerca del cruce por cero voltios de la señal de 60 
herz. Así puede llegar a distancias de hasta 200 Km. 
La arquitectura TWACS tiene 3 niveles 
2.5.3.1 NIVEL 1 central control equipmen (CCE):  
Control central de equipamiento, corresponde a los servidores, módems y otros que 
soportan la gestión centralizada de los equipos y la comunicación con nivel 2. Aquí reside 
el TNS (TWACS Net Server). 
 
Figura 22. Nivel 1 componente CCE 
 
Fuente: Aclara [18] 
43 
 
2.5.3.2 NIVEL 2 substasion comunications equipament (SCE):  
Equipamiento de comunicaciones de subestación, corresponde a los equipos de interfaces 
que permite las conexiones de las comunicaciones a la red eléctrica en este punto, tanto 
entrante como saliente. Los principales elementos son Control & Recieved Unit (CRU), 
Imbound pickup Unit (IPU), Otbound Modutation Unit (OMU)y Modulation Transformer 
Unit (MTU). 
Figura 23. Nivel 2 componente SCE 
 
Fuente: Aclara [18] 
2.5.3.3 NIVEL 3 Remote Comunication Equipmet (RCE): 
Equipamiento de comunicaciones remota, incluye al Smart meter y/o otra 
interfaces/equipos que permitan la comunicación bidireccional y las funciones 
establecidas a este nivel. 
Figura 24. Nivel 2 componente RCE 
 
Fuente: Aclara [18] 
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2.5.3.4.  Esquemas de modulación 
La modulación en PLC cumple las mismas características y parámetros que otros medios 
de transmisión y está definido por la siguiente expresión: 
)W $6HQȦWș 
Dónde: A es la $PSOLWXGȦ OD)UHFXHQFLD\șHV OD)DVH$O LJXDOTXH ODPD\RUtDGH
canales de comunicación, el canal PLC introduce atenuación y cambio de fase a las 
señales enviadas, debido a que este es un medio diseñado para distribución de energía 
eléctrica, además de afrontar eventos tales como operaciones de arranque y parada de 
equipos, operación de interruptores de diferentes tipos, cargas lineales y no lineales 
conectadas por periodos, etc., que hacen prácticamente imposible transmitir señales de 
información, por eso se establecen técnicas de modulación que permitan minimizar estos 
efectos. El diagrama de bloques del proceso de modulación se puede observar en Figura 
24. 
 
Figura 25. Diagrama de bloques del proceso de modulación de una señal 
 
 
Fuente: (Tecnología Power line) [19].  
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El canal PLC puede ser considerado como un canal de múltiples rutas debido a las 
reflexiones generadas por las discontinuidades de la impedancia ocasionada por fallas en 
los acoples, lo que genera desvanecimiento de la señal en frecuencia [19]. 
El tipo de modulación depende de la señal a transmitir, la cual puede ser: Digital (voz y 
video digitalizados) o Analógica (voz y video).  
Las técnicas de modulación convencionales como ASK7, PSK8 y FSK9 normalmente 
son excluidos en PLC. Una posible solución para superar los problemas en un canal de 
comunicaciones de este tipo, es usar un método de modulación que pueda ocuparse de la 
atenuación desconocida, así como de los cambios de fase y simplificar el receptor. Uno 
de los métodos de modulación que cumplen con los requisitos es OFDM por su 
importancia y utilización en PLC 
2.5.3.5 Modulación por división de frecuencia OFDM (Ortogonal frecuency división 
multiplexing) 
Es un método de codificación de datos d--igitales en múltiples frecuencias portadoras con 
origen en aplicaciones de uso militar. OFDM se ha convertido en un esquema de 
modulación popular para la comunicación digital de banda ancha, ya sean inalámbricas o 
alámbrica, además en aplicaciones tales como la televisión digital, acceso a Internet DSL, 
redes inalámbricas, redes de líneas de alta tensión y las comunicaciones móviles 4G. [20]. 
La modulación PLC empezó con la modulación GMSK y DSSS que ofertaba velocidades 
de entre 1 y 4 Mbps, pero ya en la segunda generación se empezó a introducir la 
modulación OFDM. 
El concepto fundamental de OFDM, es que las subportadoras son ortogonales en 
frecuencia, lo cual se define por la siguiente ecuación: 
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 Donde f1(t) y f2(t), son las frecuencias de las subportadoras. En modulación FDM 
convencional, la separación entre las subportadoras adyacentes es de 2/T y en OFDM esta 
separación es de 1/T, mínimo para que dichas subportadoras sean ortogonales, tal como 
se muestra en la figura 17. Los datos son divididos en varios flujos o canales en paralelo, 
uno para cada subportadora y cada subportadora se modula con una técnica convencional 
como QAM o PSK a velocidades bajas. 
Las. Las señales QPSK/QAM producen un espectro en la frecuencia, cuyo ancho de banda 
se puede expresar como BW = 2(1+alfa) Rs. En OFDM, las portadoras adyacentes pueden 
solaparse. Así, la suma de N portadoras, permite ahora transmitir N cadenas de 
transmisión sobre un ancho de banda de BW = (N+1) Rs Esto supone una eficiencia 
espectral de N/N+1 por símbolo para el caso de N portadoras, creciendo con el valor de 
N, hasta conseguir una eficiencia espectral que es prácticamente el doble de la de las 
señales QPSK/QAM para valores grandes de N. 
Figura 26.  Representación frecuencial de la señal OFDM 
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Fuente: Application of power line communication with OFDM to smart grid system 
[20] 
Algunas de las ventajas de OFDM sobre otros esquemas son [21]: 
 Capacidad para hacer frente a algunas condiciones del canal como atenuación de 
las altas frecuencias  
 La ecualización de canal se simplifica porque OFDM puede ser visto como el uso 
de muchas señales de banda estrecha moduladas lentamente en vez de una señal 
modulada de banda ancha rápidamente  
 Eliminar la interferencia entre símbolos (ISI) y utilizar ecos y tiempo de 
dispersión (en la TV analógica estos son visibles como imágenes fantasmas y la 
borrosidad, respectivamente), insertando un intervalo de guarda entre los 
símbolos OFDM. Este intervalo de guarda se elige con duración mayor que el 
máximo retardo de todos los recibidos del mismo símbolo, de forma que las 
componentes debidas al retardo de un símbolo no interfieran en el siguiente  
 Facilita el diseño de redes de frecuencia única (SFN), donde varios transmisores 
adyacentes envían la misma señal de forma simultánea a la misma frecuencia, ya 
que las señales de múltiples transmisores distantes se pueden combinar de forma 
constructiva, en lugar de interferir como lo haría normalmente  
 Tiene menos interferencia entre símbolos que los sistemas mono portadora 
2.5.3.6 Ventajas técnicas 
Existen algunas ventajas considerables de la tecnología PLC sobre otras y en cada una de 
ellas se consideran aspectos interesantes para la elección sobre otras. A continuación, se 
presentan algunas ventajas considerables: 
 La tecnología PLC utiliza como infraestructura de comunicación la red eléctrica, 
evitando costos adicionales por montaje 
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 El éxito de PLC en el entorno comercial es atribuible a tres factores clave. La 
combinación de la gama de frecuencias, potencia de procesamiento y rendimiento 
ofrecen mucha más agilidad que las tecnologías de red de banda estrecha 
 Posibilita el crecimiento de la cobertura del sistema de manera gradual en el largo 
plazo, permitiendo atender a todo el espectro de clientes (urbanos, rurales, 
comerciales, industriales, residenciales) sin requerir de inversiones exorbitantes 
en el corto plazo 
2.3.5.7 Protocolos De Comunicación Normados Para Medidores Inteligentes Y 
Smart Grid 
2.3.5.8 Protocolo DNP 3.0   
Está basado en la norma del comité 57, grupo de trabajo 03 del IEC (International  
Electrotechnical Commission), que permite el desarrollo de un protocolo para 
aplicaciones de telecontrol, sistema SCADA y sistema de automatización distribuidos. 
Este sistema fue desarrollado por GE Harris en 1990 y en 1993 fue cedido al grupo de 
usurarios DNP, que es una organización sin fines de lucro formada por la compañía de 
servicio púbico y vendedores. El protocolo DNP 3.0 es un protocolo abierto y de 
propiedad pública que fue diseñado para lograr la interoperabilidad entre el RTU, IED y 
estaciones maestras. Este protocolo ha sido adoptado por la IEEE como practica 
recomendada para la interconexión RTU IED y alternamente empleado en la industria 
eléctrica. 
El protocolo DNP 3.0 es un protocolo asíncrono, abierto, robusto y eficiente con el cual 
se puede: 
ڹ Solicitar y responder múltiples tipos de datos en mensaje sencillo.  
ڹ Segmentar mensajes en múltiples tramas para asegurar una mejor detección y 
recuperación de errores.  
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ڹ Incluir solamente nuevos datos en los mensajes de respuesta.  
ڹ Asignar prioridades a ciertas clases de datos y solicitar esos datos 
periódicamente de acuerdo con la prioridad establecida.  
ڹ Permitir respuesta no solicitadas.  
ڹ Soportar sincronización de temporización con un formato estándar de tiempo. 
2.3.5.9 Protocolo TCP/IP 
Las siglas TCP/IP se refieren a un conjunto de protocolos para comunicaciones de datos. 
Este conjunto toma su nombre de dos de sus protocolos más importantes, el protocolo 
TCP (Transmisión Control Protocol) y el protocolo IP (Internet Protocol). 
/RVHVWindares del protocolo TCP/IP son abiertos y ampliamente soportados por 
todo tipo de sistemas, es decir se puede disponer libremente  
de ellos y son desarrollados independientemente del hardware de los ordenadores o 
de los sistemas operativos.  
7&3,3IXQFiona prácticamente sobre cualquier tipo de medio, no importa si es 
una red ethernet, una conexión ADSL o una fibra óptica.  
 7&3,3 HPSOHD XQ HVTXHPD GH GLUHFFLRQDPiento que asigna a cada equipo 
conectado una dirección única en toda la red, aunque la red sea tan extensa como 
internet 
2.3.5.10 Protocolo IEC61850  
El protocolo IEC61850 es considerado el estándar para la automatización de equipos de 
subestación eléctrica de diversos fabricantes, la principal característica que ofrece es la 
interoperabilidad entre los equipos. Un Grupo de fabricantes colaboran con el desarrollo 
de protocolo IEC61850, que en la actualidad se vienen realizando investigaciones para la 
evolución del protocolo a fin de seguir implementando más funciones. 
50 
 
Protocolos de comunicaciones de smart grids  
El Sistema Eléctrico de potencia  está regulado por el comité técnico TC57 de la comisión 
electromecánica Internacional (IEC), que buscó estandarizar las comunicaciones en el 
sistema eléctrico, con el desarrollo de modelos de datos e interfaces genéricos y la usando  
los mismos protocolos de comunicación ya existentes como TCP/IP o interfaces serie se 
utilizarán las siguientes normas teniendo en cuenta las utilizaciones y funciones 
requeridas: 
Figura 27. Protocolos para cambios de información 
 
Fuente: (Quiroz, 2017) [22] 
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2.6 Principales proyectos de medición inteligente desarrollados en el Perú 
2.6.1 Electro Sur Este S.A.A. 
En Perú Electro sur Este es la primera empresa a nivel país que realizo el primer proyecto 
integrado de tele medición en usuarios finales el cual consistió en la implementación de 
un sistema AMI con Plataforma de comunicación tecnología PLC Communication 
(TWACS) en la Subestación de Potencia Compabata y a la fecha se concluyó con la 
segunda etapa. 
Esta implementación consistió la instalación de medidores inteligentes en 103 puntos en 
ODSULPHUDHWDSD\WDEOHURVHQODPLVPDFDQWLGDGGH6('¶V\PHGidores en 
suministro finales en su segunda etapa.  
Así mismo se encuentra en proceso de evaluación la 3ra etapa que consistirá en la 
masificación de medidores inteligentes en todo el sistema eléctrico Combapata, vale decir 
en todos sus alimentadores de media tensión y sus 24000 usuarios finales que a la fecha 
se alimentan en este sistema eléctrico. 
2.6.2 Electro Dunas  
ELECTRODUNAS en el 2016 realizo un piloto, el cual consistió en la implementación 
de 02 concentradores ubicados en 02 totalizadores, en donde cada totalizador alimenta 
alrededor de 100 medidores monofásicos, utilizando la tecnología PLC Carrier. 
Por otro lado, cada concentrador instalado se comunica con el centro de control utilizando 
la red celular como medio de comunicación 
2.6.3 Luz del Sur   
En el 2018, la Empresa Concesionaria Luz del Sur decidió implementar una solución 
hibrida con el uso de RF Mesh y red celular, tecnología LoRa, con el que le permite 
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supervisar en tiempo real a un total de 96 medidores de baja tensión ubicados en el 
Distrito de Lince de una sola Subestación de Distribución. 
2.6.4 Enel 
Enel Distribución Perú instaló más de 8,700 medidores inteligentes en siete distritos de 
Lima y Callao como parte de un proyecto piloto que tiene como objetivo crear una red 
eléctrica más eficiente y digitalizada para mejorar la calidad del servicio. 
2.6.5 Electro Ucayali 
El año 2019 Electro Ucayali culmino su primer piloto de implementación de medición 
inteligente en el casco urbano de Ucayali con 200 medidores haciendo uso de Radio 
Frecuencia, usando tecnología RPMA (Random Phase Multiple Access). 
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CAPITULO III 
Implementación de tele medición TWACS en el sistema eléctrico Combapata 
3.1 Introducción  
La implementación del sistema de tele medición TWACS se realizó en 02 etapas, 
iniciando el primero el 12 de junio del año 2015 teniendo un plazo de ejecución de 220 
días calendarios el mismo que se amplió mediante una adenda por implementación de 
sistema de protección en media tensión dentro de la Subestación de Transformación de 
Combapata, ampliando el plazo un adicional de 190 días calendarios, el mismo que fue 
entregado en noviembre del año 2016. La segunda Epata inicio el 17 de octubre del año 
2017 con un plazo de ejecución contractual de 210 días calendarios los mismos que fueron 
ampliados dándose entrega del trabajo en noviembre del año 2018. 
3.2 Antecedentes 
A nivel mundial la tendencia es la de cambiar las fuentes de energía convencionales por 
energías renovables, por ejemplo, la Unión Europea obligó a sus miembros a cumplir para 
el 2020 con un 20% de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, un 20% de 
aumento de eficiencia energética y 20% de consumo de energía proveniente de fuentes 
renovables. Las redes inteligentes exceden estos objetivos, integrando fuentes renovables 
e introduciendo mayor eficiencia y modernización a la red, a través de tecnologías de la 
información.  Empresas Eléctricas de Estados Unidos han desplegado el cambio de más 
de 8 millones de medidores inteligentes y aproximadamente 132 millones deben 
implementarse a diciembre del 2020.  
En el Perú existen las Leyes Nº 28832 Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la 
generación eléctrica publicado el año 2006 y Nº 27345 Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de la Energía, en esa línea el año 2016 se emite el D.S. 018-2016-EM que 
modifica el reglamento de la Ley de Concesiones eléctricas y en su décima disposición 
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complementaria transitoria indica  que las EDEs propondrán al organirmo regulador el 
cambio gradual del sistema de medición actual, a medición inteligente con un plazo de 
hasta 8 años. Aunque recién en noviembre del 2017 OSINERMGIN emite la resolución 
N° 225-2017-OS/CD mediante el cual aprueba los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución (VAD), donde 
incluye las disposiciones para la implementación de sistemas de medición inteligentes 
por parte de las EDE del Perú.  Electro sur este a esta fecha ya iniciaba la segunda etapa 
del proyecto piloto de tele medición mediante la aplicación del sistema TWACS. 
 3.3   Generalidades. 
Electro Sur Este S.A.A. (ELSE), contrató a una empresa especializada para la 
LPSOHPHQWDFLyQGHO3UR\HFWR/ODYHHQ0DQR³$GTXLsición, Montaje y Puesta en Servicio 
GHO6LVWHPDGH*HVWLyQGH0HGLFLyQ5XUDO´GHODVLVWHPDHOpFWULFRGH&RPEDSDWD- Cusco, 
permitiéndole  realizar el balance de energía de las subestaciones de distribución con las 
subestaciones de transformación de las cuales reciben energía, medición del alumbrado 
público, gestionar cortes, detectar hurtos y registrar demandas de energía y perfil de carga 
e integrados al sistema de medición de tecnología TWACS el cual permitirá realizar las 
lecturas de los parámetros eléctricos de consumo de los transformadores de distribución, 
alumbrado público y usuarios, así como gestionar cortes, detectar hurtos, registrar 
demandas de energía, con la finalidad de realizar un manejo más eficiente de los recursos, 
permitiendo a Electro Sur Este incorporar a futuro más subestaciones dentro de su área 
de concesión. 
3.2.1 Alcances  
Comprende el diseño e ingeniería de detalle, suministro, montaje, integración, 
implementación y pruebas del sistema de gestión remota de reclosers, medición de SEDs, 
alumbrado público y usuarios finales. 
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3.2.2 Justificación de proyecto 
En el año 2016 mediante el D.S. 018-2016-EM el estado mediante el Ministerio de 
energía y minas,  modifica el reglamento de la Ley de Concesiones eléctricas y en su 
décima disposición complementaria transitoria indica textualmente lo siguiente ³En el 
marco de la declaración de interés nacional de la promoción del Uso Eficiente de la 
Energía para asegurar el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la 
competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso 
y consumo de los energéticos, previsto en la Ley Nº 27345, las EDEs propondrán a 
OSINERGMIN un plan gradual de reemplazo a sistemas de medición inteligente en el 
proceso de fijación tarifaria, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 163 del presente 
Reglamento y considerando un horizonte de hasta ocho (08) años de implementación.´
Electro Sur Este en esta línea inicio el proyecto de implementación de medición 
inteligente en su sistema eléctrico más extenso y donde tenía mayores problemas en temas 
de calidad del servicio en general, (sistema eléctrico Combapata). 
3.2.3 Zona de proyecto 
Sistema Eléctrico Combapata Alimentadores de Media Tensión CO01, CO02, CO03, 
CO04 Y CO05 estas ubicados en las provincias de Canchis, Canas, Acomayo, 
Quipichacnhis, Paruro y Chumbivilcas departamento del Cusco 
Tabla 9.  Zona de proyecto 
ZONA DEL PROYECTO 
DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 
26 distritos Canchis, Canas, Acomayo, Quipicanchi, Paruro y Chumvivilcas Cusco 
Elaboración propia 
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Figura 28.  Ubicación del Sistema Eléctrico Combapata 
Fuente: Electro Sur Este 
La SET Combapata 138/66/24 kV, se encuentra ubicada en el distrito de Combapata, 
provincia de Canchis, departamento de Cusco. 
3.2.4 Características geográficas  
La zona del proyecto posee una topografía regular, presentando zonas con accesos 
regulares y otras ubicaciones sin acceso, con vegetación en los sectores a intervenir y 
otras zonas con difícil acceso con escasa vegetación. 
Tabla 10. Características Geográficas 
Descripción Semestres Mayo-Octubre Noviembre-Abril 
Clima Seco de sierra lluvioso 
Temp. min ºC -5 °c 5 °c 
Temp. max ºC 20 °c 20 °c 
Temp. med ºC 15 °c 15 °c 
Humedad  Relativa 15% 30% 
Veloc. viento Km/h 90 km/k 90 km/h  
Fuente: Senamhi 
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3.2.5 Instalaciones eléctricas existentes  
A continuación, se presenta una breve descripción de las instalaciones eléctricas 
existentes, correspondiente a la Subestación Combapata 138/66/24 kV. 
Figura 29.  Esquema Unifilar del sistema SCADA SET ± Comabapata 
 
Fuente: Electro Sur Este 
a. Transformador 138/66/24 kV ± 15/7/8 MVA 
El transformador de potencia cuenta con las siguientes características: 
x Tensión : 138±3x2,5%/66/24 kV 
x Potencia : 15/7/8 MVA 
x Conexión : YNyn0d11 
x Vcc : 6/10,2/3,2 % (8 MVA) 
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Fotografía 1. Subestación de Potencia Combapata 
 
El transformador de potencia cuenta con las siguientes características: 
x Tensión : 138±3x2,5%/66/24 kV 
x Potencia : 15/7/8 MVA 
x Conexión : YNyn0d11 
x Vcc : 6/10,2/3,2 % (8 MVA) 
b. Patio en 138 kV 
La subestación cuenta con dos (2) salidas en 138 kV: 
 Salida 1, a S.E. Quencoro, compuesta con los siguientes equipos: 
- 02 trampas de onda, 400 A, 0,2 mH. 
- 01 transformador de tensión de 3 GHYDQDGRV ¥ ¥ - ¥3; 
75VA cl. 0,5; 30VA cl. 3P. 
- 03 pararrayos de 120kV, 10kA. 
 Salida 2, a S.E. Tintaya, compuesta con los siguientes equipos: 
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- 02 trampas de onda, 400 A, 0,2 mH. 
-  WUDQVIRUPDGRU GH WHQVLyQ GH  GHYDQDGRV ¥ ¥ - 0,1¥ 
75VA cl. 0,5 ; 30VA cl. 3P. 
- 03 pararrayos de 120kV, 10kA. 
c. Patio en 66 kV 
La subestación cuenta con una (1) salida en 66 kV, a S.E. Sicuani, compuesta con 
los siguientes equipos: 
 02 seccionadores de barras, 60kV, 400A. 
 01 interruptor 72,5kV, 630A. 
 Transformador de corriente de 2 devanados, 30±60/1-1-1A; 30VA cl. 5P10; 
20VA cl. 0,5. 
 03 Pararrayos de 60kV, 10kA. 
 WUDQVIRUPDGRUGHWHQVLyQGHGHYDQDGRV¥¥- ¥9$
cl. 1,0 ; 50VA cl. 0,5. 
Fotografía 2. Patio de Llaves SET Combapata 
 
d. Patio en 24 kV 
La subestación cuenta con cinco (5) salidas en 24 kV: 
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 Salida 1, Combapata (AMT CO01). 
 Salida 2, Ttio (AMT CO02). 
 Salida 3, Accha (AMT CO03). 
 Salida 4, Chamaca (AMT CO04). 
 Salida 5, Chara (AMT CO05). 
Cada una de estas salidas está compuesta con los siguientes equipos: 
- 01 seccionador de barras, 38kV, 400 A. 
- 01 transformador de corriente de 2 devanados, 40-80/1A: 30VA cl. 0,5. 
- 03 pararrayos de 24kV, 10kA. 
- 01 recloser de 27kV, 400A, 150kV BIL. 
Fotografía 3. Barra de 24 kV SET Combapata 
 
A continuación, se muestra el diagrama unifilar de la subestación de Transformación de 
Combapata con cada característica descritos 
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Figura 30. Diagrama Unifilar de SET Combapata 
 
Fuente: Electro Sur Este 
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3.2.6.   Características GHORV$07¶VGH&RPEDSDWD 
En el cuadro Nº 10 se detalla las características de todos los alimentadores de media 
tensión involucrados dentro del proyecto. 
Tabla 11. &DUDFWHUtVWLFDVGH$07¶V&ombapata 
ITEM SET AMT 
MT BT 
SED Longitud  MT (km) NMT NBT EAP SUM 
1 Combapata CO01 31 33.67 254 1144 346 1658 
2 Combapata CO02 156 185.72 1311 5310 1852 7087 
3 Combapata CO03 292 470.47 2416 10298 3240 12503 
4 Combapata CO05 73 81.50 506 2893 1170 4211 
5 Combapata CO04 102 197.93 1047 3397 759 3084 
TOTAL 654 969.29 5,534 23,042 7,367 28,543 
Fuente: electro Sur Este 
3.4 Descripción del proyecto 
La plataforma TWACS de Aclara operará con dos (02) servidores de aplicación que se 
encargan de concentrar la información proveniente de los medidores y controladores DST 
(distribution switching transponder) instalados en campo. El operador podrá acceder al 
sistema por medio de una (01) estación de operación desde donde este podrá ser 
comandado. 
Se implementó un sistema de medición remota para SEDs, alumbrado público y usuarios 
finales que utiliza, la red eléctrica de distribución MT/BT (media tensión/baja tensión) 
existente como medio de comunicación, reduciendo costos en mantenimiento y 
operación, asimismo sea una solución escalable e integrable con plataformas informáticas 
y de comunicaciones existentes. En cada SED se instaló un medidor para el servicio 
particular y un medidor de alumbrado público (AP), los que emplean la interfaz TWACS 
que cuenta con la capacidad de realizar comunicaciones bidireccionales con el software 
del sistema que se instalará en el Centro de Control de ELSE; utilizando la red eléctrica 
de distribución M.T./B.T existente. 
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Asimismo, se instaló el equipamiento electromecánico necesario en la subestación de 
transformación (SET) para adaptar el sistema TWACS. De igual modo se integró 07 
recloser asociados a los alimentadores de la SET Combapata, para enviar mandos de 
apertura / cierre y visualizar el estado desde el centro de control ELSE. 
De acuerdo a lo indicado, ELSE cuenta con un enlace de comunicación TCP/IP del Centro 
de Control a la SET Combapata, que es utilizado, para la comunicación con el Centro de 
Control. Este enlace permite acoplar las señales del Centro de Control a la red eléctrica 
de media tensión de la SET Combapata. 
En el Centro de Control de ELSE, se instaló la plataforma de gestión del sistema, 
compuesta por servidores con software de medición remota, que recolectarán las lecturas 
de los medidores y el estado de los reclosers integrados al sistema. Esta información se 
almacena en una base de datos relacional, y cuenta con interfaces estándares, como 
Multispeak, y/o base de datos, que permite intercambiar información con aplicaciones 
Comercial y GIS. 
Figura 31. Se establece la arquitectura general del sistema. 
 
Fuente: Aclara [18] 
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3.5 Descripción general de la comunicación TWACS 
La técnica TWACS de modulación de frecuencia de potencia para la comunicación 
bidireccional en la línea de alimentación usa el término señalización de salida para 
distinguir la comunicación desde la subestación a los dispositivos de punto final y la 
señalización de entrada para la comunicación del dispositivo de punto final detectada en 
la subestación. 
Las señales de salida se transmiten modulando la forma de onda de voltaje cerca del punto 
de cruce cero. Los binarios y los ceros se indican mediante la ubicación de la modulación, 
³TXHVHPXHVWUDH[DJHUDGD´ para mayor claridad en la Figura 32. Dos ciclos de forma 
de onda de voltaje producen un bit de señal de salida. 
Figura 32. Señal TWACS saliente de la forma de onda de voltaje 
 
Fuente: Aclara [18] 
Las señales de entrada se crean produciendo un modelo único de pulsos de corriente en 
los dispositivos de campo y detectando esos pulsos en la subestación como se ilustra en 
la Figura 33. Cuatro ciclos de forma de onda de corriente producen un bit de entrada. 
Figura 33.  Señal TWACS entrante de la forma de onda de corriente 
 
Fuente: Aclara [18] 
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A diferencia de los sistemas portadores de línea de alta frecuencia, las señales TWACS 
funcionan a la frecuencia de alimentación, por lo tanto, la comunicación de la línea de 
alimentación TWACS no requiere repetidores, ni unidades de bloqueo o cualquier otro 
equipo de acondicionamiento de red para funcionar correctamente. La señal TWACS 
transita sin obstáculos a través de los transformadores de distribución y no se ve afectada 
por los equipos y las condiciones que existen en la línea de alimentación, tales como: 
bancos de condensadores de derivación, transiciones aéreas a subterráneas, 
autotransformadores, reductores de tensión y armónicos. Los puntos muertos causados 
por fenómenos de onda estacionaria no existen con la tecnología TWACS, 
independientemente de la longitud o configuración del alimentador. 
El siguiente diagrama ilustra el flujo de información. Las flechas verdes representan las 
comunicaciones de salida, mientras que las flechas rojas de la figura 34 representan la 
comunicación de entrada. 
Figura 34. Flujo de información 
 
Fuente: Aclara [18] 
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El sistema funciona como un esclavo maestro, donde el servidor de la puerta de enlace de 
la red TWACS son las estaciones maestras y el equipo de comunicación de la subestación 
y comunicación remota (medidor, CST u otro punto final habilitado por TWACS) es el 
esclavo. La estación maestra envía un comando a la CRU en la subestación. La CRU 
interpreta y actúa sobre el comando. Las comunicaciones salientes se inician desde la 
CRU a la OMU. Cuando se dispara la OMU, su mensaje se comunica en el voltaje del 
sistema a través de la MTU y es visto por todos los medidores en la subestación, pero 
solo aquellos medidores que reconocen el número de serie único o la dirección de grupo 
en el comando responderán. El (los) medidor (es) envían mensajes entrantes a la 
subestación, que son detectados por las IPU conectadas a los circuitos del transformador 
de corriente (CT) que se envían a la CRU. El receptor de mensajes entrantes de la CRU 
decodifica los mensajes y luego la CRU remite el mensaje de regreso a la estación 
maestra. 
Figura 35. Flujo de información 
 
Fuente: Aclara [18] 
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3.6 Implementación de tele medición TWACS en el sistema eléctrico Combapata  
La implementación de TWACS se realizó en 03 niveles los cuales son: 
 Montaje y puesta en servicio de equipos en SET de potencia. 
 0RQWDMH\SXHVWDHQVHUYLFLRGHHTXLSRVHQ6('¶V 
 Montaje y puesta en servicio de equipos a suministros finales. 
Los mismos que se desarrollaran a continuación: 
3.6.1 Montaje y puesta en servicio de equipos en SET de Potencia 
SET ± Combapata 
El equipamiento a instalar comprendió básicamente de lo siguiente: 
Patio de Llaves 
- 01 Unidad del Transformador de Modulación (MTU) 
- 01 Unidad de Modulación de Salida (OMU) 
Sala de Control 
- 01 tablero con 05 Unidades de Recepción de Señales de Entrada (IPU) 
- 01 tablero con 01 Unidad de Control y Recepción (CRU) 
Fotografía 4. SET Combapata 
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Para la ubicación del equipamiento en el Patio de llaves se consideró dos alternativas, las 
cuales se muestran en la Figura 35. 
Figura 36. Alternativas para la ubicación de equipos en el patio de llaves. 
 
Fuente: Electro Sur Este 
La alternativa 1, correspondía a la conexión de los equipos directamente a la barra en 
24kV de la SET Combapata, mientras que en la alternativa 2, la conexión de los equipos 
se haria en una estructura biposte, adicionalmente se instalaría un recloser y un 
seccionador de línea en el pórtico existente de la salida 4 (AMT CO04), para fines de 
mantenimiento y por consideraciones operativas se optó por la alternativa 2. 
Fotografía 5.  Montaje de Equipos en SET 
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Para la ubicación del equipamiento en la Sala de Control también se consideró dos 
alternativas, las cuales se muestran en la Figura 36. 
Figura 37. Alternativas para la ubicación de equipos en la Sala de Control. 
 
Fuente: Electro Sur Este 
Respecto a la ubicación de equipamiento en la sala de control, se optó por la alternativa 
B por sugerencia de REP propietaria de la SET de Combapata. 
Descripción de Equipamiento 
3.6.1.1 Patio de Llaves en 24kV: 
Los equipos y materiales requeridos para el patio de llaves en 24 kV fueron los 
siguientes: 
x Reconectador automático (Recloser) 27kV, 630A, 150kV-BIL  
x Seccionador tripolar de barra, para instalación vertical, 36kV, 400A, 
170kV-BIL. 
x Seccionador tripolar de línea, para instalación vertical, 36kV, 400A, 
170kV-BIL. 
x Pararrayos de Óxido de Zinc 24 kV, Clase 1, 10kA  
x Poste de concreto 11/300  
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x Unidad de Transformación de Modulación (MTU), 75kVA, 22,9/0,48-
0,277kV, para instalación en base de concreto.  
x Unidad de Modulación de Señales de Salida (OMU).  
x Vigas metálicas para soportes de seccionador de barra y seccionadora 
porta fusible. 
x Red de Tierra superficial, conformada por conductores de cobre desnudo 
70mm2, grapa de doble vía para conductor de 70mm2 y empalmes en 
³7´FRQVROdadura tipo exotérmica.   
Sala de Control: 
Los equipos y materiales requeridos para la sala de control son los siguientes: 
x Tablero con Unidad de Control y Recepción (CRU). 
x Tablero con Unidad de Recepción de Señales de Entrada (IPU). 
x Inversor 110VDC a 120VAC. 
x Conductor de fibra óptica. 
3.6.1.1.1 Reconectador Automático de Recierre 
El recloser completo está constituido por el interruptor de recierre automático 
propiamente dicho, que interrumpe el circuito principal; un gabinete conteniendo el 
sistema de control electrónico, que detecta las corrientes excesivas y activa el interruptor 
y un cable de control que permite la conexión entre el interruptor y el gabinete de control. 
Características eléctricas  
Los requerimientos mínimos que cumple son los siguientes: 
- Tensión nominal : 22,9 kV 
- Tensión Máxima de servicio : 25 kV 
- Tensión Máxima del equipo : 38 kV 
- Nivel de Aislamiento 
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Tensión de frecuencia industrial 60Hz : 50 kV 
Tensión de impulso 1.2/50 us (BIL) : 150 kV 
- Corriente Nominal del Interruptor : 630 A 
- Corriente Cortocircuito Simétrica : 12 kA 
- Corriente mínima disparo : 5 A 
- Ciclos de recierre a capacidad ruptura nominal : 3 
- Mínimo número de operaciones de recierre : 4 
- Tipo de cámara de extinción del arco : vacío 
Fotografía 6. Recloser de Marca G&W 
 
 
Fotografía 7. Tablero de Control y Rele SEL de Recloser 
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3.6.1.1.2 Seccionador de barra y seccionado de línea 
El seccionador instalado fue del tipo rotativo, doble corte, 2 columnas por polo, de mando 
tripolar, con palanca, de instalación a la intemperie, tripolares, de montaje vertical. 
Los seccionadores de barra tienen un mecanismo de accionamiento manual, mientas que 
los seccionadores de línea tienen un mecanismo de accionamiento de las cuchillas de fase 
y puesta a tierra del tipo manual y motorizado del tipo tripolar.  
características eléctricas 
- Tensión nominal : 36 kV 
- Frecuencia : 60 Hz 
- Corriente Nominal continua : 400 A 
- Corriente Nominal momentánea : 12 kA 
- Nivel de Aislamiento : 170 kV Pico 
- Montaje : Exterior 
- Altitud de montaje : 4500 msnm 
- Distancia entre polos : 700 mm 
- Contactos auxiliares : > 6 NA / > 6 NC 
- Tensiones Auxiliares (seccionador de línea) 
Tensión continua (Vcc) : 110  
Fotografía 8. Seccionador de Línea 
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Fotografía 9. Tablero de mando de Seccionador de Línea 
 
3.6.1.1.3 Unidad de transformador de modulación(MTU) 
La Unidad de Transformador de Modulación (MTU) proporciona funciones de 
adaptación de impedancia y transformación de voltaje para comunicaciones salientes 
TWACS. El primario de MTU está conectado al bus de subestación MV, mientras que el 
secundario de conexión a tierra está conectado a la OMU de 480/277 voltios.  
La Unidad del Transformador de Modulación (MTU) proporciona el enlace entre el cable 
de energía y la Unidad de Modulación de Salida (OMU), con lo cual actúa como 
dispositivo de conexión para modular la señal de salida de TWACS en el bus. La MTU 
también disminuye el voltaje hasta 277/480 V CA para energizar la OMU. 
La Unidad del Transformador de Modulación (MTU) está conformada por un 
transformador de distribución trifásico, un interruptor de desconexión con fusible de bajo 
voltaje (LVFDS) y un interruptor de desconexión de alto voltaje (HVDS). 
Características eléctricas 
- Tensión nominal primario : 22,9 kV 
- Tensión nominal secundario : 480/277 V 
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- Frecuencia : 60 Hz 
- Tipo : Trifásico 
- Potencia : 75 Kva 
- Tipo de conexión : Dyn 
- Impedancia c.c. : 1,8% 
- Fusible LVFDS : 200 A 
Fotografía 10.  Transformador de modulación 
 
Figura 38. Esquema interior del MTU 
 
Fuente: Aclara [18] 
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3.6.1.1.4 Unidad de modulación de salida (OMU) 
En respuesta a los comandos de la CRU, la OMU genera el comando de salida TWACS 
a través de una serie de cortos controlados de fase a fase o de fase a neutro que extraen 
corriente a través de la impedancia de la MTU cerca del cruce por cero de la forma de 
onda de voltaje. La perturbación resultante de la forma de onda del voltaje del bus de 
distribución codificada en bits se ha representado previamente. 
Los elementos clave dentro de la OMU son: 
 Conjunto de potencia de corriente continua (DCPA). Reduce el voltaje de entrada 
de 277 VCA a 46 VCA y crea todos los voltajes de CC necesarios para la OMU. 
También envía las tres fases de la onda sinusoidal a la OPA para la detección 
cruzada cero.  
 Conjunto de procesador de salida (OPA). Controla las funciones internas de la 
OMU, que incluyen: activar OSSA para disparar: transmitir información saliente; 
monitoreo de voltaje de fase y pérdida de fase; y, enviar información cruzada cero 
y de fin de mensaje a la CRU. 
 Ensambles de señalización de conmutación de salida (OSSA). Los cuatro OSSA 
(A, B, C, N), que a veces se denominan "ladrillos" debido a su aspecto de ladrillo 
rojo, cambian el voltaje de entrada de la MTU para generar el comando de salida. 
Cada OSSA tiene un SCR de polaridad directa e inversa para permitir disparar en 
el medio ciclo positivo o negativo. Dos OSSA se disparan en secuencia. El par 
específico de disparo de OSSA determina si el comando de salida se enviará de 
fase a fase o de fase a neutral 
La OMU se alimenta desde el lado de baja tensión de 480/277 voltios y conexión a tierra 
en estrella de la MTU. Por esa razón, la OMU resistente a la corrosión exterior se instala 
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en o cerca de su MTU asociada. Un calentador opcional controlado por termostato está 
disponible para la OMU. 
Características técnicas 
a) Gabinete  
- Dimensiones : 13 cm (altura) x 48 cm 
(ancho) x 44 cm (profundidad) 
- Peso :  90,2 kg 
- Tensión nominal : 480/277 V ±20% 
- Instalación : exterior 
b) Conjunto de Energía de Corriente Continua (DCPA) 
El Conjunto de Energía de Corriente Continua (DCPA) ofrece las siguientes 
funciones: 
 Reduce el voltaje de entrada de 277 V de CA a 96 V de CA para el uso con el 
DCPA 
 Envía la información de fase al OPA para la detección de paso por cero  
 Crea todos los voltajes CC necesarios. 
El DCPA recibe energía a través del voltaje del cable de entrada trifásico de la OMU 
mediante los fusibles de 2 amperios del bloque de fusibles de 277 V CA. 
El voltaje rectificado produce un suministro de +48 V CC, que luego va al 
suministro de energía de un convertidor CC-CC que lo transforma en +5 V CD, +12 
V CD y -12 V CC para alimentar los circuitos de accionamiento de compuerta del 
OPA y los OSSA. 
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c) Montaje Procesador de Salida (OPA) 
El Montaje Procesador de Salida (OPA) controla funciones internas de la OMU, 
tales como: 
 Activación de la señal de los OSSA, que transmite información de salida 
 Control del voltaje de fases y de la pérdida de fases 
 Envío de la información de paso por cero a la CRU 
 Control de la temperatura de la OMU 
 Control de la señal de salida para garantizar que sea correcta 
 Envío del pulso de Fin de Mensaje (pulso EOM) a la CRU, que le indica que la 
señal de salida está completa. 
El proceso de señalización de salida de la OMU parte cuando el OPA recibe un 
comando de la CRU. Cuando a la CRU da la orden, el OPA activa el encendido de 
ORV266$&XDQGRORV266$GHMDQGHVHxDOL]DUHO23$HQYtDXQSXOVRGH³)LQGH
0HQVDMH´DOD&58 
d) Conjunto de Interruptor de Señalización de Salida (OSSA) 
El Conjunto de Interruptor de Señalización de Salida (OSSA) conmuta el voltaje de 
entrada proveniente de la MTU para generar comunicación de salida de la TWACS. 
Una OMU contiene cuatro OSSA, uno para cada fase además del neutro. 
El componente principal de un OSSA es un Rectificador de Control de Silicio 
(SCR), que realiza la función de conmutación. Si se efectúa en un momento preciso 
según la orden del OPA, la función de conmutación modula la onda de tensión cerca 
del paso por cero, con lo cual genera una señalización de salida de TWACS. 
El OSSA incluye dos conjuntos de tarjetas de circuitos. Un circuito de 
accionamiento de compuerta activa el SCR para que se abra y cierre según la orden 
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del OPA. Este circuito es energizado por el suministro de energía CC del DCPA. 
Los circuitos de accionamiento de compuerta del SCR se activan mediante los 
cables provenientes de Montaje Procesador de Salida (OPA). El OSSA también 
incluye un circuito amortiguador transitorio que suprime las sobretensiones y 
protege al OSSA. El amortiguador transitorio está protegido por un fusible de 20 
amperios en el bloque de fusibles de 277 V CA. 
e) Bloque de fusibles de 277 V CA 
El bloque de fusibles incluye dispositivos de protección en cada fase para los 
conjuntos de la OMU. 
 Fusible de 20 amperios, protege el circuito amortiguador transitorio del OSSA, 
retardo de tiempo SC-20 de Bussmann de 600 V. 
 Fusible de 2 amperios, protege el DCPA, acción rápida KTK-2 de Bussmann 
Limitron de 600 V (Fusible de 5 Amperios si se instala el calentador de la OMU). 
 Condensador, protege el SCR del OSSA y el DCPA, filtra las sobretensiones de 
alta frecuencia reduciendo el tiempo de alza de los voltajes de sobretensión. 
 Varistor de Óxido Metálico (MOV), protege el SCR del OSSA y el DCPA 
mediante la sujeción de puntas de voltaje de entrada. 
f) Juego de Condensador de Supresión Transitorio (TSC) 
El conjunto de Condensador de Supresión Transitorio (TSC) protege a la OMU de 
las sobretensiones de la MTU. El conjunto de TSC, está instalado entre la MTU y 
la OMU en el lado secundario del LVFDS. Se instalará un conjunto de TSC para 
cada OMU. 
Los conjuntos de TSC por lo general se montan en el compartimiento de bajo voltaje 
de un Transformador de Montaje Trifásico, en el cual hay agujeros preperforados 
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para recibir los soportes de montaje del TSC. Los conjuntos de TSC también se 
pueden instalar en una caja impermeable separada o, si utiliza un gabinete externo 
para el Interruptor de Desconexión con Fusible de Bajo Voltaje (LVFDS), el 
conjunto de TSC se puede montar al interior del gabinete del LVFDS, siempre que 
exista suficiente espacio para que el juego se instale de manera segura (sólo LVFDS 
de 400 amperios). 
Fotografía 11. OMU imagen externa 
 
Fotografía 12. OMU imagen interior 
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3.6.1.2 Sala de Control 
3.6.1.2.1 Unidad de control y recepción (CRU) 
La CRU administra todas las comunicaciones desde y hacia el Equipo de Comunicaciones 
de la Subestación (SCE). La CRU controla tanto la interfaz de comunicación con la 
Estación Maestra como la interfaz de comunicación con la Unidad de Modulación de 
Salida (OMU). 
La CRU se divide en cuatro secciones principales: 
 Conjunto del Panel de Distribución (DPA), ubicado detrás del Conjunto 
Universal de Módem, proporciona una entrada de energía a la CRU. 
 Conjunto de Tarjetas (CCA): almacena las tarjetas del circuito de la CRU. 
 Paneles de Terminaciones: proporcionan las terminaciones para las entradas de 
las IPU Externas. Las entradas forman parte del circuito de detección de señales 
de entrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a) Tablero  
- Material : láminas de acero negro de 2,0mm de espesor; con pintura 
de base electrostática en polvo y acabado epóxico RAL 
7035; grado de protección IP54. 
- Dimensiones : 183 cm (altura) x 61 cm (ancho) x 46 cm (profundidad) 
- Peso : 73 kg 
- Tensión nominal : 120 V CA, 60 Hz, tres hilos 
- Instalación : interior 
b) Conjunto del Panel de Distribución (DPA) 
El Conjunto de Panel de Distribución (DPA) proporciona energía a la CRU y a los 
periféricos relacionados mediante un sistema de distribución eléctrica. El DPA tiene un 
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tomacorriente de 120 V de CA con protección de sobretensión que alimenta al Conjunto 
de Suministro de Energía (CPSA) de la CRU y al dispositivo de comunicaciones y, 
además, cuenta con un tomacorriente auxiliar de 120 V de CA para el intercambiador de 
calor y el calentador. 
El DPA tiene un bloque de terminales para recibir 120 V de CA. Un LED verde en el 
exterior de la carcasa del supresor de sobretensión de los cables indica que la unidad está 
funcionando en forma correcta. Si el LED está apagado, la unidad NO brinda protección 
ante sobretensiones y se debe revisar. 
c) Conjunto de Tarjetas (CCA) 
El Conjunto de Tarjetas de la CRU (CCA) contiene los conjuntos de tarjetas de circuitos 
que efectúan funciones diversas relacionadas con las comunicaciones de entrada y salida 
con el RCE y con las comunicaciones con la Estación Maestra. 
d) Paneles de Terminaciones 
Los paneles de terminaciones proporcionan la interfaz para conectar las IPU Externas con 
la tarjeta madre posterior de la CRU. 
Las señales de corriente que van por las IPU Externas se terminan en un resistor del panel 
de terminaciones, que convierte la señal de corriente en voltaje. Se envía la señal de 
voltaje al MIRA donde se detectan y decodifican las señales de entrada. 
Fotografía 13. CRU imagen externa 
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Fotografía 14. CRU imagen interior 
 
3.6.1.2.2 Unidad de recepción de señales de entrada (IPU) 
La Unidad de Recogida de Entrada (IPU) consta de tres transformadores de corriente 
(CT), los cuales se conectan en serie con los circuitos de medición ubicados en la sala de 
control de la SET Combapata. Se emplean como parte del circuito de detección de señales 
de entrada y se encargan de que la señal de entrada de TWACS circule hacia la Unidad 
de Control y Recepción, junto con todo el resto de la información y el ruido del cable de 
energía. 
Además, se pueden instalar las IPU para facilitar la detección a nivel de barra o a nivel 
de un alimentador, un aspecto que se considerará al momento de planificar y cablear los 
circuitos de detección de señales de entrada. 
Las IPU por lo general se ubican cerca de los circuitos de los transformadores de corriente 
y es común que se monten dentro de las cajas de los CT de medición. Las IPU se conectan 
con un bloque de derivación en el lado primario y con un panel de terminaciones en la 
CRU del lado secundario. 
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Características técnicas  
I. Tablero  
- Material : láminas de acero negro de 2,0mm de espesor; con pintura 
de base electrostática en polvo y acabado epóxico RAL 
7035; grado de protección IP54. 
- Dimensiones : 150 cm (altura) x 100 cm (ancho) x 30 cm (profundidad) 
- Instalación : interior 
II. IPU de 5 Amperios  
La IPU de 5 amperios consta de tres transformadores de corriente (CT) con razones 
de 1000/5 para 1000 amperios en el lado primario y diseñado para uso con los CT 
que tienen salida secundaria de 5 amperios. Estos son generalmente los CT para 
mediciones, reguladores de voltaje o auxiliares con razones desde 100:5 a 2000:5. 
- Número de pieza : Y83760-1 
- Capacidad nominal de entrada primaria : 5 A 
- Frecuencia nominal del cable : 50 o 60 Hz 
- Carga : ȍ 
 
Fotografía 15. IPU imagen externa e interna. 
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Fotografía 16. IPU de la Salida CO01 
 
 
Figura 39. conexiones a la red de entrada 
 
Fuente: Aclara [18] 
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Figura 40. Esquema de instalación de equipos  
 
Fuente: Aclara [18] 
3.6.2 Montaje y puesta en servicio de equipos en subestaciones de distribución 
3.6.2.1 Medidores  
En el proyecto se instaló medidores para los dos tipos de transformadores en las SEDs 
existentes: - 
- Tipo 1: 3 fases + Neutro, 380/220 VAC  
- Tipo 2: 2 fases + Neutro, 440/220 VAC 
4460 (cuatro mil cuatrocientos sesenta) medidores monofásicos marca Wasion modelo 
Libra II como totalizadores para la medición de los circuitos de alumbrado público, 
subestaciones (SEDs) y clientes finales. Los medidores serán divididos de la siguiente 
manera 
- 3500 medidores monofásicos para clientes finales 
 - 960 medidores monofásicos para totalizadores y alumbrado público (AP) de las 
SEDs 
146 (ciento cuarenta y seis) medidores trifásicos marca Aclara modelo kV2C para 
la medición de los circuitos de clientes finales. 
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Medidores monofásicos 
En la implementación en proveedor oferto medidor Washion modelo Libra II, tanto para 
medición a nivel de subestaciones como suministros finales monofásicos. 
El medidor WASION LIBRA II es un medidor de energía monofásico de dos hilos, de 
instalación directa. Mide la energía activa (kWh), por defecto método de suma algebraica: 
la energía recibida y entregada se suma en un registro). El medidor tiene tres componentes 
principales: una base, un módulo de medidor electrónico y un módulo de comunicación 
del transpondedor. El módulo electrónico y el módulo de transpondedor están 
ensamblados en la base. El conjunto de la base contiene un derivador (shunt) de precisión 
que detecta la corriente y un relé de alta confiabilidad que desconecta automáticamente 
la línea de alimentación. El módulo electrónico tiene la circuitería de medición que 
permite la acumulación de energía y contiene información de calibración. 
Figura 41. Medidor Washion Libra II 
 
Fuente: Aclara [18] 
Las subestaciones de distribuciones presentarán 2 (dos) tipos de alimentadores y este 
medidor se utilizará para los totalizadores y alumbrado público de las subestaciones de 
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distribución de Tipo 2 (2 fases + Neutro, 440/220 VAC) y el alumbrado público de las 
subestaciones de Tipo 1 (3 fases + Neutro, 380/220 VAC); así mismo estos medidores 
serán instalados en clientes finales monofásicos. 
Figura 42.  Diagrama de bloques de medidor 
 
Fuente: Manual de medidor Libra II 
El medidor Libra II es compatible con el sistema de Medición Avanzada de comunicación 
por la red eléctrica de dos vías TWACS. TWACS (Sistema de Comunicación Automática 
de Dos Vías) es un producto de Aclara Power-Line Systems Inc., una compañía con sede 
en Estados Unidos de América. 
Características claves del medidor: 
Fabricante       : Wasion China Libra II  
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Tipo de medición     : Energía Activa  
Dimensione       : 327.5 x 131.9 x 72.8 mm. 
Pantalla     : LCD (indica Energía Activa (KWh), Potencia 
Instantánea (kW), Frecuencia (Hz))  
Alimentación      : 5(60) A a 220V-240/120V, 60Hz  
Numero de hilos    : 2  
Temperatura       : -40 a + 55°C  
Intervalo de tiempo para recopilación: 60 min  
Canales para recopilación de datos : 4 (por intervalo) 
 Protección carcasa del medidor : IP54  
Cumplimiento de normad (Eléctrica): IEC 62052-11, IEC 62053-21  
Protección carcasa del medidor : IP54  
Fotografía 17. Medidor instalado en suministro 10130005818 de la Localidad de Accha 
distrito de Paruro 
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Medidores trifásicos 
El proyecto implemento medidor de Aclara modelo kV2c, El medidor Kv2C se encarga 
del monitoreo real de la calidad de energía y las mediciones reales del costo de servicio. 
Ya sea que esté midiendo el rango de energía más simple o recopilando información sobre 
la calidad crítica de servicio y análisis de carga en un circuito polifásico o monofásico, el 
medidor kV2c se puede configurar para satisfacer cada una de estas necesidades. 
Figura 43. Medidor trifásico Aclara Kv2c 
  
Fuente: Aclara [18] 
Los medidores kV2c de la familia Aclara están diseñados para la medición de clase de 
facturación en aplicaciones comerciales e industriales. 
El medidor kV2c de Aclara es uno de los medidores comerciales e industriales de ANSI® 
con mayor aceptación, con más de 2 millones de unidades distribuidas en la industria 
desde su lanzamiento al mercado. El diseño resistente de medidores de grado de 
facturación se basa en la tecnología avanzada de Aclara que ofrece alta precisión y 
fiabilidad.  
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Figura 44. Figura Diagrama de bloques de medidor 
 
Fuente: Manual de producto kV2c de Aclara 
Características claves del medidor: 
Fabricante    : ACLARA - EEUU  
Tipo de medición   : Energía Activa (KWh), Energía Reactiva (KVARh) 
 Dimensione    : 179.6 mm x 241.3 mm x 160.2 mm. 
Pantalla   : Energía Activa (KWh), Energía Reactiva (KVARh)  
Precisión   : 0.2%  
Alimentación   : 0- 20 A, 120V-480V, 60Hz 
 Numero de hilos   : 3 a 4  
Temperatura    : -40 a + 85°C  
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Intervalo de tiempo para recopilación: 60 min  
Canales para recopilación de datos : 4 (por intervalo)  
Material de la carcasa   : Policarbonato  
Cumplimiento de normad (Eléctrica): ANSI C12.1 y ANSI C12.20 
Fotografía 18. Medidor kV2c instalado en interior tablero en la SED 0040073 - 
Checacupe 
 
3.6.2.2 Tableros TWACS 
En la ejecución de proyecto se instalaron tableros de dos tipos para las SEDs existentes 
- Tipo 1: Tablero trifásico, 380/220 VAC  
- Tipo 2: Tablero monofásico, 440/220 VAC 
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a) Características del Tablero 
Fueron fabricados íntegramente con planchas de acero laminado en frío de 2 mm de 
espesor, con las dimensiones necesarias para alojar los equipos que se detallan en los 
esquemas eléctricos El techo del tablero tiene una pendiente de 15°.  
El gabinete tiene una puerta frontal, asegurada con un cerrojo, seguro para candado y dos 
chapas universales. La cara inferior del tablero de distribución cuenta con dos agujeros 
para el ingreso o salida de los conductores. 
Cada agujero ese encuentra equipado con los accesorios necesarios para su hermeticidad 
una vez colocados los conductores, a fin de evitar el ingreso de humedad, polvo e insectos 
al interior del tablero (IP 54). Cada gabinete está provisto de dos abrazaderas partidas 
para su fijación. 
El gabinete del tablero y la plancha separadora tienen un tratamiento de arenado y luego 
cuenta con 2 capas de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc de la mejor calidad, 
seguido de 2 capas de acabado con esmalte de color gris. Los espesores de las capas de 
recubrimiento están en el rango de 2 a 3 milésimas de pulgada con película seca. 
b) Dimensiones 
Se van a tener 2 tipos de tableros de acuerdo al tipo de SED en el que será instalado, los 
cuales se muestran en el siguiente cuadro: 
Tabla 12. Tabla Dimensiones de tableros 
 SED Alto(mm) Ancho(mm) 
Profundidad 
(mm) 
Tipo 1 789 650 300 
Tipo 2 686 650 250 
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c) Interruptor Termomagnético   
Los interruptores termomagnéticos que se instalaron en los tableros para las SEDs son 
tripolares o bipolares; que fueron instalados en el interior del gabinete del tablero de 
distribución. 
Los interruptores vienen provistos de terminales de tornillos con contactos de presión 
para conectarse a los conductores. Los bornes de salida serán del tipo bimetálico a fin de 
permitir la conexión de conductores de Cobre o Aluminio con una sección circular de 16 
a 35 mm². 
d) Transformador de Corriente 
Fueron instalados solamente en los tableros trifásicos (SED tipo 1) y son del tipo núcleo 
toroidal, adecuados para instalarse sobre los conductores o barras del tablero de 
distribución existente. Tendrá las siguientes características principales: 
- Tensión Nominal  : 1 kV  
- Frecuencia   : 60 Hz 
 - Corriente Secundaria : 5 A 
 -    Potencia   :5 VA  
- Relación de Transformación: De acuerdo a la potencia del transformador    de 
distribución 
e) Medidor Energía Activa Trifásico 
El medidor de energía activa trifásico permitirá medir el consumo total de energía activa 
de las SED tipo 1, al cual fue instalado en el tablero de distribución. 
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La configuración del sistema eléctrico al cual fue instalado es de 3 hilos + neutro, 
380/220V. Las características principales de los medidores de energía trifásicos son las 
siguientes: 
Marca y tipo    :  ACLARA  
Tensión Nominal del medidor :  120 V ± 480 V  
Frecuencia Nominal   :  60 Hz  
Clase de Precisión   :  0.2%  
Número de Hilos    :  3 a 4  
f) Medidor de Energía Activa Monofásico 
El medidor de energía activa monofásico permitiré medir el consumo total de energía 
activa de la subestación (SED tipo 2) y el consumo total la energía activa en el sistema 
de alumbrado público (SED tipo 1 y 2) al cual será instalado el tablero de distribución. 
La configuración del sistema eléctrico al cual es instalado es de 2 hilos + neutro, 
440/220V.  
 Las características principales de los medidores de energía monofásicos son las 
siguientes:  
 Marca y tipo    : WASION, LIBRA-2  
Tipo de Funcionamiento  : Estático  
Tensión Nominal del medidor : 220 V  
Frecuencia Nominal   : 60 Hz  
Número de Sistemas   : 01  
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Número de Hilos   : 02  
Número de bobinas de corriente : 01   
 Número de bobinas de tensión : 01 
 Barras Colectoras y Conductores de Conexionado   
Los tableros estarán equipados con barras colectoras de cobre electrolítico de sección 
rectangular para la puesta a tierra.   
 Las secciones rectangulares serán diseñadas con las siguientes dimensiones mínimas:  
Para la puesta a Tierra  : 20 x 3 mm  
 Para la barra CU Neutro  : 20 x 5 mm 
Las barras del neutro están provistas de los accesorios correspondientes para recibir o 
distribuir conductores de cobre o de aluminio cuyas secciones varían entre 16 y 50 mm².  
 El código de colores de la barra es de color amarillo para la barra de tierra.  Los 
conductores de conexionado son de cobre, del tipo THW, con una sección mínima de 6 
mm². Presentan el código de colores definidos para las barras y los accesorios de 
señalización correspondiente. 
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Figura 45. Diagrama Unifilar de SED tipo 1 
 
Fuente: Electro Sur Este 
Fotografía 19.  SED 0040073 (trifásica) ± Checacupe 1 (izquierda) tablero SED 
TWACS instalado, (derecha) tablero existente 
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Fotografía 20. SED 0040073 (trifásica) ± Checacupe 1 (izquierda) interior tablero SED 
TWACS instalado, (derecha) interior tablero existente 
 
Figura 46. Diagrama Unifilar de SED tipo 2 
 
Fuente: Electro Sur Este 
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Fotografía 21. SED 0041982 (bifásica) ± Condorpampa (izquierda) tablero existente, 
(derecha) tablero SED TWACS instalado 
 
 
Fotografía 22. SED 0041982 (bifásica) ± Condorpampa (izquierda) interior tablero 
existente, (derecha) interior tablero SED TWACS instalado 
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Fotografía 23. Equipos instalados en patio de llaves SET de Combapata  
 
Fotografía 24. Equipos instalados en la sala de control de la SET de Combapata  
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Fotografía 25. Estación de Trabajo TWACS 
 
 
Fotografía 26. Centro de control de ELSE 
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Figura 47. Esquema de instalación y operación TWACS 
 
Fuente: Electro Sur Este 
Figura 48. Esquema de instalación y operación TWACS 
 
Fuente: Aclara [18] 
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CAPITULO IV 
Evaluación y análisis económico de proyecto 
4.1 Introducción 
En este capítulo se desarrollará la evaluación técnico económica de la implementación de 
la tele medición mediante el sistema TWACS en el sistema eléctrico Combapata de 
Electro Sur Este. La evaluación considera los gastos operativos comerciales que la 
empresa desembolsa en caso de contratos de Lecturas, Cortes y Reconexiones, en 
suministros, elaboración de balances de energía por Subestación de distribución, 
detección de hurtos de energía, así como la energía dejada de facturar por las 
interrupciones y compensaciones por exceder limites establecido en la NTCSER respecto 
al SAIDI Y SAIFI. 
De la misma forma se hará uso de herramientas financieras para evaluar la viabilidad del 
proyecto que a la fecha ya se encuentra en su segunda etapa concluida. Las herramientas 
financieras a usar son el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) 
expresado en (%). 
4.2 Valor actual neto (VAN) 
Se define como el valor presente de los beneficios netos que componen un proyecto a lo 
largo de su vida útil, descontados a la tasa de interés que muestra el costo de oportunidad. 
Este último se define como el costo de la mejor alternativa dejada de lado que tiene el 
inversionista para colocar el capital que se destinará al proyecto. Se trata, entonces, de la 
renta efectiva de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. El VAN mide en 
moneda de hoy, cuanto más rico es el financista si realiza el proyecto en vez de colocar 
su dinero en la actividad que le ofrece como rentabilidad la tasa de descuento o costo de 
oportunidad. 
Representación matemática del VAN: 
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VAN usado en la evaluación de Proyectos: Se precisa como el método para evaluar la 
rentabilidad de un proyecto de inversión que radica en comparar el valor actual de todos 
los flujos de entrada de efectivo con el valor actual de todos los flujos de salida de 
efectivo. Representación matemática del VAN) usando en la evaluación de Proyectos: 
 
Será conveniente invertir en el proyecto cuando VAN >0. En el caso que existan varios 
proyectos alternativos en paralelo VAN>0, entonces se invertirá en aquel que optenga el 
mayor VAN. 
4.3 Tasa interna de rendimiento(TIR) 
 Esta técnica consiste en hallar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones 
buscadas en el momento de comenzar o aceptar un proyecto de inversión. La Tasa Interna 
de Retorno o rendimiento es aquélla tasa que está ganando un interés por encima  del 
saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. 
 Representación matemática del TIR: 
 
FC = Flujo de Caja, en el estado de cuenta básica que se usa para determinar la 
rentabilidad de un proyecto de inversión. Reside en agregar los flujos de ingresos y gastos 
efectivos que están agrupados con la marcha del negocio. 
TIR utilizado en la evaluación de Proyectos: Desde un punto de vista matemático, la tasa 
interna de retorno (TIR) es aquella tasa de interés que hace igual a cero el Valor Actual 
Neto de un flujo de efectivo.  
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Representación matemática de la TIR bastante utilizado en la evaluación de Proyectos: 
 
TIR < Tasa de descuento; se rechaza el proyecto. 
 TIR = Tasa de descuento es indiferente.  
TIR >Tasa de descuento; se acepta el proyecto 
La TIR y el VAN proporcionarán el mismo resultado en la elección de la alternativa entre 
los inversionistas simples, es decir siempre el VAN será una función uniformemente 
decreciente del tipo de reducción (costo de oportunidad). 
4.4 Resultados de la implementación del sistema TWACS 
4.4.1 Primera etapa 
En esta etapa se instalaron 97 tableros de distribución entre trifásicos y monofásicos en 
los alimentadores CO01, CO-02, CO03, CO04 y CO-05. Los interfaces de comunicación 
tienen la capacidad de realizar comunicaciones bidireccionales con el software del 
sistema instalado en el Centro de Control de ELSE utilizando la red eléctrica de 
distribución M.T./B. T existente y el medio de comunicación. 
Adicionalmente se instaló el equipamiento electromecánico necesario en la subestación 
de transformación Combapata (SET) para adaptar el sistema propuesto. 
Se integró 6 recloser asociadas a los alimentadores (CO-02 y CO-03), para enviar mandos 
de apertura / cierre y visualizar el estado desde el centro de control ELSE. 
En el Centro de Control de ELSE, se instaló la plataforma de gestión del sistema, 
compuesto por servidores con software de medición remota, que recolectan las lecturas 
de los medidores y el estado de los reclosers. Esta información se almacena en una base 
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de datos relacional, y cuenta con interfaces estándares y/o base de datos relacionales, que 
permiten intercambiar información con aplicaciones SCADA, OMS y GIS. 
A continuación, la Tabla 12 muestra el equipamiento que se instaló en el centro de control 
de Electro Sur Este S.A.A.  
Tabla 13. Equipamiento en Centro de Control 
ITEM EQUIPO CANTIDAD 
1 Servidor 2 
2 Estación de operación 1 
3 Swich de comunicaciones 1 
4 Gabinete 1 
 Fuente: Electro Sur Este 
La Tabla 14 se muestra las cantidades del equipamiento tuvo la finalidad de llegar a más 
clientes rurales monofásicos, debido a que previa visita de campo se observó que la 
cantidad de SED tipo 2 (Subestaciones de Distribución) monofásico 220 VAC es mínima 
y con transformadores de muy baja potencia. De las 26 SED que se inspeccionaron solo 
01 era de ese tipo, Además las SED de tipo 1 (trifásico 380/220 VAC), son las que tienen 
cargas más importantes. 
Tabla 14. Equipamiento para las subestaciones de distribución 
I TE M EQUIPO CANTIDAD 
1  Medidor totalizador trifásico (para 
sistemas tipo 1) 17 
2  Medidor totalizador monofásico (para 
sistemas tipo 2) 90 
3  
Medidor de alumbrado público 
monofásico (se usarán para cualquiera 
de los 2 tipos de sistemas) 
10 
 
La Tabla 15, muestra el equipamiento requerido para operar 10 Reclosers donde se 
aprecia que la contratista PROCETRADI, ejecuto 6 unidades de 10, el cual representa el 
60% del total. 
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Tabla 15. Equipamiento para operar Recloser 
ITEM CONTRACTUAL EJECUTADO EQUIPO CANTIDAD EQUIPO CANTIDAD 
1 Modulo remoto Apertura/Cierre 10 
Modulo remoto 
Apertura/Cierre 6 
Fuente: Electro Sur Este 
La Tabla 15 muestra el resumen de puntos de instalación de los medidores, donde se 
observa el total de 97 subestaciones por alimentador de media tensión (AMT) y 06 
Recloser, se aprecia que en el AMT CO-03 se instalaron más medidores respecto al resto. 
Tabla 16.  Resumen de instalación de tableros 
ITEM ATM SED TRIFÁSICA 
SED 
BIFÁSICA  RECLOSER  TOTAL 
1 CO01 0 1 0 1 
2 CO02 5 14 1 20 
3 CO03 6 43 4 53 
4 CO04 2 17 0 19 
5 CO05 4 5 1 10 
TOTAL 17 80 6 103 
 
Fuente: Electro Sur Este 
A continuación, la Tabla 16 muestra la relación de subestaciones intervenidas por 
alimentador, donde se aprecia que hacen un total de 97 SEDs y 06 Recloser. De los cuales 
17 son trifásicos (ver Tabla 17), y 80 son bifásicos.  
Tabla 17.  Resumen de instalación de tableros por AMT 
ITEM AMT MONOFASICO TRIFASICO TOTAL 
1 CO01 1 0 1 
2 CO02 14 5 19 
3 CO03 43 6 49 
4 CO04 17 2 19 
5 CO05 5 4 9 
Total 80 17 97 
Fuente: Electro Sur Este 
Así mismo se adjunta el anexo Nº 4 con la relación total de subestaciones intervenido en 
esta primera etapa 
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4.4.1.1 Plazo y cronograma de ejecución  
El plazo de entrega y puesta de servicio del Sistema de Medición Remota contractual fue 
de 220 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato N° 277-
2015, es decir a partir del 12/06/2015. 
El cronograma de ejecución del proyecto se muestra a continuación: 
Tabla 18. Plazo y Cronograma de ejecución 
Etapa Actividad Mes 01 
Mes 
02 
Mes 
03 
Mes 
04 
Mes 
05 
Mes 
06 
Mes 
07 
Mes 
08 
1 Desarrollo de la Ingeniería de Detalle del Proyecto                 
2 Suministro de Equipos                 
3 Configuración de Software e integración                 
4 Pruebas y Puesta en servicio                 
5 Capacitación                 
5 Aprobación por ELSE                 
Fuente: Electro Sur Este 
4.4.1.2 Presupuesto ejecutado 
El presupuesto ejecutado del suministro y montaje de la implementación del sistema 
TWACS en la primera Etapa se detalla de la siguiente manera: 
Tabla 19.  Presupuesto del suministro y montaje 
 contrato 
o 
adenda 
monto 
contractual 
monto 
parcial descripción de las 
actividades y/o partidas: 
nuevos soles (s/.) 
ítem con i.g.v. (s/.) 
con 
i.g.v.(s/.) sin igv igv con igv 
1 
Contrato 
N° 277-
2015 
2,479,980.10 
743,994.03 
primer pago - 
aprobación de 
ingeniería de detalle 
(30% del monto 
contractual) 
630,503.42 113,490.61 743,994.03 
2 991,992.04 
segundo pago - entrega 
de equipos (40% del 
monto contractual) 
840,671.22 151,320.82 991,992.04 
3 743,994.03 
tercer pago - puesta en 
servicio del sistema de 
gestión de medición 
rural (30% del monto 
contractual) 
630,503.42 113,490.61 743,994.03 
sub total 01  2,101,678.05 378,302.05 2,479,980.10 
4 375,990.35 158,693.46 valorización nº 001 134,485.98 24,207.48 158,693.46 
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5 
Adenda 
N° 041-
2016 
217,296.89 valorización nº 002 184,149.91 33,146.98 217,296.89 
SUB TOTAL 2 318,635.89 57,345.46 375,990.35 
TOTAL ¶ 435,656.51 2,855,970.45 
 
4.4.1.3 Planos y detalles 
Los Planos correspondientes a la implementación del sistema TWCAS son: 
 
Tabla 20. Detalle de planos 
Ítem Descripción Planos 
1 SET Combapata leyenda 
324.004-SET-
B02 
2 
SET Combapata diagrama unifilar instalación equipamiento 
TWACS (alternativa 2) 
324.004-SET-
C02 
3 
SET Combapata diagrama unifilar c04  instalación equipamiento 
TWACS  
324.004-SET-
CO3 
4 SET Combapata(sala de control) tablero de IPUS (caja) 
324.004-SET-
E01 
5 SET Combapata tablero para IPUS (disposición de equipos) 
324.004-SET-
E02 
6 
SET Combapata (patio de llaves)diagrama de conexionado entre el 
MTU y OMU 
324.004-SET-
F01 
7 
SET Combapata (patio de llaves)diagrama de conexionado entre el 
MTU y OMU 
324.004-SET-
F01_02 
8 
SET Combapata (patio de llaves)diagrama de conexionado entre el 
MTU y OMU 
324.004-SET-
F01_02 
9 SET Combapata (patio de llaves) red de tierra superficial 324004-SET-F02 
10 
SET Combapata(sala de control) circuito para alimentación del 
CRU (alternativas a y b) 
324.004-SET-
F03 
11 
SET Combapata (patio de llaves) circuito de medición de corriente 
(alternativas a y b) 
324.004-SET-
F04 
12 
SET Combapata (patio de llaves) circuito de conexionado del 
medidor  pm01, IPU y CRU 
324.004-SET-
F05 
13 
SET Combapata (patio de llaves)circuito de conexionado del 
medidor  pm02, IPU y CRU 
324.004-SET-
F06 
14 
SET Combapata (patio de llaves)  circuito de conexionado del 
medidor  pm03, IPU y CRU 
324.004-SET-
F07 
15 
SET Combapata (patio de llaves)  circuito de conexionado del 
medidor  pm04, IPU y CRU 
324.004-SET-
F08 
16 
SET Combapata (patio de llaves) circuito de conexionado del 
medidor  pm05, IPU y CRU 
324.004-SET-
F09 
17  set Combapata conexionado de equipos de  comunicación 
324.004-SET-
F10 
18 
SET  Combapata (patio de llaves) esquema unifilar del seccionador 
de línea   tablero de control y mando motorizado 110vcc 
324.004-SET-
F11 
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19 
SET Combapata  esquema funcional - circuito de fuerza del 
seccionador de línea  tablero de control y mando motorizado 
110vcc 
324.004-SET-
F12 
20 
SET Combapata esquema funcional - fuente auxiliar 220vac 
seccionador de línea - dsl1  tablero de control y mando motizado 
110vcc 
324.004-SET-
F13 
21 
SET Combapata circuito  de  conexión para mando   sel 351r 
recloser rec1 
324.004-SET-
F14 
22 
SET Combapata diagrama unifilar alimentación 220vac / 110vdc 
tablero ssaa 380vac/220vac/110vdc 
324.004-SET-
F15 
23 
SET Combapata esquema de alimentación y señalización recloser 
tripolar 38kv rec1 tablero de protección y mando - TPM 
324.004-SET-
F16 
24 
SET Combapata esquema de alimentación y señalización 
seccionador tripolar 36kv dsl1 tablero de protección y medida - 
TPM 
324.004-SET-
F17 
25 
SET  Combapata esquema de mando remoto desde sala de control  
recloser tripolar 38kv rec1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F18 
26 
SET Combapata esquema funcional - mando motorizado 
seccionador de línea - dsl1 tablero de control y mando motorizado 
110vcc 
324.004-SET-
F19 
27 
SET Combapata esquema de lectura de estados  seccionador 
tripolar de línea 36kv dsl1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F20 
28 
SET Combapata conexionado de comunicaciones CDS scout - sel 
351r rec1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F21 
29 
SET Combapata diagrama de lazo de alimentación y señal recloser 
tripolar 38kv rec1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F22 
30 
SET Combapata diagrama de lazo de alimentación seccionador 
tripolar de línea 36kv dsl1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F23 
31 
SET Combapata diagrama de lazo de alimentación CRU tablero de 
protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F24 
32 
SET Combapata diagrama de lazo mando remoto sala de control 
recloser rec1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F25 
33 
SET Combapata diagrama de lazo mando remoto sala de 
control/scada seccionador dsl1 tablero de protección y medida - 
TPM 
324.004-SET-
F26 
34 
SET Combapata diagrama de lazo estados hacia scout seccionador 
dsl1 tablero de protección y medida - TPM 
324.004-SET-
F27 
35 
SET Combapata (sala de control) diagrama de conexión entre los 
IPUS y CRU 
324.004-SET-
G01 
36 
SET Combapata (sala de control) diagrama de conexión entre CRU 
y centro de control 
324.004-SET-
G02 
37 SET Combapata (patio de llaves)  disposición de equipos en planta 324.004-SET-I02 
38 SET Combapata (patio de llaves)  disposición de equipos en cortes 
324.004-SET-
I03_01 
39 Disposición de equipos en cortes 
324.004-SET-
I03_02 
40 Disposición de equipos en cortes 
324.004-SET-
I03_03 
41 Disposición de equipos en planta (alternativa b) 324.004-SET-I05 
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42 SET Combapata recorrido de fibra óptica 324.004-SET-J04 
43 SET Combapata recorrido de cable de fuerza 324.004-SET-J05 
44 SET Combapata recorrido de cable de control 324.004-SET-J06 
45 SET Combapata (patio de llaves)  obras civiles 
324.004-SET-
K01 
                      Fuente: Electro Sur Este 
4.4.2 Segunda etapa 
En esta etapa se instalaron medidores totalizadores para 3746 clientes Baja Tensión en 
los alimentadores CO01, CO-02, CO03, CO04 y CO-05. Así mismo estos fueron 
distribuidos en 96 subestaciones trifásicas y 288 subestaciones monofásicas el detalle se 
observa en la Tabla 20. Los interfaces de comunicación tienen la capacidad de realizar 
comunicaciones bidireccionales con el software del sistema instalado en el Centro de 
Control de ELSE utilizando la red eléctrica de distribución M.T./B.T existente y el medio 
de comunicación. 
Tabla 21. Resumen de instalación de medidores 
ITEM CONTRACTUAL EJECUTADO 
EQUIPO CANTIDAD EQUIPO CANTIDAD 
1 Tablero SED Tipo I Trifásico  96 
Tablero SED Tipo I 
Trifásico  96 
2 Tablero SED Tipo II Monofásico  288 
Tablero SED Tipo II 
Monofásico  288 
3 Clientes Finales Trifásicos  50 Clientes Finales Trifásicos  0 
4 Clientes Finales Monofásicos 3500 
Clientes Finales 
Monofásicos 3746 
Fuente: Electro Sur Este 
En la tabla 21 muestra el resumen de subestaciones intervenidas, donde se aprecia que 
hacen un total de 384 SEDs. De los cuales 68 son trifásicos y 316 son bifásicos, así mismo 
en el anexo Nº 5 VHDGMXQWDODUHODFLyQGHOWRWDOGH6('¶V  
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Tabla 225HVXPHQGHLQVWDODFLyQGHWDEOHURVHQ$07¶V 
ITEM AMT MONOFASICO TRIFASICO TOTAL 
1 CO01 8 7 15 
2 CO02 66 13 79 
3 CO03 156 23 179 
4 CO04 69 6 75 
5 CO05 17 19 36 
Total 316 68 384 
Fuente: Electro Sur Este 
4.4.2.1 Plazo y cronograma de ejecución de obra 
El plazo de entrega y puesta de servicio del Sistema de Medición Remota contractual fue 
de 210 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato N° 119-
2017, es decir a parir del 17/10/2017. 
El cronograma de ejecución del proyecto se muestra a continuación: 
Tabla 23. Plazo y Cronograma de ejecución 
Epata Actividad Mes 01 
Mes 
02 
Mes 
03 
Mes 
04 
Mes 
05 
Mes 
06 
Mes 
07 
1 
Desarrollo de la Ingeniería de Detalle 
del Proyecto               
2 
Suministro de Medidores Electrónicos 
con Modulo de comunicación               
3 
Instalación de los medidores 
electrónicos               
4 
Integración y pruebas al sistema de 
AMI de ELSE               
Fuente: Electro Sur Este 
4.4.2.2 Presupuesto ejecutado  
El presupuesto ejecutado del suministro y montaje de la implementación del sistema 
TWACS para la segunda etapa se detalla de la siguiente manera: 
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Tabla 24. Resumen de Presupuesto Ejecutado 
Ítem Descripción Epata Cantidad 
precio 
Unitario 
(S/.) 
Precio Total 
(S/.) inc. IGV 
1 Medidores Electrónicos Trifásicos 
con Tecnología TWCAS Equipo 146 2,620.11 382,536.06 
2 
Medidores Electrónicos 
Monofásicos con Tecnología 
TWCAS 
Equipo 4460 533.62 2,379,945.20 
3 Suministro de Tableros para 
montaje de SED de Tipo 1 Trifásico Unidad 96 3,186.18 305,873.28 
4 
Suministro de Tableros para 
montaje de SED de Tipo 2 
Monofásico 
Unidad 288 2,290.11 659,551.68 
5 Integración al Sistema TWACS Unidad 4606 58.34 268,714.04 
6 
Montaje y Puesta en servicio de 
medidores en subestaciones de 
distribución 
Servicio 1 506,317.00 506,317.00 
      Total 4,502,937.26 
Fuente: Electro Sur Este 
4.4.2.3 Planos y detalles 
Los Planos correspondientes a la implementación del sistema TWCAS son: 
Tabla 25.  Detalle de planos 
Ítem DESCRIPCIÓN PLANOS 
1 Sed, AP y clientes finales leyenda. 324.006-102-7-DWG-B02 
2 Subestación de distribución (sed) diagrama unifilar de 
medidores TWACS para sed tipo 1 y AP. 324.006-102-7-DWG-C01 
3 Subestación de distribución (sed)  diagrama unifilar de 
medidores TWACS para sed tipo 2 y AP. 324.006-102-7-DWG-C02 
4 Clientes finales diagrama unifilar de medidores 
monofásicos TWACS para clientes finales 324.006-102-7-DWG-C03 
5 Clientes finales diagrama unifilar de medidores trifásicos TWACS para clientes finales 324.006-102-7-DWG-C04 
6 Subestación de distribución (sed) diagrama multifilar de 
medidores TWACS para sed tipo 1 y AP. 324.006-102-7-DWG-D01 
7 Subestación de distribución (sed) diagrama multifilar de 
medidores TWACS para sed tipo 2 y AP. 324.006-102-7-DWG-D02 
8 Cliente final - diagrama multifilar de medidores  
monofásicos TWACS para clientes finales 324.006-102-7-DWG-D03 
9 Cliente final - diagrama multifilar de medidores trifásicos TWACS para clientes finales 324.006-102-7-DWG-D04 
10 Subestación de distribución (sed) tablero TWACS para 
sed tipo 1 y AP. (caja) 324.006-102-7-DWG-E01 
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11 Subestación de distribución (sed) tablero TWACS para 
sed tipo 1 y AP.(abrazaderas) 324.006-102-7-DWG-E02 
12 Subestación de distribución (sed) tablero TWACS para 
sed tipo 1 y AP. (disposición de equipos) 324.006-102-7-DWG-E03 
13 Subestación de distribución (sed) tablero TWACS para 
sed tipo 2 y AP (caja) 324.006-102-7-DWG-E04 
14 Subestación de distribución (sed) tablero TWACS para 
sed tipo 2 y AP (abrazaderas) 324.006-102-7-DWG-E05 
15 Subestación de distribución (sed) tablero TWACS para 
sed tipo 2 y AP (disposición de equipos) 324.006-102-7-DWG-E07 
16 Cliente final disposición de medidor monofásico TWACS en caja toma existente 324.006-102-7-DWG-E08 
17 Cliente final disposición de medidor trifásico TWACS 
en caja toma existente 324.006-102-7-DWG-E09 
18 Subestación de distribución (sed) ubicación del tablero TWACS en una sed para un  monoposte 324.006-102-7-DWG-M01 
19 Subestación de distribución (sed) ubicación del tablero TWACS en una sed para un biposte 324.006-102-7-DWG-M02 
20 Cliente final ubicación de la cajatoma del  medidor 
monofásico y trifásico en predio 324.006-102-7-DWG-M03 
Fuente: Electro Sur Este 
4.4.3 Rentabilidad de la implementación del sistema TWACS 
La rentabilidad del proyecto se analizará basándose en los conceptos del VAN y TIR. 
Para calcular estos dos indicadores, se deben considerar los Flujos de Efectivo que el 
proyecto generaría como rendimiento sobre una proyección de 15 años. Para ello se debe 
efectuar un estudio que consiste en valorar económicamente el impacto de la aplicación 
de la tecnología TWACS sobre los procesos que la empresa viene desempeñando en la 
actualidad, además se debe considerar y estimar un valor económico a todas las 
actividades y potenciales oportunidades que sugieran la recuperación económica del 
proyecto. 
4.4.3.1 Beneficios para Electro Sur Este 
A continuación, se listan todos los beneficios que traerá el despliegue del proyecto de 
implementación de tele medición mediante el sistema TWACS, tanto en actividades 
comerciales como operativos para la empresa de distribución Electro Sur Este 
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a) Actividades Comerciales 
 Reducción de gastos en: 
x Lectura 
x Corte y Reconexión 
x Costo de Energía Fuera de Servicio (por tiempo de reposición de corte) 
x Lectura de Medidores de alumbrado Público 
 Reducción y control de Pérdidas de energía 
x Reducción del nivel de perdidas 
x Costo Operativo de Gestión de perdidas 
- Inspección de suministros 
- Cuadrillas involucradas 
- Suministros intervenidos 
- Cantidad de energía en hurto 
- Cantidad de seguimiento de clientes encontrados con hurto 
b) Actividades Operativas 
 Reducción de energía no suministrada por interrupción del suministro y 
compensaciones 
x Energía no suministrada (Por Interrupciones). 
x Reducción de compensaciones por mala calidad de suministro. 
c) Otros Beneficios 
 Mejoras en el Control de Morosidad. 
x Menor cantidad de clientes morosos 
x Días de morosidad 
 Mejoras en indicador de Cobrabilidad. 
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 Mejora de indicador de calidad de producto. 
 Nuevos servicios asociados a gestión de la demanda 
x Desarrollo de nuevos servicios, con información recabada de los 
medidores inteligentes. 
 Reducción de tiempos de reconexión del servicio. 
 Reducción de Reclamos por mala facturación. 
 Reducción de Lectura erradas. 
 Mejores índices de satisfacción del cliente. 
 Optimización de la búsqueda y diagnóstico de fallas 
 Monitoreo y mando remoto de otros equipos de la red de distribución, tales 
como: Recloser, Bancos de Capacitores, Señalizadores de fallas, Monitores de 
transformadores, entre otros. 
4.4.3.2 Beneficios para el usuario final 
El proyecto desplegado no solo tiene el propósito de mejorar el performance del sistema 
eléctrico Combapata si no también busca mejorar la calidad de servicio del usuario 
final, en ese sentido alguno de los beneficios para el usuario final son: 
 Mejor Calidad de servicio (Suministro, Producto y Alumbrado Público). 
 Acceder a una mejor opción tarifaria. 
 Acceso a la información (Lectura, tensiones, perfil de carga) mediante 
aplicativos desarrollado por la concesionaria. 
 Permitirá que a futuro el cliente pueda gestionar mejor su demanda. 
 Lectura de su medidor oportuna y correcta sin generar molestias (si el medidor 
se encuentra dentro del predio). 
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 A futuro el usuario podrá inyectar energía al sistema (dependerá del marco 
regulatorio). 
4.4.3.3 Valoración en soles de cada actividad 
a) Actividades operativas 
 Lecturas 
ELSE para el periodo 2020 cuenta con el contrato Nº 053-2018 mediante el cual 
se gestiona las lecturas en el sistema eléctrico de Combapata 28543 suministros, cuyo 
costo unitario por suministro es de S/. 0.86 soles. 
Tabla 26. Cantidad de suministros por Alimentador 
ITEM AMT suministros 
1 CO01 1658 
2 CO02 7087 
3 CO03 12503 
4 CO05 4211 
5 CO04 3084 
TOTAL 28,543 
Fuente: Electro Sur Este 
Tabla 27. Costo por toma de lectura 
Costo mensual por 
Lectura S/. 
Nº de 
medidores S/. Mes S/. Año 
0.89 28,543 25,403.27 304,839.24 
Fuente: Electro Sur Este 
En consecuencia, anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de S/ 301,839.24 
por concepto del ahorro de toma de lecturas. 
 Cortes y reconexiones 
ELSE para el periodo 2020 cuenta con el contrato Nº034-2018 mediante el cual 
se realizan en promedio 2210 cortes al mes en todo el sector de Combapata y 
aproximadamente la misma cantidad de reconexiones, según el contrato el costo por 
corte y reconexión es de S/. 19.5 Soles por cada suministro. 
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Tabla 28.  Cuadro de Cortes y Reconexiones Combapata histórico 
Item Mes Suministros en Corte 
1 Diciembre-2019 2265 
2 Noviembre-19 1678 
3 Octubre-19 1818 
4 Septiembre-19 1940 
5 Agosto-2019 1808 
6 Julio-2019 2050 
7 Junio-2019 2121 
8 Mayo-2019 2536 
9 Abril-2019 2574 
10 Marzo-2019 2311 
11 Febrero ± 2019 2337 
12 Enero-2019 2016 
13 Diciembre-2018 2515 
14 Noviembre-2018 2458 
15 Octubre -2018 2195 
16 Setiembre-2018 2590 
17 Agosto -2018 2240 
18 Julio-2018 1878 
19 Junio-2018 1962 
20 Mayo-2018 2405 
21 Abril -2018 2583 
22 Marzo-2018 2246 
23 Febrero -2018 2023 
24 Enero -2018 2502 
Promedio 2210 
Tabla 29. Costo por gestión de corte y reconexión  
Costo 
mensual por 
corte y 
reconexión S/. 
Nº de 
Clientes 
mes 
S/. Mes S/. Año 
19.5 2210 43,095.00 517,140.00 
Fuente: Electro Sur Este 
Del cuadro anterior anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de S/ 
517,140.00 por concepto del ahorro en actividad de corte y reconexión. 
 Costo de Energía Fuera de Servicio (por tiempo de reposición de corte) 
Corresponde al costo directo de la energía que no se suministra al cliente durante 
el lapso de tiempo que dura el corte del servicio por falta de pago hasta el 
restablecimiento del mismo, es decir que esta energía fuera de servicio representa los 
costos que la Empresa deja de recaudar durante este tiempo. El cálculo realizado se 
expresa en la siguiente tabla: 
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Tabla 30. Costo por energía fuera de servicio 
Promedio 
mensual de 
clientes en 
corte 
Consumo 
percapita día por 
cliente (kw-h) 
Costo 
kW-h) S/. Mes S/. Año 
2210 3.5 0.6376* 4,931.84 59,182.03 
Fuente: Electro Sur Este 
Del cuadro anterior anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de S/ 59,182.03 
por concepto de energía dejada de facturar. 
 Lectura de medidores de alumbrado Publico 
En todo el sistema eléctrico Combabata (Ver Tabla Nº 10) existen 654 
subestaciones, en los cuales, según el procedimiento para el reporte de consumo de 
Alumbrado Público, se tiene que enviar cada mes las lecturas de todas las 
subestaciones, el costo unitario es de S/ 16.50. contrato administrado por la oficina de 
Perdidas de ELSE. 
Tabla 31. Costo por toma de lectura de AP 
Costo mensual 
por Lectura S/. 1GH6('¶V S/. Mes S/. Año 
16.5 654 10,791.00 129,492.00 
Fuente: Electro Sur Este 
En consecuencia, se estima que anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de 
S/. 129,492.00 por concepto de ahorro por toma de lecturas de alumbrado público. 
 Reducción del nivel de Pérdidas  
Osinergmin reconoce a Electro sur Este el 7.77% (Ver Figura Nº 049) para el 
ejercicio 2019, en dicho periodo en el sistema eléctrico Combapata las pérdidas se 
encuentran en 11.72%, lo que significa que existe 3.95% de perdida de energía que 
no se encuentra reconocido dentro de la tarifa.  
*El precio por kWh corresponde al pliego tarifario al 04 de enero del 2020 (Resolución 
Nro. G-01-2020-PT/E) 
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Tabla 32. Perdidas de Energía por Alimentador 2019 
Item Referencia Pérdidas de energía 
mes (Kw-h) (%) 
1 CO 01 89,953.79 12.93 
2 CO 02 505,828.98 17.67 
3 CO 03 870,409.11 17.40 
4 CO 04 75,588.92 14.11 
5 CO 05 147,288.98 8.43 
Combapata Total 1,270,625.38 11.72 
Fuente Electro Sur Este 
Por la experiencia de la implementación TWACS en la empresa EM CALI de Colombia 
donde las pérdidas se redujeron al 6% en promedio en aquellas subestaciones donde se 
implementó este nuevo sistema, entonces se puede estimar lo siguiente: 
Tabla 33. Costo por reducción de pérdidas 
Pérdidas de 
energía - mes 
kw-h 
Porcentaje de 
pérdidas 
recuperable 
Energía 
Recuperada mes 
kw-h 
Costo 
(kW-h) S/. Mes S/. Año 
1,270,625.38 ϱ͘ϳϮй ϳϮ͕ϲϳϵ͘ϳϳ 0.6376 ϰϲ͕ϯϰϬ͘ϲϮ ϱϱϲ͕Ϭϴϳ͘ϰϳ
Fuente Electro Sur Este 
En consecuencia, se estima que anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de 
S/. 556,087.47 por concepto de recuperación de energía de pérdidas no técnicas en todo 
el sistema eléctrico Combapata. 
 Costo operativo de gestión de Pérdidas de Energía 
De información de la oficina de control de pérdidas en el sistema eléctrico 
Combapata se tiene como gastos operativos los siguiente: 
Tabla 34. Costo por gestión de pérdidas 
Actividad 
Costo 
unitario 
S/. 
Cantidad S/. Año 
Inspección de suministros 20 28543 570,860.00 
Balance de Energía 30 654 19,620.00 
  
Total 590,480.00 
Fuente Electro Sur Este 
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En consecuencia, se estima que anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de 
S/. 590,480.00 por concepto de recuperación de energía de pérdidas no técnicas en todo 
el sistema eléctrico Combapata. 
En la figura 49 se muestra la evolución de pérdidas de energía de Electro sur este desde 
el año 1993, donde se observa claramente el alto nivel de pérdidas que se tenía, con la 
aplicación de diferentes acciones al 2019 el porcentaje de pérdidas se encuentra en 9.66% 
a nivel empresarial. 
Figura 49 Reporte de Pérdidas del 1993 al 2019 ELSE 
 
Fuente: Electro Sur Este 
b) Actividades operativas 
 Energía no suministrada 
Corresponde al costo directo de la energía que no se suministra al cliente durante 
el lapso de tiempo que dura una interrupción, si bien es cierto esto dependerá de la 
naturaleza de la interrupción se estima que con la implementación y masificación del 
sistema TWACS las interrupciones reducirán en 30% por atención oportuna y 
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reposición del servicio por sistema de respaldo a equipos de Maniobra (Recloser, 
Seccionadores bajo carga), es decir que esta energía no suministrada representa los 
costos que la empresa deja de recaudar durante el tiempo que dura la interrupción. 
Figura 50 Cantidad de suministros por Alimentador 
 
Fuente Electro Sur Este 
Considerando los datos de SAIDI y SAIFI del periodo más crítico (2015) y tomando como 
referencia la demanda promedio del sistema eléctrico Combapata al 17.01.2020 siendo 
2.94 MW. 
Tabla 35. Costo por energía no suministrada 
Energía 
Dejada de 
Suministrar 
año kw-h 
Porcentaje de 
Energía 
recuperable 
Energía 
Recuperada 
mes kw-h 
Costo (kW-h) S/. Año 
2,416,528.30 ϯϬ͘ϬϬй ϳϮϰ͕ϵϱϴ͘ϰϵ Ϭ͘ϲϯϳϲ ϰϲϮ͕Ϯϯϯ͘ϱϯ
Fuente Electro Sur Este 
En consecuencia, se estima que anualmente el proyecto generaría un flujo de efectivo de 
S/. 462,233.53 por concepto de energía dejada de suministrar por causa de interrupciones. 
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 Compensación por Mala calidad de suministro 
Las compensaciones por mala calidad de suministro, se refiere a la compensación 
por exceder las tolerancias de SAIDI Y SAIFI, establecido en la NTCSER, que  en 
promedio asciende a S/. 24,650.96 por año. 
Tabla 36. Compensación por Mala Calidad de Suministro 
Compensación en el sistema eléctrico Combapata (S/.) 
2015 2016 2017 2018 2019 Promedio 
21,049.22 16,770.44 778.97 64,988.52 19,667.67 24,650.96 
Fuente: Electro Sur Este 
Mediante la implementación del sistema TWACS, se pretende no exceder los niveles 
permitidos en la norma, en consecuencia, se dejará de compensar S/. 24,650.96 por año. 
 Mediciones de Cargabilidad en Subestaciones 
Electro sur Este para tener información de la cargabilidad de transformador de 
distribución tiene que realizar la instalación e desinstalación de equipos registrador o 
analizadores de red en cada SED, sin embargo, con el despliegue del proyecto en 
WRGDVODV6('¶VVHHVWLPDreducir S/. 80,115.00 al año. 
Tabla 37. Costo por medición de cargabilidad de Transformadores 
Tipo Cantidad C.U. (S/.) Total (S/.) 
Subestación 654 122.5 80,115.00 
Fuente: Electro Sur Este 
 Reducción de Lectura erradas. 
El proceso de facturación inicia con la toma de lecturas por parte de la contratista 
que en la etapa de consistencia que tiene en promedio 200 lecturas erradas por factor 
humano en el sector de Combapata, también el personal de ELSE en promedio cada 
proceso de facturación determina 20 lecturas erradas adicionales en la segunda etapa 
de consistencia de lecturas y finalmente se tiene en promedio 58 refacturaciones/mes 
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En resumen, se tiene 278 lecturas erradas/mes en la zona de Combapata. Esta cantidad 
representa el 1% del total de Lecturas del sector de Combapata. 
Lo que significa un gasto adicional para la empresa la verificación de dichas 
lecturas cuyo costo por suministro es de S/.15.50, con el despliegue del proyecto se 
estima reducir S/. 51,708.00 al año. 
Tabla 38. Costo de Lecturas Erradas 
Lecturas 
erradas 
Inspección 
(S/.) S/. Mes S/. Año 
278 15.5 4,309.00 51,708.00 
Fuente: Electro Sur Este 
 Valoración del impacto positivo 
Adicionalmente se debe tomar en cuenta el potencial impacto positivo de la 
implementación del sistema TWACS en el servicio eléctrico Combapata de Electro 
Sur Este. En la que afecta positivamente el proyecto otros beneficios para ELSE 
(indicadores de cobrabilidad, morosidad, calidad, imagen institucional, etc.) así como 
para el usuario final (Calidad de servicio, acceso a información, satisfacción del 
cliente, etc.), estos beneficios adicionales deberían valorarse económicamente, pero 
debido a la gran cantidad de variables (Percepción de mejoras en la calidad de servicio 
e imagen empresarial) y dificultades para establecer un precio, se ha creído 
conveniente estimar este impacto positivo en 1 % del valor de la inversión inicial, en 
consecuencia, esto representaría un flujo de efectivo de S/. 180,473.28 anual. El 
cálculo de este valor se presenta en la siguiente tabla. 
Tabla 39. Valoración de impacto positivo 
Valoración 
impacto positivo 
Inversión 
inicial S/. Año 
1 % 18,047,327.95 180,473.28 
Fuente: Electro Sur Este 
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 Reconocimiento de inversión dentro del VAD (2019-2023) 
El Osinergmin mediante su informe Nº 0503-2019-GRT de Fijación del valor 
agregado de distribución (VAD) 2019-2023 con relación al plan de reemplazo a 
sistemas de medición inteligente, de acuerdo con las nuevas propuestas de las 
empresas e información técnica y de costos alcanzada, se está considerando la 
aprobación de proyectos pilotos para todas las empresas, bajo el criterio de brindar 
una señal económica a las empresas que les permita optar por la tecnología o sistema 
que les sea más conveniente, acotada a una cantidad de medidores igual al 1.11 % de 
sus suministros. 
En relación a lo indicado en el párrafo anterior a diciembre del 2019 la cantidad de 
suministros de ELSE se contabiliza en un numero de 552,421 suministros, por lo que 
el 1.11% vienen a ser 6,131 suministros en los cuales la inversión del SMI será 
reconocida en la tarifa eléctrica, siendo el monto S/. 3,576,251.76. 
Figura 51. Cantidad de suministros ELSE 
 
Fuente: Electro Sur Este 
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Tabla 40. Inversión reconocida dentro del VAD 
Tipo suministro Cantidad C.U. (S/.) Total (S/.) 
Monofásico 5,985 533.62 3,193,715.70 
Trifásico 146 2,620.11 382,536.06 
  
Total 3,576,251.76 
Fuente: Electro Sur Este 
 Costo de inversión inicial 
Corresponde a la inversión efectuada a la fecha entre la primera y segunda etapa, 
que ascienden a S/. 2,855,970.45 y S/. 4,502,937.26 respectivamente mientras, 
También se estima que para desplegar la masificación en la totalidad de suministros 
finales del sistema eléctrico Combapata se prevé una inversión de S/. 10,688,420.24. 
Tabla 41. Costo de inversión TWACS 
Etapa Inversión S/. 
Primera  2,855,970.45 
Segunda  4,502,937.26 
Masificación en suministros finales 10,688,420.24 
Total 18,047,327.95 
Fuente: Electro Sur Este 
Adicionalmente, se deberá de considera el mantenimiento de todo el sistema desarrollo 
de soluciones particulares requeridas para el sistema un monto de $. 45,000.00 año. 
4.4.4 Evaluación del VAN y la TIR 
Para evaluar el VAN se hará la consideración que la tasa de oportunidad es de 12% 
(Articulo Nº 79 de la LCE) 
Tabla 42. Flujo neto 
ŹŽ ŹŽ ŐƌĞƐŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ &ůƵũŽEĞƚŽ
ϮϬϭϱ Ϭ ϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ  Ͳϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ
ϮϬϭϲ ϭ ϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ  Ͳϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ
ϮϬϭϳ Ϯ Ϯ͕Ϯϱϭ͕ϰϲϴ͘ϲϯ  ͲϮ͕Ϯϱϭ͕ϰϲϴ͘ϲϯ
ϮϬϭϴ ϯ Ϯ͕Ϯϱϭ͕ϰϲϴ͘ϲϯ ϭϯϰϬϰϲ͘ϯϯ ͲϮ͕ϭϭϳ͕ϰϮϮ͘ϯϬ
ϮϬϭϵ ϰ  ϲϵϳϭϯϰ͘ϰϵ ϲϵϳ͕ϭϯϰ͘ϰϵ
ϮϬϮϬ ϱ  ϲϵϳϭϯϰ͘ϰϵ ϲϵϳ͕ϭϯϰ͘ϰϵ
ϮϬϮϭ ϲ ϱ͕ϯϰϰ͕ϮϭϬ͘ϭϮ ϲϵϳϭϯϰ͘ϰϵ Ͳϰ͕ϲϰϳ͕Ϭϳϱ͘ϲϯ
ϮϬϮϮ ϳ ϱ͕ϯϰϰ͕ϮϭϬ͘ϭϮ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ͲϮ͕ϭϲϱ͕ϰϭϯ͘ϰϬ
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ϮϬϮϯ ϴ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϰ ϵ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϱ ϭϬ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϲ ϭϭ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϳ ϭϮ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϴ ϭϯ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϵ ϭϰ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϬ ϭϱ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϭ ϭϲ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϮ ϭϳ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϯ ϭϴ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϰ ϭϵ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϱ ϮϬ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϲ Ϯϭ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
     
   
sE ϯ͕ϲϬϭ͕ϲϬϮ͘Ϭϴ
   d/Z ϭϮ͘ϴй
 
Fuente: elaboración Propia 
Se considera la puesta en funcionamiento del proyecto de implementación del sistema de 
tele medición mediante el sistema TWACS para el año 2022, considerando que hasta el 
año cinco se considera la etapa de implementación. 
Tabla 43. Resultados VAN y TIR 
VAN 3,601.602.08 
TIR 12.8% 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa VAN mayor que 0, y la TIR mayor que la tasa de oportunidad, por lo tanto, 
significa que el proyecto encaminado por ELSE es viable desde el punto de vista 
económico. 
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V Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
A partir del informe desarrollado se puede concluir en lo siguiente: 
1. La tecnología TWACS constituyen una alternativa potente para mejorar 
indicadores comerciales y operativos (índices de cobrabilidad, morosidad, 
reducción de pérdidas, satisfacción del cliente, calidad de suministro, calidad de 
producto, etc.). 
2. En el Perú, para la implementación de medidores inteligentes se necesita de un 
marco regulatorio y normativo que garantice la interoperabilidad entre los 
diferentes sistemas y productos de los fabricantes. 
3. Mediante la tele medición se tiene tranquilidad y confianza, en el proceso de 
facturación al evitar el error humano en la toma de lecturas, tanto para el usuario 
como para la empresa. También se tendrá cortes y reconexiones efectivas y 
oportunas. 
4. Uno de los aspectos de mayor relevancia mediante la implementación del sistema 
TWACS, es el buen comportamiento de esta tecnología bajo las condiciones 
existentes de la red eléctrica de Electro Sur Este, considerando que la eficiencia 
de la red TWACS depende de las condiciones de la red eléctrica de baja y media 
tensión así como del entorno en que se encuentre. 
5. Mediante flujos positivos por ahorro en actividades de lectura, corte y reconexión, 
balances de energía, etc. Se muestra la rentabilidad de la implementación del 
sistema TWACS en el sistema eléctrico de Combapata con un VAN de 
3,601,602.08 y una TIR 12.8%. 
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Recomendaciones 
De la implementación de la tecnología TWACS, se recomienda lo siguiente: 
1. Para desplegar la masificación tener en cuenta el estado inicial de las líneas 
eléctricas (corrosión, empalmes, etc.), ya que esto puede ocasionar o generar 
atenuaciones o ruido en la red que disminuyen la calidad de las señales 
transmitidas. 
2. Realizar la revisión de los criterios de diseño y configuración de la red pública de 
baja tensión y media tensión de la concesionaria de forma que el uso del sistema 
TWACS pueda hacerse más eficientemente. 
3. Como la red eléctrica primigeniamente fue diseñada para transmitir electricidad y 
no datos, puede que otras tecnologías sean más eficaces, en relación a 
transferencia de información. Sin embargo, es importante evaluar indicadores de 
rentabilidad en ese escenario. 
4. Evaluar modificación de las ³2SFLRQHVWDULIDULDV´ en el país para que la medición 
inteligente pueda beneficiar a un mayor número de clientes finales, por ejemplo, 
en el caso de Electro Sur Este el 99% de sus clientes aproximadamente se 
encuentran en la tarifa BT5b, tarifa en la cual no existe diferenciación en el precio 
de kw-h en hora punta como en hora fuera de punta.  
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D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
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A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
A
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
M.S.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
14-08-2015
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 14-08-2015
M.S.
D.G.
14-08-2015
D.G.M.S. D.G. 17-08-2015
D.G.M.S. M.S. 01-08-2016 01-08-2016
01-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
12
3
4
BARRAS 220VAC
FASE R (R)
FASE N (BL)
QT1
1
3
5
2
Z25
Z27
A03
A04
4
6
A05
A06
X1
X2
HT2
X1
X2
HT1
R
B
R
B
W
Y
R
B
Y
B
R
W
SEL 351R
CAJA DE CONTROL REC1TABLERO DE CONTROL Y MEDIDA - TPMTABLERO SSAA  380AC/220AC/110VDC
324.004-TPM-001-P
NYY  2x4mm2
324.004-REC1-001-P
NYY  2x4mm2
324.004-REC1-002-C
NYY  4x2.5mm2
XA1
220VAC
R
B
R
B
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
28-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 28-07-2016
M.S.
D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
12
3
4
BARRAS 220VAC
FASE R (R)
FASE N (BL)
QT2
1
3
5
2
XA2
F
N
9
10
4
6
11
12
X1
X2
HT4
X1
X2
HT3
R
B
R
B
W
Y
R
B
Y
B
R
W
CAJA DE CONTROL DSL1TABLERO DE CONTROL Y MEDIDA - TPMTABLERO SSAA  380AC/220AC/110VDC
324.004-TPM-002-P
NYY  2x4mm2
324.004-DSL1-001-P
NYY  2x4mm2
324.004-DSL1-001-C
NYY  4x2.5mm2
220VAC 220VAC
89P
+1
+ 2
- 3
- 4
BARRAS 110VDC
+ (R)
- (BL)
QT3
1
3
2
4
XA3
+
-
R
B
R
B
324.004-TPM-003-P
NYY  2x4mm2
324.004-DSL1-002-P
NYY  2x4mm2
110VDC 110VDC
R
B
W
B
W
B
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
28-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 28-07-2016
M.S.
D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
CRUTABLERO DE CONTROL Y MEDIDA - TPMTABLERO SSAA  380AC/220AC/110VDC
+1
+ 2
- 3
- 4
BARRAS 110VDC
+ (R)
- (BL)
QT4
1
3
2
4
XA4
+
-
R
B
R
B
324.004-TPM-004-P
NYY  2x4mm2
324.004-CRU1-001-P
NYY  2x4mm2
110VDC
W
B
W
B
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
28-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 28-07-2016
M.S.
D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
CAJA DE CONTROL REC1TABLERO DE CONTROL Y MEDIDA - TPM
1
2
3
4
+Z23
-Z24
RR 324.004-REC1-003-C
NYY  4x2.5mm2
SLR/L
PT1
3
4
PT2
B
A19
A20
A17
A18
Y
24VDC
B
Y
SEL 351R
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
28-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 28-07-2016
M.S.
D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
CAJA DE CONTROL DSL1TABLERO DE CONTROL Y MEDIDA - TPM
5
6
7
8
9
10
RR 324.004-DSL1-003-C
NYY  4x2.5mm2
SLR/L
3
4
PT3
Y
11
12
8
8A
B
CONTROL
Y
B
7
3
4
PT4
74
75
CDS
SCOUT
76
77
A01
A02
BB
R 324.004-REC1-001-C
NYY  2x2.5mm2
R
CAJA DE CONTROL REC 1
ENCLAVAMIENTO CON
RECLOSER
SLR/R
1
2
BLOQUEO
Y
W
A07
A08
Y
W
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
28-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 28-07-2016
M.S.
D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
CAJA DE CONTROL DSL1TABLERO DE CONTROL Y MEDIDA - TPM
3
4
26
27
SLR/R
13
14
RW 324.004-DSL1-002-C
NYY  4x2.5mm2
24
25
15
16
Y
89P
W
B
CDS SCOUT
TA'
22
23
YB
R
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
28-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 28-07-2016
M.S.
D.G.M.S. D.G.
D.G.M.S. M.S.
L.G. 28-07-2016
01-08-2016
01-08-201601-08-2016
1 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
M.S.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
14-08-2015
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 14-08-2015
M.S.
D.G.
14-08-2015
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D.G.M.S. D.G. 17-08-2015
D.G.M.S. M.S. 18-12-2015
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
1 D.G.L.G. M.S. 18-07-2016APROBADO PARA CONSTRUCCION
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
M.S.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
14-08-2015
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 14-08-2015
M.S.
D.G.
14-08-2015
D
R
O
P
TABLERO DE PROTECCIÓN
Y MEDIA-TPM
S.E. COMBAPATA 33/24kV
(EXISTENTE)
MOXA
(EXISTENTE)

CENTRO
DE CONTROL
(CUSCO)
RED DE COMUNICACIONES
HACIA EL CENTRO DE CONTROL
D.G.M.S. D.G. 17-08-2015
D.G.M.S. M.S. 18-12-2015
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
1 D.G.L.G. M.S. 18-07-2016APROBADO PARA CONSTRUCCION
4.50
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
1
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
18-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
P.P. M.S. 14-08-2015
L.G.
M.S.
18-07-2016
1 D.G.L.G. M.S. 18-07-2016REVISIÓN POR EL CLIENTE
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
4.50
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
1
D.G.
CONTRATISTA:
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
18-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
P.P. M.S. 14-08-2015
L.G.
M.S.
18-07-2016
1 D.G.L.G. M.S. 18-07-2016REVISIÓN POR EL CLIENTE
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
1
D.G.
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
18-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
P.P. M.S. 14-08-2015
L.G.
M.S.
18-07-2016
1 D.G.L.G. M.S. 18-07-2016REVISIÓN POR EL CLIENTE
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
0
D.G.
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
18-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
1
P.P. M.S. 14-08-2015
L.G.
M.S.
D.G.L.G. M.S. 18-07-2016
REVISIÓN POR EL CLIENTE D.G.L.G. M.S. 18-07-2016 18-07-2016
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
1
D.G.
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
18-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
0 APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
P.P. M.S. 14-08-2015
M.S.
1 REVISIÓN POR EL CLIENTE D.G.L.G. M.S. 18-07-2016
L.G. 18-07-20162 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
UMBRADO
ERIOR Y
XTERIOR
0.60
INTERNEXA
TABLERO IPUS
RECTIFICADOR ALUMBRADO
INTERIOR Y
EXTERIOR
48 VDC
0.75
0.86
0.80 0.60
0.92
CRU
0.30
0.61
0.80
INTERNEXA
TABLERO IPUS
RECTIFICADOR ALUMBRADO
INTERIOR Y
EXTERIOR
48 VDC
0.75
0.86
0.80 0.60
0.92
CRU
0.30
0.61
0.80
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SI
ON
ES
PARA REVISIÓN INTERNAA
1
D.G.
D.G.
L.G.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
18-07-2016
B REVISIÓN POR EL CLIENTE
N APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
M.S. D.G. 14-08-2015
M.S.
18-07-2016
D.G.M.S. D.G. 17-08-2015
D.G.M.S. M.S. 18-12-2015
1 D.G.L.G. M.S. 18-07-2016REVISIÓN POR EL CLIENTE
L.G.
2 AS BUILT D.G.L.G. M.S. 07-09-2016
SSAA
48Vcc
SSAA
110Vcc
TD
380/220
SSAA
380/220 TM
PUPITRE
DE MANDO
INTERNEXA
(G02)
ALUMBRADO
380/220-110Vcc
SSAA
TRAFO
138KV
TRAFO
66/24KV
SSHH
COCINA
AMBIENTE 1
BATERIAS
INTERNEXASE CAMBOPATARTU
RECTIFI
RECTIFI
FUSIBLE
BATERIA
110V
cc
FUSIBLE
BATERIA
48V
cc
PROTECCION
TABLERO
MEDIDA
TPM 33/24kV
CONTROL
CENTRAL
LINEAS
66KV
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
  
 
 
 
  
 
 
 
ANEXO 2 
PLANOS  
INGENIERIA DE DETALLE  
SEGUNDA ETAPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
A.R. L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
FC
C
M
J.V.A.R. L.G. 17-11-2017D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
C D E F G
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
C
L.G. J.V.
KWh 1φ
(M. Tot.)
POR
A.R.A PARA REVISIÓN INTERNA
17-11-2017L.G. J.V.A.R.
440V / 220V, 2φ+60Hz
Wh
A.P.
M FC
K
ITM
R
FUSIBLE
R
Q1 Q2 Q3
MMF2
  MMF3
Q1
Q2 Interruptor Termomagnético 2P (63A) FASE 2
Interruptor Termomagnético 2P (63A) FASE 1
Medidor Multifunción Monofásicos WASION (AP)
Medidor Multifunción Monofásico WASION (FASE 2)
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ETIQUETAS
MMF1 Medidor Multifunción Monofásico WASION (FASE 1)
Q3 Interruptor Termomagnético 2P (32A) AP
M Selector
FC Fotocélula
K Contactor
ITM Interruptor Termomagnético  del circuito Alumbrado
Público
R
KWh 1φ
(M. AP.)
D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
NOTA:
1. El tablero TWACS tipo 1 sera suministrado por PROCETRADI
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R.
CUADRO DE ETIQUETAS
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
MMF2 MEDIDOR MONOFÁSICO WASION.
Q1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, MAYOR O IGUAL A36A.
φ
NOTA:
1. PROCETRADI sólo suministrara los medidores
monofásicos TWACS de los clientes finales,
mientras que el montaje, cableado, conexionado y
pruebas eléctricas será responsablidad de ELSE.
D.G.
D.G.
AL TABLERO
GENERAL DEL CLIENTE
CAJATOMA EXISTENTE
ACOMETIDA
RED AEREA/SUBTERRANEA
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R.
CUADRO DE ETIQUETAS
ETIQUETA DESCRIPCION
MMF1 MEDIDOR TRIFÁSICO TWACS
Q1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS MAYOR O IGUAL A36A
TC TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
φ
NOTA:
1. PROCETRADI sólo suministrara los medidores
trifásicos TWACS de los clientes finales, mientras
que el montaje, cableado, conexionado y pruebas
eléctricas será responsablidad de ELSE.
D.G.
D.G.
AL TABLERO
GENERAL DEL CLIENTE
CAJA TOMA EXISTENTE
ACOMETIDA
RED AEREA/SUBTERRANEA
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
1x
35
 m
m
2
(1)
1x
35
 m
m
2
(1)
1x
16
 
AW
G
1x
16
 
AW
G
TC
1x
16
 
AW
G
KWh 3Ø
(M.Tot.)
Cu 5 x 30 mm S
Cu 5 x 30 mm T
Cu 5 x 20 mm N
Cu 5 x 30 mm R
1x
16
 
AW
G
1x
35
 m
m
2
(1)
1 2 3 4
KWh 1Ø
(M.A.P.)
1 3 5 A1
2 4 6 A2
R
O
JO
B
LA
NC
O
N
E
G
RO
2 31
F
1x14 AWG
1x14 AWG
Circuito de servicio de
Alumbrado Público (A.P.)
K
TABLERO SED EXISTENTE
1x
10
 
AW
G
1x
10
 
AW
G
1 3
2 4
5
6
1x
10
 
AW
G
ITM(2)
M A
Oφ
Cu 5 x 30 mm S
Cu 5 x 30 mm T
Cu 5 x 20 mm N
Cu 5 x 30 mm R
L2 L3
Alimentación
proveniente del
Transformador
380/220VAC, 60Hz
L1N
1x
35
 m
m
2
(1)
Alimentación
para SED existente
380V, 60Hz
TABLERO TWACS SED TRIFÁSICO
2
3
4
1 2 3
TC1
Q1
Q2
1x
10
 
AW
G
1x
10
 
AW
G
1x
10
 
AW
G
1x
10
 
AW
G
1x
35
 
m
m
2
(1)
1x
14
 
AW
G
1x
35
 
m
m
2
(1)
1x
35
 
m
m
2 
(1)
1x
10
 
AW
G
1x
35
 
m
m
2
(1)
1x
10
 
AW
G
1x
14
 
AW
G
1x
14
 
AW
G
1x14 AWG
1x14 AWG
1x14 AWG
1x
14
 A
W
G
TC2
TC3
1
2
1
2
1
2
XA
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
GND
MMF1
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
TC1
MMF1
  MMF2
Q1
Q2 Interruptor Termomagnético 2P (32A) AP
Interruptor Termomagnético 3P (40A) TOTAL
Medidor Multifunción Monofásicos WASION (AP)
Medidor Multifunción Trifásico KV2C (TOTAL)
Transformador de Corriente Fase R (4)
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ETIQUETAS
TC2
TC3
XA Borneras de 6mm2 para TC (Cortocircuitables)
XB Borneras de 6mm2 para tensión RST
XB
1 2 3 4
XC
XC Borneras de 6mm2 aérea (AP)
NOTAS:
1. La sección del cable es variable dependiendo de la instalación existente durante el montaje.
2. El MMF2 se conectará al interruptor termomagnético que a su vez protege al circuito de alumbrado público (AP)
del tablero SED existente.
3. Las caracterísitcas eléctricas de TC1, TC2 y TC3 son las mismas.
4. TC: Transformador de Corriente, todos los TC Line Potencia 5VA y clase 0.2.
5. SED: Subestación de Distribución.
6. Las borneras XC del tablero SED existente seran proporcionadas por PROCETRADI.
7. La lista de tableros con los codigos SED y nombres SED se especifica en el plano 324.006-102-7-DWG-D01-1.
8. El tablero TWACS SED TRIFÁSICO sera suministrado por PROCETRADI.
1
Ca
bl
e
 G
ND
-
N
φ
MMF2
1 2 3 4
*
*
Transformador de Corriente Fase s (4)
Transformador de Corriente Fase T (4)
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
TABLERO SED EXISTENTE
Cu 5 x 30 mm L2
Cu 5 x 20 mm N
Cu 5 x 30 mm L1
L2
Viene del
440/220VAC, 60Hz
L1N
TABLERO TWACS SED BIFÁSICO
1x
10
 A
W
G
1x
10
 A
W
G
1 2 3 4
1x
8 
AW
G
1x
8 
AW
G
Cu 5 x 30 mm L1
Cu 5 x 30 mm L2
Cu 5 x 30 mm N
1x14 AWG
1x14 AWG
KWh 1Ø
(M.A.P.)1
2
1x
10
 
AW
G
ITM (2)
1
2
KWh 1Ø
(M.Tot.)
1 3 5 A1
2 4 6 A2
R
O
JO
BL
AN
CO
N
EG
RO
2 31
F
Circuito de servicio
de Alumbrado Público (A.P.)
K
M A
O
1x
35
 
m
m
2
1x
35
 
m
m
2
1x
35
 
m
m
2
1x
35
 
m
m
2
1x
35
 
m
m
2
(1)
1x
35
 
m
m
2
(1)
1x
35
 
m
m
2
(1)
1x
35
 
m
m
2
1x
35
 
m
m
2
1x
35
 
m
m
2
1x35 mm2
1x35 mm2
1x35 mm2
MMF2
  MMF3
Q1
Q2 Interruptor Termomagnético 2P (63A) FASE 2
Interruptor Termomagnético 2P (63A) FASE 1
Medidor Multifunción Monofásicos WASION (AP)
Medidor Multifunción Monofásico WASION (FASE 2)
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ETIQUETAS
MMF1 Medidor Multifunción Monofásico WASION (FASE 1)
Q3 Interruptor Termomagnético 2P (32A) AP
Q1 Q2 Q3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
XC Borneras de 6mm2 aérea (AP)
1x
10
 A
W
G
1x
10
 A
W
G
1x
10
 A
W
G
1x
10
 A
W
G
1 2 3 4
XC
Alimentación para
SED existente
440/220VAC, 60Hz
NOTAS:
1. La sección del cable es variable dependiendo de la instalación existente durante el montaje.
2. El MMF3 se conectará al interruptor termomagnético que a su vez protege al circuito de alumbrado público (AP) del
tablero SED existente.
3. Las borneras XC seran proporcionadas por PROCETRADI.
4. El tablero TWACS SED BIFÁSICO ser suministrado por PROCETRADI.
φ
MMF3
1 2 3 4
*
*
φ
MMF2
1 2 3 4
*
*
φ
MMF1
1 2 3 4
*
*
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
20-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
20-11-2017
POR
A.R.
CONEXIONADO
NOTA:
1. Los medidores actuales de los Clientes serán reemplazados por el nuevo medidor
monofásico TWACS.
2. PROCETRADI sólo suministrará losmedidores TWACS de los clientes finales, mientras
que el montaje, cableado, conexionado y pruebas electricas será respponsabilidad de
ELSE.
3. El ITM deberá tener capacidad mayor a 36A por recomendación del fabricante.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 17-11-2017
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
20-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
20-11-2017
POR
A.R.
CONEXIONADO
NOTA:
1. Los medidores actuales de los Clientes serán reemplazados
por el nuevo medidor trifásico TWACS.
2. PROCETRADI sólo suministrara los medidores trifásicos
TWACS de los clientes finales, mientras que el montaje,
cableado, conexionado y pruebas electricas será
responsablidad de ELSE.
3. El ITM deberá tener capacidad mayor a 36A por
recomendación del fabricante.
4. TC: Transformador de Corriente, todos los TC Line Potencia
5VA y clase 0.2 existente.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R.
φ
MMF1
(4)
(4)
TC1
ITM
  MMF1 Medidor trifásico TWACS
Transformador de Corriente Fase R(4)
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ETIQUETAS
TC2
TC3
Transformador de Corriente Fase S(4)
Transformador de Corriente Fase T (4)
Interruptor Termomagnético existente
D.G.
D.G.
(4)
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
VISTA FRONTAL
VISTA INFERIOR
VISTA ISOMÉTRICAVISTA LATERAL CON TAPA
SECCIÓN B-B
NOTAS:
1.- Fabricación: Lámina de acero negro de 2 mm.
2.- Pintura: Electroestática en polvo y acabado epóxico RAL 7035.
3.- Todas las medidas están en mm.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
 VISTA FRONTAL (PIEZA 1)
 VISTA SUPERIOR (PIEZA 1)
VISTA ISOMÉTRICA
 VISTA FRONTAL (PIEZA 2)
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R.
NOTAS:
1. La lista de tableros y las dimensiones se encuentra en el plano N° 324.006-102-7-DWG-E02-1.
2. Todas las medidas estan en mm.
D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
TC1
MMF1
  MMF2
Q1
Q2 Interruptor Termomagnético 2P (32A) AP
Interruptor Termomagnético 3P (40A) TOTAL
Medidor Multifunción Monofásicos WASION (AP)
Medidor Multifunción Trifásico KV2C (TOTAL)
Transformador de Corriente Fase R (4)
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ETIQUETAS
TC2 Transformador de Corriente Fase S
TC3 Transformador de Corriente Fase T
XA Borneras de 6mm2 para TC (Cortocircuitables)
XB Borneras de 6mm2 para tensión RST
NOTAS:
1. TC: Transformador de Corriente.
2. SED: Subestación de Distribución.
3. Todos los TC tienen Potencia 5VA y Clase 0.2.
4. Las caracterísitcas eléctricas de TC1, TC2 y TC3 son las mismas.
5. Totas las medidas están en mm.
6. La lista de tableros con los codigos y nombres SED se espesifican en el
plano 324.006-102-7-DWG-D01-1.
VISTA FRONTALVISTA LATERAL
TC1
TC2
TC3
MMF1 MMF2
Q1 Q2
XBXA
1 2 3 1 2 34
VISTA ISOMÉTRICA
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
VISTA FRONTAL
VISTA INFERIOR
VISTA ISOMÉTRICA
VISTA LATERAL CON TAPA
SECCIÓN B-B
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
NOTAS:
1.- Fabricación: Lámina de acero negro de 2 mm.
2.- Pintura: Electroestática en polvo y acabado epóxico RAL 7035.
3.- Todas las medidas están en mm.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
 VISTA FRONTAL (PIEZA 1)
 VISTA SUPERIOR (PIEZA 1)
VISTA ISOMÉTRICA VISTA FRONTAL (PIEZA 2)
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
NOTAS:
1.- Los valores de R, L y H son variables según estructura de
cada Subestación de Distribución (SED). En el Plano
324.006-102-7-DWG-E06 se listan dichos valores.
2.- Todas las medidas están en mm.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
VISTA FRONTAL VISTA ISOMÉTRICAVISTA LATERAL
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
MMF2
  MMF3
Q1
Q2 Interruptor Termomagnético 2P (63A) FASE 2
Interruptor Termomagnético 2P (63A) FASE 1
Medidor Multifunción Monofásicos WASION (AP)
Medidor Multifunción Monofásico WASION (FASE 2)
ETIQUETA DESCRIPCIÓN
CUADRO DE ETIQUETAS
MMF1 Medidor Multifunción Monofásico WASION (FASE 1)
Q3 Interruptor Termomagnético 2P (32A) AP NOTA:
1.- Totas las medidas están en mm.
MMF1 MMF2 MMF3
Q3Q2Q1
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
POR
A.R.
NOTA:
1. De cuerdo al alcance del proyecto, los medidores actuales de clientes finales serán reemplazados por el
nuevo medidor monofásico TWACS.
2. Todas las medidas están en mm.
3. El ITM devera tener una capacidad mayor o igual a 36A, por recomendación del fabricante.
4. PROCETRADI solo suministrara los medidores trifásicos TWACS de los clientes finales, mientras que el
montaje, cableado, conecxionado y pruebas eléctricas será responsabilidad de ELSE.
VISTA FRONTAL VISTA ISOMÉTRICAVISTA LATERAL
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
VISTA ISOMETRICA
TC3
TC2
TC1
NOTA:
1. Los medidores actuales de los Clientes serán reemplazados por el nuevo medidor trifásico TWACS.
2. Todas las medidas están en mm.
3. El ITM devera tener una capacidad mayor o igual a 36A, por recomendación del fabricante.
4. PROCETTRADI sólo suministrara los medidores trifásicos TWACS de los clientes finales, mientras que el montaje, cableado
conexionado y pruebas eléctrricas será responsabilidad de ELSE.
A B C D E F G H
N° APROBOREV FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
20-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
20-11-2017
POR
A.R.
J.V.L.G. 17-11-2017A.R. D.G.
D.G.
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE L.G. J.V. D.G. 27-11-2017A.R.
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
PARA REVISIÓN INTERNA
A.R. L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
VISTA POSTERIOR VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
J.V.A.R. L.G. 17-11-2017D.G.
D.G.
PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
PARA REVISIÓN INTERNA
A.R. L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
VISTA FRONTAL
J.V.A.R. L.G. 17-11-2017
2
  3
  4
  5 CABLES PARA TOTALIZADOR TWACS (SALIDA)
LINEAS A.P. TWACS (SALIDA)
LINEAS A.P. TWACS (ENTRADA)
CABLES PARA TOTALIZADOR TWACS (ENTRADA)
ITEM DESCRIPCIÓN
1 TABLERO TWACS
D.G.
D.G.
PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. D.G. 27-11-2017
CAJA TOMA CLIENTE
(EXISTENTE)RED DE S.P.
SUBTERRANEO
AEREA
ACOMETIDA
ACOMETIDA
SUBTERRANEA
RED DE S.P.
AEREO
A B C D E F G H
N° APROBOREVPOR FECHA
RE
VI
SIO
NE
S
PARA REVISIÓN INTERNAA
C
J.V.
CONTRATISTA:
J.V.
A.R.
NOMBRE FIRMA Y FECHA CLIENTE:
01-11-2017
B PARA REVISIÓN INTERNA
A.R. L.G. 17-11-2017
A.R.
L.G.
01-11-2017
NOTA:
- Los medidores actuales de los clientes serán reemplazados por el nuevo medidor monofásico y trifásico TWACS
J.V.A.R. L.G. 17-11-2017
C PARA REVISIÓN POR EL CLIENTE A.R. L.G. J.V. 27-11-2017
D.G.
D.G.
D.G.
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
Plano de Ubicación del Proyecto 
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ANEXO 4 
Resumen de instalación de tableros por Subestación  
PRIMERA ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ITEM AMT CODIGO SED DISTRITO NOMBRE SED SISTEMA 
1 CO05 40168 SAN PABLO SAN PABLO 1 TRIFASICO 
2 CO03 40114 MOSOCLLACTA MOSOCLLACTA TRIFASICO 
3 CO03 40134 POMACANCHI POMACANCHI 3 TRIFASICO 
4 CO02 40073 CHECACUPE CHECACUPE 1 TRIFASICO 
5 CO02 40082 CUSIPATA CUSIPATA 1 TRIFASICO 
6 CO04 40105 TUNGASUCA TUNGASUCA 1 TRIFASICO 
7 CO02 40096 QUIQUIJANA ACCOPATA TRIFASICO 
8 CO02 40093 QUIQUIJANA QUIQUIJANA 1 TRIFASICO 
9 CO05 40166 SAN PEDRO SAN PEDRO 1 TRIFASICO 
10 CO03 40041 YANAOCA YANAOCA 2 TRIFASICO 
11 CO02 40077 PITUMARCA PITUMARCA 2 TRIFASICO 
12 CO03 40368 QUEHUE QUEHUE TRIFASICO 
13 CO03 40141 ACOMAYO ACOMAYO 2 TRIFASICO 
14 CO04 42274 LIVITACA LIVITACA TRIFASICO 
15 CO05 40032 PAMPAMARCA CHOSECANI I TRIFASICO 
16 CO03 40137 SANGARARA SANGARARA 2 TRIFASICO 
17 CO05 40374 TINTA JOSEFINA EZQUERRA TRIFASICO 
18 CO05 42185 SAN PABLO HUAYLLAPAMPA I BIFASICO 
19 CO02 41290 PITUMARCA HUASAPAMPA BIFASICO 
20 CO01 41394 COMBAPATA PALCCOYO BIFASICO 
21 CO02 41291 PITUMARCA LLAULLIRI BIFASICO 
22 CO02 41750 COMBAPATA SECTOR MOLINO HUASA BIFASICO 
23 CO03 40449 ACOPIA HUAYRACHAPI BIFASICO 
24 CO02 41293 PITUMARCA KARHUI BIFASICO 
25 CO03 40495 TUPAC AMARU ROSASANI I BIFASICO 
26 CO03 40504 TUPAC AMARU CCOCHAPATA II BIFASICO 
27 CO04 41031 TUPAC AMARU ATUNTAYA - TUPAC AMARU BIFASICO 
28 CO02 41019 URCOS SAN JOSE 2 BIFASICO 
29 CO02 41319 QUIQUIJANA CANCHA CANCHA CENTRAL BIFASICO 
30 CO02 40877 QUIQUIJANA USI BIFASICO 
31 CO03 40489 CHECCA TUCSA BIFASICO 
32 CO02 41381 CUSIPATA TINTINCO CHILLIHUANI BIFASICO 
33 CO03 40457 YANAOCA LLALLAPARA CHICO BIFASICO 
34 CO03 40472 YANAOCA HANCOYO BIFASICO 
  
35 CO03 41909 YANAOCA BARRIO QUISIO BIFASICO 
36 CO04 40884 OMACHA PERCCACCATA BIFASICO 
37 CO03 41755 CHECCA CHULLUPATA BIFASICO 
38 CO04 40882 OMACHA CALVARIO PAMPA BIFASICO 
39 CO03 41761 CHECCA TECCOPAMPA BIFASICO 
40 CO03 40715 ACCHA HUYAINO BIFASICO 
41 CO03 41716 CHECCA BARRIO KANATA BIFASICO 
42 CO03 41677 QUEHUE MACHACCOYO BIFASICO 
43 CO03 41715 CHECCA BARRIO MARCAMARCA BIFASICO 
44 CO03 41678 QUEHUE ROSASPATA - YANAHUARA BIFASICO 
45 CO03 41731 QUEHUE TRES DE MAYO BIFASICO 
46 CO03 41680 QUEHUE CHITIPAMPA BIFASICO 
47 CO04 41970 LIVITACA AUSANTA BIFASICO 
48 CO04 41996 LIVITACA PARCCO BIFASICO 
49 CO04 41994 LIVITACA QUERONE BIFASICO 
50 CO04 40728 LIVITACA PISQUICOCHA BIFASICO 
51 CO04 40725 LIVITACA QUECHAPAMPA BIFASICO 
52 CO04 41995 LIVITACA LLAULLIPATA BIFASICO 
53 CO04 40894 OMACHA LECHEOCCO BIFASICO 
54 CO04 41988 OMACHA HUANACOPAMPA BIFASICO 
55 CO03 40369 ACOS HUAYQUI BIFASICO 
56 CO03 41026 ACOMAYO S.E. CHORRILLOS - TACASI BIFASICO 
57 CO03 41718 CHECCA CUTY BIFASICO 
58 CO03 41983 LIVITACA PARCCORA BIFASICO 
59 CO04 40893 OMACHA HATUNCANCHA BIFASICO 
60 CO04 41975 LIVITACA TUNSUMA II BIFASICO 
61 CO04 41978 LIVITACA CCALANI BIFASICO 
62 CO04 41980 LIVITACA PUCUTO BIFASICO 
63 CO04 41982 LIVITACA CONDORPAMPA CHICO BIFASICO 
64 CO03 41986 LIVITACA HUAYLLABAMBA BIFASICO 
65 CO03 41717 CHECCA CHULLUNQUIANI BIFASICO 
66 CO03 41255 ACOS CAMPI II BIFASICO 
67 CO04 40885 OMACHA COYANI BIFASICO 
68 CO05 40371 SAN PABLO JUNUCUCHO BIFASICO 
69 CO03 40722 PAMPAMARCA SUCHUPUGIO BIFASICO 
  
70 CO05 41349 SAN PABLO SELVA ALEGRE 1 BIFASICO 
71 CO03 40455 YANAOCA  CCOROJO BIFASICO 
72 CO03 40456 YANAOCA  CHACACSILLA BIFASICO 
73 CO03 40505 TUPAC AMARU  LACTUYO BIFASICO 
74 CO03 40451 YANAOCA CHALLAPAMPA BIFASICO 
75 CO03 40468 YANAOCA SALVADOR II BIFASICO 
76 CO02 40673 CUSIPATA  PATACOLCA BIFASICO 
77 CO03 40482 QUEHUE  PERCARO BIFASICO 
78 CO03 40480 QUEHUE  CHIRUPAMPA BIFASICO 
79 CO03 40493 TUPAC AMARU  HUAYLLUTA BIFASICO 
80 CO03 40494 TUPAC AMARU  PAMPAHUASI BIFASICO 
81 CO02 41872 QUIQUIJANA  URINCCOSCCO BIFASICO 
82 CO03 42035 YANAOCA ALTO CURANI BIFASICO 
83 CO03 40459 YANAOCA  ACCOSAYA BIFASICO 
84 CO03 40458 YANAOCA  LLALLAPARA GRANDE3 BIFASICO 
85 CO02 40923 QUIQUIJANA MAHUAYPAMPA BIFASICO 
86 CO02 40898 QUIQUIJANA CUCHUYPAMPA BIFASICO 
87 CO03 40475 YANAOCA  LACTUIRE BIFASICO 
88 CO03 40469 YANAOCA  PUCA PUCA BIFASICO 
89 CO03 40454 YANAOCA CHUCHUCALLA GRANDE BIFASICO 
90 CO03 40452 YANAOCA  HUASALAYME BIFASICO 
91 CO02 41020 QUIQUIJANA COMUNIDAD TTIO BIFASICO 
92 CO03 40476 YANAOCA PUNA VAQUERIA BIFASICO 
93 CO03 40477 YANAOCA  CANTERIA BIFASICO 
94 CO03 40496 TUPAC AMARU URINSAYA COLLANA BIFASICO 
95 CO05 40370 SAN PEDRO  JUQUI BIFASICO 
96 CO02 41300 CHECACUPE PAMPALAGUA BIFASICO 
97 CO05 41348 SAN PABLO SELVA ALEGRE 2 BIFASICO 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
Resumen de instalación de tableros por Subestación  
SEGUNDA ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ITEM AMT SED DISTRITO NOMBRE SED SISTEMA 
1 CO05 40060 COMBAPATA VELASCO 2 TRIFASICO 
2 CO05 40061 COMBAPATA VELASCO 1 TRIFASICO 
3 CO05 40173 SAN PABLO CHARA 3 (CENTRAL) TRIFASICO 
4 CO05 40172 SAN PABLO CHARA 2 (CCASAPAMPA) TRIFASICO 
5 CO05 40171 SAN PABLO CHARA 1 (MAYUPATA) TRIFASICO 
6 CO05 40170 SAN PABLO SAN PABLO 3 TRIFASICO 
7 CO05 40167 SAN PEDRO SAN PEDRO II TRIFASICO 
8 CO05 40510 SAN PEDRO CCUCHUMA III TRIFASICO 
9 CO05 40509 SAN PEDRO CCUCHUMA II TRIFASICO 
10 CO05 40034 TINTA TUPAC AMARU TRIFASICO 
11 CO05 40035 TINTA TINTA 3 TRIFASICO 
12 CO05 40640 TINTA PUMAORCCO MONOFASICO 
13 CO05 40639 TINTA PUMAORCCO I MONOFASICO 
14 CO05 40641 TINTA SULLIA MONOFASICO 
15 CO05 40375 TINTA FERROCARRIL TRIFASICO 
16 CO05 40630 TINTA UCHUPAMPA MONOFASICO 
17 CO02 40072 COMBAPATA CHILCANI TRIFASICO 
18 CO01 40062 COMBAPATA HUANTURA 1 TRIFASICO 
19 CO01 40063 COMBAPATA HUANTURA 2 TRIFASICO 
20 CO01 40622 COMBAPATA JUCUYRE MONOFASICO 
21 CO01 40518 COMBAPATA OCUVIRI TRIFASICO 
22 CO05 40033 PAMPAMARCA PAMPARQUI TRIFASICO 
23 CO02 40361 COMBAPATA TIQUI¥A TRIFASICO 
24 CO02 40516 COMBAPATA CHACHAPOYAS MONOFASICO 
25 CO02 40074 COMBAPATA CALLE TUPAC AMARU TRIFASICO 
26 CO02 40075 COMBAPATA CHECACUPE 3 TRIFASICO 
27 CO02 40362 COMBAPATA SUTTOC TRIFASICO 
28 CO02 41299 COMBAPATA CCAÑOCOTA MONOFASICO 
29 CO02 40305 COMBAPATA CCAYOCCA TRIFASICO 
30 CO02 40081 CUSIPATA YAUCAT MONOFASICO 
31 CO02 40083 CUSIPATA 5 DE OCTUBRE MONOFASICO 
32 CO02 40084 CUSIPATA PAUCARPATA (CUSIPATA 2) TRIFASICO 
33 CO02 40085 CUSIPATA TINTINCO TRIFASICO 
34 CO02 40086 CUSIPATA PARUPUCYO MONOFASICO 
35 CO02 40320 CUSIPATA CHUQUICAHUANA MONOFASICO 
36 CO02 40685 CUSIPATA SAÑO MONOFASICO 
37 CO02 41301 CUSIPATA MISKIUNIYOC MONOFASICO 
38 CO02 41320 QUIQUIJANA Alto Nevado MONOFASICO 
39 CO02 41321 QUIQUIJANA HUADHUAN LAGUNA CENTRAL MONOFASICO 
  
40 CO02 41322 QUIQUIJANA HUADHUAN LAGUNA ALTA MONOFASICO 
41 CO02 41323 QUIQUIJANA TINCO LLACTA MONOFASICO 
42 CO02 41324 QUIQUIJANA ANTA LLAQTA MONOFASICO 
43 CO02 41325 QUIQUIJANA PATAQUEHUAR UNION MONOFASICO 
44 CO02 41326 QUIQUIJANA MARCURAN MONOFASICO 
45 CO02 41768 QUIQUIJANA Comunidad de Pataquehuar MONOFASICO 
46 CO02 40094 QUIQUIJANA CALLE ESPINAR MONOFASICO 
47 CO02 40100 QUIQUIJANA TTIO MONOFASICO 
48 CO02 41303 QUIQUIJANA ACCOPATA MONOFASICO 
49 CO02 41317 QUIQUIJANA ÑAÑURAN MONOFASICO 
50 CO02 41318 QUIQUIJANA Sector Tinccoc MONOFASICO 
51 CO02 40378 QUIQUIJANA URIN QOSQO MONOFASICO 
52 CO02 40920 QUIQUIJANA C. P. URINCCOSCO - ANILMAYO MONOFASICO 
53 CO02 40921 QUIQUIJANA MUYURIMA-ANILMAYO MONOFASICO 
54 CO02 40922 QUIQUIJANA CRUZPATA-ANILMAYO MONOFASICO 
55 CO02 42271 QUIQUIJANA CALLATIAC QUEMPORAY MONOFASICO 
56 CO03 40110 YANAOCA JILAYHUA (CCOLLANA) MONOFASICO 
57 CO03 40111 YANAOCA JILAYHUA (PHAUCHI) MONOFASICO 
58 CO03 40112 YANAOCA COLLIRI I MONOFASICO 
59 CO03 40488 YANAOCA CCOMAYO MONOFASICO 
60 CO03 41754 YANAOCA HATUN HUAYCO MONOFASICO 
61 CO03 41758 YANAOCA COLLPAMAYO MONOFASICO 
62 CO03 41762 YANAOCA CCORAPATA I MONOFASICO 
63 CO03 41763 YANAOCA CCORAPATA II MONOFASICO 
64 CO03 41764 YANAOCA IRUBAMBA MONOFASICO 
65 CO03 41733 YANAOCA Comunidad Manura MONOFASICO 
66 CO03 41737 YANAOCA Comunidad Ccomayo Huaycco MONOFASICO 
67 CO03 41753 YANAOCA VISTA ALEGRE MONOFASICO 
68 CO03 41756 YANAOCA HATUN TUCSA MONOFASICO 
69 CO03 41757 YANAOCA HUISHUANCA MONOFASICO 
70 CO03 41759 YANAOCA PARCCOMA I MONOFASICO 
71 CO03 41760 YANAOCA PARCCOMA II MONOFASICO 
72 CO03 41727 YANAOCA Comunidad Isullani MONOFASICO 
73 CO03 41728 YANAOCA Comunidad Pulpera MONOFASICO 
74 CO03 41729 YANAOCA Comunidad Ccomayo Alto MONOFASICO 
75 CO03 41730 YANAOCA Comunidad Osccolloni MONOFASICO 
76 CO03 41732 YANAOCA Comunidad Huallatocco MONOFASICO 
77 CO03 41679 YANAOCA QUEHUE MONOFASICO 
78 CO03 40465 QUEHUE PAROMANI TRIFASICO 
79 CO03 40467 QUEHUE SALVADOR I MONOFASICO 
80 CO03 40470 QUEHUE CCANCCAYLLO MONOFASICO 
  
81 CO03 40471 QUEHUE HAQUIRA CUNCA TRIFASICO 
82 CO03 41681 QUEHUE QUEHUE MONOFASICO 
83 CO03 41941 QUEHUE Calle Atahuallpa TRIFASICO 
84 CO03 42038 QUEHUE LOCALIDAD DE JAYO JAYO MONOFASICO 
85 CO03 42041 QUEHUE LOCALIDAD DE OQUE CCACCA MONOFASICO 
86 CO03 40316 POMACANCHIS LAYME MONOFASICO 
87 CO03 40453 POMACANCHIS CHUCHUCALLA CHICO MONOFASICO 
88 CO03 40460 POMACANCHIS CHOLLOCANI MONOFASICO 
89 CO03 40461 POMACANCHIS ROSASPATA MONOFASICO 
90 CO03 40462 POMACANCHIS CALVARIO MONOFASICO 
91 CO03 40463 POMACANCHIS HUYO HUYO MONOFASICO 
92 CO03 40635 POMACANCHIS COMUNIDAD PICOTAYOC MONOFASICO 
93 CO03 42037 POMACANCHIS C.C. YANAOCA MONOFASICO 
94 CO03 42039 POMACANCHIS LOCALIDAD DE LAYME MARCA MONOFASICO 
95 CO03 40117 POMACANCHIS SANTO DOMINGO 2 MONOFASICO 
96 CO03 40120 POMACANCHIS YANAMPAMPA TRIFASICO 
97 CO03 40121 POMACANCHIS CHAHUAY MONOFASICO 
98 CO03 40123 POMACANCHIS MARCACONGA 1 TRIFASICO 
99 CO03 40125 POMACANCHIS MARCACONGA 3 MONOFASICO 
100 CO03 40126 POMACANCHIS MARCACONGA 4 MONOFASICO 
101 CO03 40772 POMACANCHIS HUARASAYCO - ACOPIA MONOFASICO 
102 CO03 40902 POMACANCHIS CAMPO FERIAL KULLUPATA MONOFASICO 
103 CO03 41308 ACOMAYO CHORACA BAJA MONOFASICO 
104 CO03 41309 ACOMAYO CHORACA ALTA MONOFASICO 
105 CO03 41311 ACOMAYO SAÑOPAQUI CHUÑOPAMPA MONOFASICO 
106 CO03 41312 ACOMAYO TOCCORANI I TRIFASICO 
107 CO03 41313 ACOMAYO TOCCORANI II MONOFASICO 
108 CO03 41314 ACOMAYO SANTA ANA MONOFASICO 
109 CO03 41315 ACOMAYO SANTA LUCIA I MONOFASICO 
110 CO03 41316 ACOMAYO SANTA LUCIA II TRIFASICO 
111 CO03 41252 ACOMAYO PUMACANCHI TRIFASICO 
112 CO03 41376 ACOMAYO CANCHA CANCHA MONOFASICO 
113 CO03 41383 ACOMAYO LLACTAMPAMPA MONOFASICO 
114 CO03 41391 ACOMAYO PUICA MONOFASICO 
115 CO03 41371 ACOMAYO TUCUMARCA MONOFASICO 
116 CO03 41372 ACOMAYO INCA SALTANA MONOFASICO 
117 CO03 41373 ACOMAYO HUADHUA MONOFASICO 
118 CO03 41374 ACOMAYO LAMPA QUISPELLACTA MONOFASICO 
119 CO03 41375 ACOMAYO TUCURA MONOFASICO 
120 CO03 40152 ACOMAYO CORMA MONOFASICO 
121 CO03 40153 ACOMAYO SANKA TRIFASICO 
  
122 CO03 40754 ACOMAYO CHILCAPATA MONOFASICO 
123 CO03 40755 ACOMAYO HUAMANRURO MONOFASICO 
124 CO03 40767 ACOMAYO CHALANEA MONOFASICO 
125 CO04 41620 LIVITACA SALLANGARA 1 MONOFASICO 
126 CO04 41621 LIVITACA SALLANGARA 2 MONOFASICO 
127 CO04 42216 LIVITACA LIVITACA MONOFASICO 
128 CO04 40726 LIVITACA AUCHO MONOFASICO 
129 CO03 40040 LIVITACA YANAOCA 1 MONOFASICO 
130 CO04 41618 LIVITACA QQUECHA QQUEHUINCHA - SECTOR ESPILL MONOFASICO 
131 CO04 41619 LIVITACA QQUECHA QUEHUINCHA - SECTOR ESPILLI MONOFASICO 
132 CO04 41971 LIVITACA CCAT1ACANCHA MONOFASICO 
133 CO04 41616 LIVITACA QQUECHA QQUEHUINCHA - SECTOR HUAM MONOFASICO 
134 CO04 41972 LIVITACA QUECHAQUEHUINCHA MONOFASICO 
135 CO04 40723 LIVITACA QUEWINCHA MONOFASICO 
136 CO04 40724 LIVITACA CCACCAPAQUI MONOFASICO 
137 CO04 41973 LIVITACA SHIWA MONOFASICO 
138 CO04 41974 LIVITACA TUNSAMA MONOFASICO 
139 CO04 41977 LIVITACA CCORIMAYO MONOFASICO 
140 CO04 41979 LIVITACA KISIO MONOFASICO 
141 CO04 40727 LIVITACA CASERIO MONOFASICO 
142 CO04 41626 LIVITACA HUANCANE 1 MONOFASICO 
143 CO04 41627 LIVITACA HUANCANE 2 MONOFASICO 
144 CO04 41628 LIVITACA HUANCANE 3 MONOFASICO 
145 CO04 41629 LIVITACA HUANCANE 4 MONOFASICO 
146 CO04 41976 LIVITACA PARCCOPAMPA MONOFASICO 
147 CO04 41981 LIVITACA HUACACHARA MONOFASICO 
148 CO04 41990 LIVITACA PAMPAHUASI MONOFASICO 
149 CO04 41991 LIVITACA PAMPAHUASI MONOFASICO 
150 CO03 40756 ACOMAYO CCOCHAPATA MONOFASICO 
151 CO03 40662 ACOS COMUNIDAD DE CAHUATURA MONOFASICO 
152 CO03 40663 ACOS COMUNIDAD DE TAHUCABAMBA MONOFASICO 
153 CO03 40150 ACCHA ACCHA 3 TRIFASICO 
154 CO03 40664 ACCHA BARRIO BELENPAMPA MONOFASICO 
155 CO03 40665 ACCHA COMUNIDAD HAPUQUI MONOFASICO 
156 CO03 40713 ACCHA BELLAVISTA MONOFASICO 
157 CO03 40714 ACCHA AYA TRIFASICO 
158 CO03 40716 ACCHA PFOCCORHUAY TRIFASICO 
159 CO03 40149 ACCHA ACCHA 2 TRIFASICO 
160 CO03 41379 ACCHA KISKACANCHA MONOFASICO 
  
161 CO02 42289 CHECACUPE CC.PP. CANGALLI SECTOR NORTE TRIFASICO 
162 CO05 41515 SAN PABLO PACPACCA ALTA MONOFASICO 
163 CO05 41514 SAN PABLO PACPACCA CENTRAL MONOFASICO 
164 CO05 41513 SAN PABLO PACPACCA BAJA MONOFASICO 
165 CO05 41512 SAN PABLO HUAYLLANI I MONOFASICO 
166 CO05 41511 SAN PABLO HUAYLLANI II MONOFASICO 
167 CO05 40656 SAN PABLO COMINIDAD DE IRUBAMBA MONOFASICO 
168 CO05 42186 SAN PABLO HUAYLLAPAMPA MONOFASICO 
169 CO05 40655 SAN PABLO COMUNIDAD DE SURUHAYLLA MONOFASICO 
170 CO05 40164 SAN PEDRO QQUEA TRIFASICO 
171 CO05 40621 SAN PEDRO BARRIO SANTA CRUZ MONOFASICO 
172 CO05 40162 SAN PEDRO QUEROMARCA 4 TRIFASICO 
173 CO05 40161 SAN PEDRO QUEROMARCA 3 TRIFASICO 
174 CO05 40163 SAN PEDRO PICHURA MONOFASICO 
175 CO05 40159 SAN PEDRO QUEROMARCA 1 TRIFASICO 
176 CO05 41354 TINTA SUYTTOCCO MONOFASICO 
177 CO05 40382 TINTA JILANACA TRIFASICO 
178 CO05 41353 TINTA URPICANCHA MONOFASICO 
179 CO05 40381 TINTA UTAPIA TRIFASICO 
180 CO05 40383 TINTA QUILLIHUARA MONOFASICO 
181 CO01 40618 COMBAPATA COMUNIDAD OROSCOCHA ALTO MONOFASICO 
182 CO01 40617 COMBAPATA COMUNIDAD OROSCCOCHA BAJO MONOFASICO 
183 CO01 40069 COMBAPATA JAYUBAMBA TRIFASICO 
184 CO01 40070 COMBAPATA CULLCUIRA TRIFASICO 
185 CO01 41369 COMBAPATA TIRUMA MONOFASICO 
186 CO01 41249 COMBAPATA CHIARA TRIFASICO 
187 CO01 40066 COMBAPATA CHIARA 1 TRIFASICO 
188 CO02 41295 PITUMARCA UCHULLUCLLU MONOFASICO 
189 CO02 41294 PITUMARCA CONGUMIRE MONOFASICO 
190 CO02 41296 PITUMARCA OSEFINA MONOFASICO 
191 CO02 41297 PITUMARCA ACCOTOCCO MONOFASICO 
192 CO02 41292 PITUMARCA ZEA MONOFASICO 
193 CO02 41390 PITUMARCA HUITO TRIFASICO 
194 CO02 41370 PITUMARCA HUATABAMBA MONOFASICO 
195 CO02 41470 PITUMARCA JUAN VELASCO ALVARADO TRIFASICO 
196 CO02 40513 PITUMARCA Ilavi Chacachapampa (SECTOR PATA PATA pI MONOFASICO 
197 CO02 40517 PITUMARCA COMUNIDAD CHARI TRIFASICO 
198 CO02 40927 QUIQUIJANA MOCCORAISE-HUANCANE MONOFASICO 
199 CO02 41809 QUIQUIJANA YANAMPAMPA MONOFASICO 
200 CO02 40089 QUIQUIJANA COLCA BAJO MONOFASICO 
  
201 CO02 41018 QUIQUIJANA COMUINIDAD DE SACHAC MONOFASICO 
202 CO02 40915 QUIQUIJANA C.P. HUAYLLAHUAYLLA MONOFASICO 
203 CO02 41808 QUIQUIJANA HAYUNI MONOFASICO 
204 CO02 40909 QUIQUIJANA C.P.HAYUNI MONOFASICO 
205 CO02 40910 QUIQUIJANA C.P. HAYUNI MONOFASICO 
206 CO02 40911 QUIQUIJANA C.P. LLAMPA CENTRAL MONOFASICO 
207 CO02 41016 QUIQUIJANA COMUNIDAD DE LLAMPA 01 MONOFASICO 
208 CO02 41017 QUIQUIJANA COMUNIDAD DE LLAMPA 02 MONOFASICO 
209 CO02 41807 QUIQUIJANA LLAMPA QUERAHUI MONOFASICO 
210 CO02 40914 QUIQUIJANA C.P. SACHAC MONOFASICO 
211 CO02 40913 QUIQUIJANA C.P. SACHAC MONOFASICO 
212 CO02 40912 QUIQUIJANA C.P. SACHAC MONOFASICO 
213 CO02 41806 QUIQUIJANA CERA CERA 01 MONOFASICO 
214 CO02 41800 QUIQUIJANA ALTA CONCEPCION MONOFASICO 
215 CO02 41799 QUIQUIJANA YAHUAR HUATA MONOFASICO 
216 CO02 41798 QUIQUIJANA CERA CERA 02 MONOFASICO 
217 CO02 40925 QUIQUIJANA CUCHUYRUMI-ANILMAYO MONOFASICO 
218 CO02 41989 QUIQUIJANA ALTO MAYUHUASI MONOFASICO 
219 CO02 42272 QUIQUIJANA CP CALLATIAC PUCACCOCHA MONOFASICO 
220 CO02 41921 QUIQUIJANA CALLQUI MONOFASICO 
221 CO02 41920 QUIQUIJANA CALLQUI MONOFASICO 
222 CO02 41263 QUIQUIJANA CHIMPACALQUI TRIFASICO 
223 CO02 40379 QUIQUIJANA CALLATIAC MONOFASICO 
224 CO03 40102 PAMPAMARCA-YANAOCA CHACAMAYO MONOFASICO 
225 CO04 40104 PAMPAMARCA-YANAOCA PAMPAMARCA 2 MONOFASICO 
226 CO03 40106 PAMPAMARCA-YANAOCA PABELLONES II - IROMOCCO MONOFASICO 
227 CO03 40107 PAMPAMARCA-YANAOCA PABELLONES 1 MONOFASICO 
228 CO03 40108 PAMPAMARCA-YANAOCA QQUECHA-QQUECHA MONOFASICO 
229 CO03 40109 PAMPAMARCA-YANAOCA JILAYHUA (SACHASURI ) MONOFASICO 
230 CO03 40483 YANAOCCA HUINCHIRI I MONOFASICO 
231 CO03 40485 YANAOCCA CHAUPIBANDA MONOFASICO 
232 CO03 41739 YANAOCCA QUENQOMAYO MONOFASICO 
233 CO03 41738 YANAOCCA CHOCCAYHUA MONOFASICO 
234 CO03 40643 YANAOCCA COMUNIDAD DE CHACAYHUA MONOFASICO 
235 CO03 40474 YANAOCCA MACHACUYO MONOFASICO 
236 CO03 40484 YANAOCCA HUINCHIRI II MONOFASICO 
237 CO03 41862 YANAOCCA HUINCHIRI MONOFASICO 
238 CO03 40486 YANAOCCA TANDABAMBA MONOFASICO 
239 CO03 41714 YANAOCCA PHUYUNCCO MONOFASICO 
  
240 CO03 40487 YANAOCCA CHITIBAMBA MONOFASICO 
241 CO03 41734 YANAOCCA Comunidad Patancapampa MONOFASICO 
242 CO03 41735 YANAOCCA Comunidad Huancara MONOFASICO 
243 CO03 41736 YANAOCCA Comunidad Ttuyo MONOFASICO 
244 CO03 40478 YANAOCCA HAMPATURA MONOFASICO 
245 CO03 41429 YANAOCCA HUALAYCHO MONOFASICO 
246 CO03 41430 YANAOCCA HUALAYCHO II MONOFASICO 
247 CO03 41428 YANAOCCA CARHUAÑA MONOFASICO 
248 CO03 41427 YANAOCCA COMUNIDAD HAMPATURA MONOFASICO 
249 CO03 42084 YANAOCCA PATARRANCHO - YANAOCA MONOFASICO 
250 CO03 40479 YANAOCCA HUMAHUAÑA MONOFASICO 
251 CO03 42036 YANAOCCA LOCALIDAD TOTORANI MONOFASICO 
252 CO03 41357 YANAOCCA PAMPIO MONOFASICO 
253 CO03 41355 YANAOCCA CCOCCOYLLANI MONOFASICO 
254 CO03 41356 YANAOCCA QUELLAHUANI MONOFASICO 
255 CO04 40450 YANAOCCA CASCANI MONOFASICO 
256 CO04 41359 YANAOCCA CCOYANKY MONOFASICO 
257 CO04 41358 YANAOCCA PITUYO MONOFASICO 
258 CO04 40249 YANAOCCA PONGOÑA MONOFASICO 
259 CO04 40248 YANAOCCA CCOTAYA TRIFASICO 
260 CO04 40473 YANAOCCA MACHACOYO B MONOFASICO 
261 CO04 40245 YANAOCCA QUEHUAR MONOFASICO 
262 CO03 41366 POMACANCHIS PAMPAHUASI MONOFASICO 
263 CO03 42085 POMACANCHIS MACCURA MONOFASICO 
264 CO03 42083 POMACANCHIS TICTACANI - SURIMANA MONOFASICO 
265 CO03 41949 POMACANCHIS SURIMANA TRIFASICO 
266 CO03 40445 POMACANCHIS TOCOCORI MONOFASICO 
267 CO03 40502 POMACANCHIS COCHAPATA MONOFASICO 
268 CO03 40503 POMACANCHIS CCOCHAPATA I MONOFASICO 
269 CO03 40446 POMACANCHIS MISQUIHUNU MONOFASICO 
270 CO03 40139 POMACANCHIS PITUMARCA I I MONOFASICO 
271 CO03 41498 POMACANCHIS CABRA CANCHA MONOFASICO 
272 CO03 41382 POMACANCHIS ACCHA ACCHA MONOFASICO 
273 CO03 42277 POMACANCHIS SANGARARA TRIFASICO 
274 CO03 40130 POMACANCHIS MANKURA MONOFASICO 
275 CO03 41305 POMACANCHIS Fortaleza (SAYAQRUMI) MONOFASICO 
276 CO03 41304 POMACANCHIS SAYHUA MONOFASICO 
277 CO03 41306 POMACANCHIS TARCA MONOFASICO 
278 CO03 41770 POMACANCHIS TOMAYCO MONOFASICO 
279 CO03 41769 POMACANCHIS MAYUHUILLCA MONOFASICO 
280 CO03 41310 POMACANCHIS SAN JUAN TRIFASICO 
  
281 CO03 41307 POMACANCHIS CHORAQUECHA MONOFASICO 
282 CO03 41771 POMACANCHIS QUERANEO - IHUINA MONOFASICO 
283 CO03 41302 ACOMAYO MANCURA MONOFASICO 
284 CO03 41682 ACOMAYO CANCHANURA MONOFASICO 
285 CO03 40649 ACOMAYO LLANSAPACHACA TRIFASICO 
286 CO03 40671 ACOMAYO COMUNIDAD LLAPAYPAMPA MONOFASICO 
287 CO03 40143 ACOMAYO SIMPPE MONOFASICO 
288 CO03 40769 ACOMAYO PERCCA MONOFASICO 
289 CO03 41327 ACOMAYO TAUTEA MONOFASICO 
290 CO03 40251 ACOMAYO HUASCAR TRIFASICO 
291 CO03 40147 ACOMAYO PILLPINTO 2 TRIFASICO 
292 CO03 40768 ACOMAYO CCARCCOBAMBA MONOFASICO 
293 CO03 40666 LIVITACA COMUNIDAD TOTORA LIVITACA TRIFASICO 
294 CO03 41984 LIVITACA HACIENDA SAN ISIDRO MONOFASICO 
295 CO03 41985 LIVITACA SIHUAYLLULLO MONOFASICO 
296 CO03 40737 LIVITACA HALLCO-LIVITACA MONOFASICO 
297 CO03 40736 LIVITACA PATAQUEÑA-LIVITACA MONOFASICO 
298 CO04 41992 LIVITACA HUAYNAPATA MONOFASICO 
299 CO04 42276 LIVITACA LIVITACA TRIFASICO 
300 CO03 41666 LIVITACA PATAQUEÑA SECTOR PARACA 2 MONOFASICO 
301 CO03 41667 LIVITACA PATAQUEÑA SECTOR PARACA 1 MONOFASICO 
302 CO04 41993 LIVITACA TOCRA MONOFASICO 
303 CO04 41987 LIVITACA SAHUA SAHUA MONOFASICO 
304 CO04 41624 LIVITACA QUEHUINCHA SECTOR CERROPAMPA 1 MONOFASICO 
305 CO04 41625 LIVITACA QUEHUINCHA SECTOR CERROPAMPA 2 MONOFASICO 
306 CO04 40879 LIVITACA SAHUA SAHUA TRIFASICO 
307 CO04 40908 LIVITACA SAHUA-SAHUA OMACHA MONOFASICO 
308 CO04 41449 LIVITACA MOYOPAMPA MONOFASICO 
309 CO04 42273 LIVITACA LIVITACA TRIFASICO 
310 CO04 40895 LIVITACA C.P. HUCHUYPAYPA MONOFASICO 
311 CO03 41378 LIVITACA PARCCO MONOFASICO 
312 CO03 41436 LIVITACA IVINA MONOFASICO 
313 CO03 41377 LIVITACA HUASARAY MONOFASICO 
314 CO03 41384 LIVITACA PACCO MONOFASICO 
315 CO03 41380 LIVITACA AMANCAY MONOFASICO 
316 CO03 41388 LIVITACA MALMACHI MONOFASICO 
317 CO03 41389 LIVITACA SAUSIYOC MONOFASICO 
318 CO03 41385 LIVITACA TAMBO MONOFASICO 
319 CO03 41439 LIVITACA YARCAPATA MONOFASICO 
  
320 CO03 41387 LIVITACA CCOMARA MONOFASICO 
321 CO03 41386 LIVITACA CCUCA MONOFASICO 
322 CO04 41615 ACCHA TICAMAYO MONOFASICO 
323 CO04 40891 ACCHA C.P. TAWI MONOFASICO 
324 CO04 40890 ACCHA C.P. TAWI A MONOFASICO 
325 CO04 40889 ACCHA C. P. CHAPINA MONOFASICO 
326 CO04 40888 ACCHA C. P. PARCCO MONOFASICO 
327 CO04 40887 ACCHA C.P. ANTAPALLPA I TRIFASICO 
328 CO04 40886 ACCHA C. P. ANTAPALLPA - BARRIO VILLA VISTA MONOFASICO 
329 CO04 40883 ACCHA C.P.PICHACA MONOFASICO 
330 CO04 40881 ACCHA C.P.ANTAYAJE MONOFASICO 
331 CO04 40880 ACCHA C.P. DE OMACHA TRIFASICO 
332 CO03 40648 ACOMAYO POMACANCHI MONOFASICO 
333 CO03 41469 ACOMAYO COLLPA MONOFASICO 
334 CO01 41749 COMBAPATA Sector Upina MONOFASICO 
335 CO02 41767 QUIQUIJANA Sector Motoyniyoq MONOFASICO 
336 CO04 42214 LIVITACA LIVITACA MONOFASICO 
337 CO04 42215 LIVITACA LIVITACA MONOFASICO 
338 CO03 42343 LIVITACA QUEHUE - CARRIO CHIROCOLLO MONOFASICO 
339 CO03 42344 LIVITACA CURUPAMPA - QUEHUE MONOFASICO 
340 CO03 42350 LIVITACA QUEHUE - CHIARAJE MONOFASICO 
341 CO02 42433 PITUMARCA S.E. ANANISO MONOFASICO 
342 CO02 42434 PITUMARCA S.E. CCONCHA MONOFASICO 
343 CO01 42441 COMBAPATA S.E. CHILLUYOC MONOFASICO 
344 CO01 42536 COMBAPATA LLAULLINI - SALLOCCA MONOFASICO 
345 CO01 42537 COMBAPATA C.C. JAYUBAMBA MONOFASICO 
346 CO02 42608 URCOS CALLATIAC CENTRAL MONOFASICO 
347 CO02 42609 URCOS PUCCACOCHA MONOFASICO 
348 CO02 42610 URCOS ANILMAYO MONOFASICO 
349 CO04 42611 LIVITACA CHAUPIMAYO MONOFASICO 
350 CO04 42612 LIVITACA MINASPUGIO MONOFASICO 
351 CO04 42613 LIVITACA MINASPUGIO MONOFASICO 
352 CO04 42614 LIVITACA QUILKEYMARCA MONOFASICO 
353 CO04 42615 LIVITACA QUILKEYMARCA MONOFASICO 
354 CO04 42616 LIVITACA QUIMVALENTE MONOFASICO 
355 CO04 42617 LIVITACA QUIMVALENTE MONOFASICO 
356 CO04 42618 LIVITACA QUIMVALENTE MONOFASICO 
357 CO04 42619 LIVITACA 6$Ō 27$ MONOFASICO 
358 CO04 42620 LIVITACA AYAHUAYCCO MONOFASICO 
359 CO04 42623 LIVITACA AUSANTA-LIVITACA MONOFASICO 
  
360 CO04 42639 LIVITACA S.E. ILLATUYO II MONOFASICO 
361 CO04 42640 LIVITACA S.E. MATAHUAYLLA MONOFASICO 
362 CO03 42361 ACOMAYO ACOMAYO TRIFASICO 
363 CO03 42561 YANAOCA YANAOCA - CANAS - CUSCO TRIFASICO 
364 CO03 42564 ACOMAYO ACOMAYO - ACOS TRIFASICO 
365 CO04 42279 QUEHUE SED KAYNO 01 MONOFASICO 
366 CO04 42280 QUEHUE SED KAYNO 02 MONOFASICO 
367 CO04 42281 QUEHUE SED KAYNO 03 MONOFASICO 
368 CO04 42282 QUEHUE SED KAYNO 04 MONOFASICO 
369 CO04 42283 QUEHUE SED KAYNO 05 MONOFASICO 
370 CO04 42284 QUEHUE SED KAYNO 06 MONOFASICO 
371 CO03 42339 LIVITACA LACTUIRE 01 MONOFASICO 
372 CO03 42340 LIVITACA BARRIOS ALTOS MONOFASICO 
373 CO03 42341 LIVITACA BARRIO CHACATAQUI MONOFASICO 
374 CO03 42342 LIVITACA SUNTURA Y CCUCA MONOFASICO 
375 CO03 42345 LIVITACA LECCOTERA MONOFASICO 
376 CO03 42346 LIVITACA MANURA MONOFASICO 
377 CO03 42351 LIVITACA PAMPAYLLACTA MONOFASICO 
378 CO04 40731 QUEHUE KAYNO MONOFASICO 
379 CO03 41665 LIVITACA SAPAYHUARMI MONOFASICO 
380 CO03 41908 PONGOÑA MACHACCOYO A MONOFASICO 
381 CO03 41911 LIVITACA QUELLAHUANI II MONOFASICO 
382 CO03 42353 LIVITACA HUAYLLANI CCOMAYO MONOFASICO 
383 CO02 42429 QUIQUIJANA SE SELLINQA MONOFASICO 
384 CO02 42428 QUIQUIJANA SE KINRAYA MONOFASICO 
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1.0 Product Description 
WASION LIBRA II Meter is an electronic single-phase two-wire energy meter, direct 
connected. It measures active energy (kWh, default algebraic sum method: received- 
and delivered energy is added in one register). The meter has three major components 
– a base, an electronic meter module and a transponder communication module. The 
electronic module and transponder module assemble to the base. The base assembly 
contains a precision shunt that senses the current and a high reliable relay that auto-
disconnect the power line. The electronic module has the metering circuitry that 
enables energy accumulation and contains calibration information. 
Libra II meter is compatible with the TWACS̺ two-way power line communication 
Advanced Metering system.  TWACS̺ (Two-Way Automatic Communication System) 
is a product of Aclara Power-Line Systems Inc., a U.S.-based company.  The 
TWACS̺ Technology leads the Americas in Advanced Metering with over 14 million 
end-points connected at over 300 utilities, all of them accessible on a real-time basis, 
24 hours a day and 7 days a week.  For unparalleled system performance, specify the 
TWACS̺ AMI system with Wasion meters! 
 
Figure 1-1: Libra II (TWACS̺ Inside) Single Phase Meter 
1.1 General Information 
Meter Key features: 
x Class 1 - IEC 62052-11(2003), 62053-21(2003) 
x Rated for indoor installation – IP54(indoor) 
x 10(80)A @ 220V-240/120V, 50Hz or 60Hz 
x Also available for other currents/voltages 
x Built-in up to 120A magnetically latching service connect / disconnect relay 
9 High reliability 
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9 Pushbutton for “close” (two-step) 
x Meter contains several supply capacity limitation algorithms for demand limiting 
x Line voltage and reactive quantities are also available for remote retrieval 
x Many tamper detection features 
x Easy-to-read LCD display 
x Infra-red optical port, ANSI C12.18-1996 
x Data organized according to ANSI C12.19-1997 
 
TWACS̺ Module Key Features: 
x Communications module is inside meter 
x Immediate, real-time access to meter data 
x Storage of historical data for 35 days (min) 
x Daily readings “snapshot” at midnight 
x Remotely configurable: 
x 15-, 30- or 60-minute Load Profile data with up to four channels 
x 15-, 30- or 60-min Peak Demand 
x Capacity limiting parameters 
x Control of disconnect switch with single or two-step method (using pushbutton) 
x Access to Engineering Quantities such as line voltage, reactive quantities, etc. 
x Logging of Sustained and Momentary power outages 
x Remotely upgradeable module firmware 
 
1.1.1 Physical Description 
The meter uses a poly carbonate (PC+10%fill) cover. The cover is molded in one piece 
and the base assembly contains the shunt and a 120A relay. 
The Liquid Crystal Display (LCD) indicates energy consumption, instantaneous power, 
demand, voltage, current, frequency, temperature, a display segment check, an alarm 
icon and relay state indicator. The display is covered in detail in Chapter 2.0, 
Operation Instructions. The 6 large characters of the LCD display alphanumeric 
information. 
A configuration port is located at the 3 o’clock position of the meter face. The factory 
uses the configuration port to configure the meter for a specific application. It is also 
used in conjunction with a serial adapter and MeterBuddy® software to reset 
accumulated energy to zero. 
1.1.2 Meter Forms 
The meter is available in several variants, which can be selected depending upon the 
application (DIN or BS, must be specified when the meter is ordered). 
1.1.3 Physical variants 
The basic physical description of the meter and available are same. Based on DIN or 
BS application, the relay inside and wire connection will be difference. 
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1.1.3.1 Voltage ratings 
Meters are available that operate at a single nominal supply voltage of 120 or 220-240 
VAC +10% - 10%, meeting IEC accuracy class 1.0 requirements. The operating 
voltage must be specified when the meter is ordered.   
1.1.3.2 Test Amp Rating 
The test amp (design full load value) value for each Class is shown below: 
z 10 Amps for Class 80 
z 10 Amps for Class 100 
These values are traditionally the current value used in conjunction with the rated 
nameplate voltage to conduct the “Full Load” and “Lag” calibration test. It is printed on 
the nameplate and referred to as “10(80)A”. 
1.1.3.3 Frequency 
The meter operates and correctly measures energy associated with 50 or 60 Hz 
electrical systems. Meter operation frequency must be specified when the meter is 
ordered. 
1.1.3.4 Temperature 
The meter will withstand and operate properly through temperature variations from       
-40ć to +55ć. The LCD display may cease to function at temperatures below -25ć 
and above +55ć. The meter will also withstand storage temperatures ranging from -
40ć to +70ć. 
1.1.3.5 Typical Watts Loss 
The typical watts loss will be under 2VA/1.3W for the voltage circuits and 0.5VA for the 
current circuits. 
1.2 Normal Operating Mode 
The meter accumulates and displays kWh/kvarh/kVAh. The meter provides various 
features, some of which are configurable at the factory. 
z kWh energy measurement accumulated in 4 ways: 
1. Exported kWh: The exported energy (In IEC standard “Exported” means from 
consumer to utility) 
2. Imported kWh: The imported energy (In IEC standard “Imported” means from 
utility to consumer) 
3. Imported + Exported kWh: The Imported and exported energy are added 
together. 
4. Imported – Exported kWh: The net energy is calculated. 
z kVARh energy measurement accumulated in 2 ways: 
1. Exported kvarh: The exported energy is accumulated  
2. Imported kvarh: The Imported energy is accumulated  
z Imported energy and Exported energy average demand 
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z Instantaneous quantities: power, voltage, current, frequency, temperature etc, 
display on the LCD. 
z Display of Energy is 6 digits 
z Disk Analog functionality on LCD – The disk analog is simulated on the display as 
explained in Chapter 2. 
z Imported and Exported indicators on LCD 
z Relay state indicators on LCD 
z Alarm indicators on LCD 
z Scroll Button – can be used to scroll display all quantities 
z Reset energy to zero in field –  Authorized personnel can reset the energy 
accumulation to zero on site with MeterBuddy® Software or Press the Program 
Button. 
z Simple energy overflow – The energy will restart from 000,000 again. 
z Relay Armed Button – when the relay state is “armed”, the key will confirm the 
action. When both of the seal-key and relay-confirm-key are pressed at same time, 
it will change the state of relay (from “open” to “close”, or from “close” to “open”). 
z Remote IR, which used to communicate with the MeterBuddy® software 
z Cover tampered detected. 
1.2.1 On site user features 
1.2.1.1 Operation 
The meter has many features for easy of use on site. 
z Nameplate and label information 
z Numeric display with key annunciators 
z Several display parameters including Energy accumulation, Instantaneous 
power/voltage/current/frequency/temperature, demand, Imported/Exported 
indication and Disk analog etc. 
z Test mode display on LCD. 
These features are described in detail in Section 2.0, “Operating Instructions” of this 
manual. 
 
1.2.1.2 Maintenance 
Maintenance instructions are covered in Section 3.0 of this manual. 
 
1.3 Software Tool  
The meter is supported by the MeterBuddy® Software (version 1.0 or greater), which 
facilitates the resetting of the energy accumulation to zero, calibrate and other 
functions. Refer to Reading and Programming Instruction manual for MeterBuddy®. 
There is a reset adaptor that is available, part number WH109-1. The adaptor fits over 
a remote IR to connect to PC or Handset’s RS232 port. 
1.4 Technical Information 
This section contains the theory of operation and general circuit configuration of the 
Meter. 
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1.4.1 Theory of Operation 
The theory of operation of Single Phase meter is explained in conjunction with the 
block diagram shown in Figure 1-3. 
 
)LJXUH0HWHU%ORFN'LDJUDP
1.4.1.1 Sensing Devices 
A current transformer and a shunt that feed the scaled current signals to the meter 
chip senses current. The voltage signal is scaled for measurement using a precision 
resistor divider circuit.  
1.4.1.2 Meter Chip 
 Single Converter Technology with a 21-bit delta-sigma ADC  
 4 analog inputs plus auxiliary inputs  
 On-chip temperature measurement for digital temperature compensation  
 Precision voltage reference  
 32-bit compute engine  
 8051-based MPU (80515), 1 clock cycle per instruction  
CSDL-AMD-SN-203, Libra-2aV1.1(TWACS Inside) Single Phase Meter v2.21 
THE  INFORMATION CONTAINED HEREIN IS VITAL TO THE SECURITY OF WASION AND MUST NOT BE 
DISCUSSED WITH OR DISTRIBUTED TO OUTSIDE SUPPLIERS. 10 / 31 
   
 Real Time Clock (RTC)  
 152 segments for LCD drive 
 2 UARTs.  
 Voltage comparator(s)  
 Hardware Watch Dog Timer.  
 Synchronous serial interface (SSI) for real time data.  
 Real-time monitoring of CE variables (“scope”)  
1.4.1.3 EEPROM 
The IEC meter is equipped with a non-volatile memory that is used to store the 
metered data, calibration parameters, configuration constants and the program 
parameters. The non-volatile memory does not require a battery to retain information 
when line power is not present. 
 Schmitt Trigger, Filtered Inputs for Noise Suppression 
 Write Protect Pin for Hardware and Software Data Protection 
 High Reliability 
 Data Retention: 40 Years 
1.4.1.4 Relay 
The IEC meter is equipped with n 80A(max) relay that is used to auto-disconnect or 
remote-disconnect (and reconnect) the power supply to the premise. 
1.4.1.5 Power Supply 
The IEC meter is powered from the line voltage. It has an operating range of -20% to 
+10% of rating. Versions are available for either 50Hz or 60Hz operation as specified 
at time of order.  Please see our note on nominal and supply voltage ranges in 
section 1.1.3.1. 
1.4.1.6 LCD 
LCD is designed to meet all requirements of C12.10, e.g. kWh, kvarh, VA, Voltage, 
Current, Demand, TOU, Relay control etc. But the IEC meter only implement basic 
function.   
1.4.1.7 Infrared optical port 
The optical port meets to ANSI C12.18-1996 physical layer standard. This port is 
used to communication with computer tools. The computer tools can be used to 
program meter. 
1.4.1.8 Pulses output IED 
The IEC meter is equipped with an IR LED that is used to output kWh pulses. 
1.4.1.9 LED, Button and Annunciator 
Enter Button, When Relay is in “Armed” state, user can press this button to confirm 
the action.   
Scroll Button,  Switch to Alternate Display Mode. 
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Cover Tamper Button, this button is used to detect teminal cover-opened 
unexpectly. 
Program Button, this button is used to Change the meter to Programable Mode. 
When this button is pressed for 3 seconds or more, meter can accept "Control" and 
"Write Table" command (Only for IR port, the transponder or AMR module inner don't 
need this button pressed). it will delay for 30 minutes without Program Button being 
pressed. It need be sealed after using. 
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7KHSXUSRVHRIWKLVGRFXPHQWLVWRSURYLGHTXDOLILHGPHWHULQJSHUVRQQHOZLWK
SURGXFWGHVFULSWLRQRSHUDWLQJPDLQWHQDQFHDQGXSJUDGLQJLQVWUXFWLRQVVLWH
DQDO\VLVJXLGHVDQGGLDJUDPVIRUWKHN9FPHWHUIDPLO\,WLVQRWLQWHQGHGWR
UHSODFHWKHH[WHQVLYHWUDLQLQJQHFHVVDU\WRLQVWDOORUUHPRYHPHWHUVIURPVHUYLFH
$Q\ZRUNRQRUQHDUHQHUJL]HGPHWHUVPHWHUVRFNHWVRURWKHUPHWHULQJHTXLSPHQW
SUHVHQWVWKHGDQJHURIHOHFWULFDOVKRFN$OOZRUNRQWKHVHSURGXFWVPXVWEH
SHUIRUPHGE\TXDOLILHGLQGXVWULDOHOHFWULFLDQVDQGPHWHULQJVSHFLDOLVWVRQO\$OO
ZRUNPXVWEHGRQHLQDFFRUGDQFHZLWKORFDOXWLOLW\VDIHW\SUDFWLFHVDQGSURFHGXUHV
6XSSRUW
,I\RXKDYHDTXHVWLRQVDQLVVXHRUZRXOGOLNHWRVSHDNZLWK$FODUD6XSSRUW
SHUVRQQHOSOHDVHFRQWDFW$FODUDXVLQJRQHRIWKHIROORZLQJPHWKRGV
7HFKQLFDO6XSSRUW
(PDLOVXSSRUW#DFODUDFRPRUFDOOWRVSHDNZLWKDQ$FODUD
UHSUHVHQWDWLYH
5HWXUQLQJ3URGXFW
7RUHWXUQSURGXFWHPDLOUPD#DFODUDFRPRUFDOO
CHAPTER
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7KHN9FPHWHUEDVHDVVHPEO\SURYLGHVSURYLVLRQIRUDOOFRPPRQ6EDVHDQG$
EDVHFRQILJXUDWLRQV7KHPHWHULVKRXVHGLQDRQHSLHFHFOHDUFRYHUWKDWSURYLGHV
DFFHVVWRWKH2372&20RSWLFDOFRPPXQLFDWLRQVSRUWDQGWKHGHPDQGUHVHW
VZLWFK7KHGHPDQGUHVHWDQGWHVWVZLWFKHVDUHORFDWHGRQWKHORZHUULJKWVLGHRI
WKHPHWHUIDFH7KHFRYHUPXVWEHUHPRYHGWRRSHUDWHWKHWHVWVZLWFK
7KH7LPHRI8VH728EDWWHU\LVORFDWHGRQWKHOHIWVLGHRIWKHPHWHUIDFH$Q
RSWLRQDOEDWWHU\SRUWFDQEHRUGHUHGLQWKHFRYHUWRHQDEOHFKDQJLQJWKHEDWWHU\
ZLWKRXWUHPRYLQJWKHPHWHUFRYHU
7KHGLVSOD\LQGLFDWHVHQHUJ\FRQVXPSWLRQDQGRWKHUGDWDXVLQJDOSKDQXPHULF
FKDUDFWHUVDQGLFRQV3OHDVHUHIHUWRDisplay RQSDJHIRUPRUHGHWDLOV
7KHGLVSOD\VZLWFKLVXVHGWRFKDQJHGLVSOD\PRGHV,WLVORFDWHGRQWKHULJKWVLGH
RIWKHPHWHUIDFHVOLJKWO\EHORZWKHPLGSRLQWDQGLVDFWLYDWHGE\DPDJQHW3OHDVH
UHIHUWRDisplay Switch RQSDJHIRUPRUHLQIRUPDWLRQ
7KH2372&20SRUWLVORFDWHGVWWKHORZHUOHIWVLGHRIWKHPHWHUIDFHDQGDOORZV
DFRPSXWHUWRFRPPXQLFDWHZLWKWKHPHWHUXVLQJVWDQGDUGWDEOHV$16,&
DQGWKH$16,VWDQGDUGSURWRFROIRUWZRZD\PHWHUFRPPXQLFDWLRQ$16,
&7KH2372&20SRUWFDQFRPPXQLFDWHDWVSHHGVIURPWR
EDXG
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2SHUDWLQJ5DQJHDQG5DWLQJV
7KHRSHUDWLQJDWWULEXWHVDORQJZLWKWKHLUYDOXHVDUHOLVWHGLQWKHIROORZLQJWDEOH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
N9FZHQKDQFHGSRZHUVXSSO\ 9WR9
2SHUDWLQJ7HPSHUDWXUH &WR&
6WRUDJH7HPSHUDWXUH &WR&
5HODWLYH+XPLGLW\ QRQFRQGHQVLQJ
)UHTXHQF\ RU+]
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$FFXUDF\
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(QFORVXUH 2QHSLHFHSRO\FDUERQDWHFRYHU
N9F8VHU0DQXDO 5
&KDSWHU3URGXFW'HVFULSWLRQ
3K\VLFDO9DULDQWV
7KHDYDLODEOH$16,6WDQGDUG6%DVHDQG$%DVH)RUPVDUHRXWOLQHGEHORZ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 )RUP6UHSODFHV)RUP6DQGPD\DOVREHXVHGLQZLUHFLUFXLWV
 7KHVHIRUPVDUHWKHWUDGLWLRQDODQGòHOHPHQWVROXWLRQVIRUPHWHULQJZLUHFLUFXLWVLQWKH8QLWHG
6WDWHVDQGòHOHPHQWPHWHUVLQZLUHFLUFXLWVGRQRWSURGXFHD%ORQGHOVROXWLRQDQGPD\OHDGWR
V\VWHPDWLFHUURUVZKHQYROWDJHLPEDODQFHRFFXUV
 ,GHQWLFDOWR)RUP$
 )RUP6UHSODFHV)RUP6
)LW]DOO2SHUDWLRQ
7KH)LW]DOOIHDWXUHDOORZVXVHUVWRPHWHUDZLGHYDULHW\RIHOHFWULFVHUYLFHZLWK
RQO\EDVLFPHWHUW\SHV$EDVLFIRUP6RU$RU$PHWHULVXVHGIRU
WUDQVIRUPHUUDWHGDSSOLFDWLRQVDQGIRUP6RU$LVXVHGIRUVHOIFRQWDLQHG
DSSOLFDWLRQV%\XVLQJWKH0HWHU0DWHVRIWZDUHWRFRQYHUWWKHPHWHUIRUD
GLIIHUHQWVHUYLFHW\SHDQGSURYLGLQJDQDSSURSULDWHO\ZLUHGVRFNHWDQ\VHUYLFHFDQ
EHPHWHUHG)RUPRUHLQIRUPDWLRQRQWKH)LW]DOOIHDWXUHUHIHUWRWKH)LW]DOO8VHU
*XLGH
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7UDQVIRUPHU5DWHG &ODVV
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7LPHEDVH
7LPHEDVH
7KHVWDQGDUGPHWHUNHHSVWLPHIURPWKHOLQHIUHTXHQF\$VSHFLDOYHUVLRQLV
DYDLODEOHZLWKDKLJKSUHFLVLRQFU\VWDORVFLOODWRUIRUXVHZKHUHOLQHIUHTXHQF\GRHV
QRWSURYLGHDGHTXDWHVWDELOLW\IRUOLQHEDVHGWLPHNHHSLQJ&KRLFHVRIWKHVH
YDULDQWVPXVWEHPDGHZKHQRUGHULQJPHWHUV
+DUGZDUH2SWLRQV
(DFKIHDWXUHGHVFULEHGLQWKLVVHFWLRQLVDKDUGZDUHRSWLRQWKDWFDQEHDGGHGWRWKH
PHWHU2SWLRQERDUGVDUHJHQHUDOO\QRWLQWHUFKDQJHDEOHEHWZHHQWKHN9DQGN9F
PHWHUVEXWPD\EHLQWHUFKDQJHDEOHEHWZHHQDN9DQGN9FPHWHU7KHLQWHUQDO
PRGHPDQG56;ERDUGVKRZHYHUPD\EHXVHGLQDQ\RIWKHWKUHHPHWHUW\SHV1R
RWKHUFRPPRQXVDJHLVSHUPLWWHG7KHN9FZLWKHQKDQFHGSRZHUVXSSO\GRHVQRW
VXSSRUWWKHLQWHUQDOPRGHPDQG56;FRPPXQLFDWLRQVERDUGV
$0,,QWHUIDFH
7KHPHWHUKDVDLQWHUIDFHWKDWFDQEHXVHGZLWKYDULRXV$05PRGXOHV3RZHUDQG
GDWDVLJQDOVDOORZDQ$05GHYLFHWRRSHUDWHDQGUHWULHYHPHWHULQJGDWDWKRXJK
WKLVLQWHUIDFH7KHLQWHUIDFHVFKHPHPXVWEHFRQILJXUHGWRPDWFKWKHLQVWDOOHG
$05GHYLFHUHTXLUHPHQW6HHAMI Modules RQSDJHIRUPRUHLQIRUPDWLRQDQG
DOLVWRIVXSSRUWHG$05PRGXOHV8VHRIXQOLVWHG$05$0,PRGXOHVVKDOOUHVXOW
LQYRLGHGZDUUDQW\DV$FODUDFDQQRORQJHUJXDUDQWHHWKHVDIHW\DQGLQWHJULW\RI
WKHSURGXFW
%DWWHU\3RUW
7KHN9FPHWHURIIHUVDFRYHUEDWWHU\SRUWHQDEOLQJFKDQJLQJRIWKHPHWHU728
EDWWHU\ZLWKRXWUHPRYLQJWKHPHWHUFRYHU7KLVEDWWHU\LVXVHGIRUWLPHNHHSLQJ
GXULQJSRZHURXWDJHV&RYHUVZLWKEDWWHU\SRUWVPD\EHRUGHUHGZLWKWKHPHWHURU
UHWURILWWHGLQWKHILHOG
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&KDSWHU3URGXFW'HVFULSWLRQ
&RPPXQLFDWLRQV2SWLRQ%RDUGV
7ZRFRPPXQLFDWLRQVRSWLRQVERDUGVDUHRIIHUHGIRUWKHN9F2QHLVDQLQWHUQDO
EDXGWHOHSKRQHPRGHPFLUFXLWERDUGW\SH77KHVHFRQGLVWKH56;
ERDUGW\SH56;ZKLFKLVXVHGWRFRQQHFWWKHPHWHUWRDQH[WHUQDOPRGHPYLD
D56LQWHUIDFHRUWRSURYLGHIRUGDWDFRQQHFWLRQWRD56V\VWHP(LWKHUWKH
LQWHUQDOPRGHPRU56;ERDUGPD\EHLQVWDOOHGEXWQRWERWKDWWKHVDPHWLPH
7KHVHFRPPXQLFDWLRQVRSWLRQVPD\EHRUGHUHGZLWKWKHPHWHURULQVWDOOHGLQWKH
ILHOG)RUPRUHLQIRUPDWLRQRQWKHLQWHUQDOPRGHPRUWKH56;ERDUGSOHDVH
FRQWDFW\RXU$FODUDUHSUHVHQWDWLYH
127( &RPPXQLFDWLRQRSWLRQERDUGVDUHQRWVXSSRUWHGRQWKHN9FZLWK(QKDQFHG
3RZHU6XSSO\(36&RPPXQLFDWLRQZLWK(36LVUHVWULFWHGWR$0,YHQGRU
RSWLRQV
,QSXW2XWSXW2SWLRQ%RDUGV
7ZRW\SHVRI,2RSWLRQERDUGVDUHDYDLODEOHIRUWKHN9FPHWHU7KH6LPSOH,2
ERDUGW\SH6,2SURYLGHVWZRIRUP&RXWSXWVRQHIRUP$RXWSXWDQGRQHUHDO
WLPHSULFLQJLQSXWWRWKHPHWHU7KHRXWSXWVDUHSURJUDPPDEOHWRSURYLGHDYDULHW\
RIIXQFWLRQVLQFOXGLQJHQHUJ\SXOVHVDOHUWVRU(QGRI,QWHUYDOLQGLFDWLRQ
7KH0XOWLSOH,2ERDUGW\SH0,2SURYLGHVWZRIRUP&RXWSXWVZLWKD
FRPPRQ.FRQQHFWLRQVL[IRUP$RXWSXWVZLWKRQHFRPPRQFRQQHFWLRQRQH
UHDOWLPHSULFLQJLQSXWDQGIRXUSXOVHLQSXWVWRWKHPHWHUWKDWPD\EHXVHGDV
HLWKHUZLUHIRUP&RUZLUHIRUP$LQSXWV3XOVHLQSXWVDUHXVHGDVGDWD
LQSXWVWRWKHPHWHU3URFHVVLQJRIWKLVGDWDLVYHU\IOH[LEOHLQFOXGLQJPRVW
SURFHVVHVXVHGIRULQWHUQDOPHDVXUHPHQWVDQGWRWDOL]DWLRQ(LWKHURIWKH,2ERDUGV
PD\EHLQVWDOOHGEXWQRWERWKDWWKHVDPHWLPH7KHVHRSWLRQVPD\EHRUGHUHGZLWK
WKHPHWHURULQVWDOOHGLQWKHILHOG
2XWSXW3XOVH
:KHQWKLVGRFXPHQWUHIHUVWR)RUP$SXOVHLQLWLDWRURXWSXWVLWLVWHFKQLFDOO\
UHIHUULQJWRWZRZLUHELVWDEOHRXWSXWV(YHU\FRQWDFWFKDQJHRIVWDWHUHSUHVHQWV
WKHSURJUDPPHGYDOXHRI:K9$UK4K9$K
$WUDGLWLRQDO)RUP$RXWSXWUHSUHVHQWVDQRUPDOO\RSHQPRPHQWDU\FORVXUHW\SH
RIRXWSXWZKHUHRQHF\FOHZKHUHWKHFRQWDFWVWDWHFKDQJHVIURPRSHQWRFORVHG
DQGEDFNWRRSHQDJDLQUHSUHVHQWHGWKHGHVLUHGRXWSXWYDOXH
0RVWPRGHUQVROLGVWDWHPHWHULQJSURGXFWVLQFOXGLQJWKHN9FPHWHUKDYH
DGRSWHGWKHUHYLVHGGHILQLWLRQRI)RUP$RXWSXWVZKHUHHDFKFKDQJHRIFRQWDFW
VWDWHIURPRSHQWRFORVHGRUIURPFORVHGWRRSHQUHSUHVHQWVWKHGHVLUHGRXWSXW
YDOXH6LPLODUO\HYHU\FKDQJHRIVWDWHLVFRXQWHGDVDSXOVHIRUWKHH[WHUQDOLQSXWV
$RU&
8 N9F8VHU 0DQXDO
0HWHULQJ0RGHV
0HWHULQJ0RGHV
7KHN9FPHWHULVFDSDEOHRIIRXUGLIIHUHQWPHWHULQJPRGHVGHPDQGGHPDQG
ORDGSURILOH7LPHRI8VH728DQG7LPHRI8VHORDGSURILOH$VLGHIURPWKH
VRIWVZLWFKHVUHTXLUHGWRHQDEOHORDGSURILOHDQG728PHWHULQJFKDQJLQJPHWHULQJ
PRGHVGRHVQRWUHTXLUHWKHLQVWDOODWLRQRIDQ\DGGLWLRQDOKDUGZDUH
'HPDQG
 'HPDQGLVWKHPRVWEDVLFPRGHRIRSHUDWLRQ,WGRHVQRWUHTXLUHDEDWWHU\
7KHEDVLFPHWHULQGHPDQGPRGHSURYLGHVWKHIROORZLQJ
 (QHUJ\PHDVXUHPHQWTXDQWLWLHV
 'HPDQGTXDQWLWLHVEORFNRUUROOLQJGHPDQGPD[LPXPFXPXODWLYHDQG
FRQWLQXRXVO\FXPXODWLYHGLVSOD\V$OWHUQDWLYHO\WKHUPDOGHPDQG
PHDVXUHVDUHDYDLODEOH
 &RLQFLGHQWYDOXHVDWWKHWLPHRIPD[LPXPGHPDQGTXDQWLWLHVSHUGHPDQG
 )XQGDPHQWDORQO\DQGIXQGDPHQWDOSOXVKDUPRQLFVPHDVXUHPHQWVDYDLODEOH
VLPXOWDQHRXVO\
 %LGLUHFWLRQDOHQHUJ\PHDVXUHPHQWV
 6HOIPRQLWRULQJRIPHWHURSHUDWLRQIRUPHWHUHUURUFRQGLWLRQVDQGPHWHU
FDXWLRQFRQGLWLRQV
 6LWH*HQLHVLWHDQDO\VLVLQIRUPDWLRQLQFOXGLQJLQVWDOODWLRQGLDJQRVWLFV
 3RZHU*XDUG6\VWHP3RZHU4XDOLW\LQIRUPDWLRQPDQ\XVHIXO
PHDVXUHPHQWV
 $OWHUQDWHGLVSOD\VFUROO
 7HVWPRGHWRWHVWPHWHURSHUDWLRQDQGVLWHFKDUDFWHULVWLFVZLWKRXWLPSDFWLQJ
ELOOLQJTXDQWLWLHVRUORDGSURILOHGDWD
 ,2ERDUGVXSSRUWIRUSXOVHRXWSXWVDOHUWRXWSXWVSXOVHLQSXWVDQGUHDOWLPH
SULFLQJLQSXW
 3URJUDPPLQJ6HDOIXQFWLRQIRUHQKDQFHGVHFXULW\
 6HFXULW\7DEOHRINH\PHWHUHYHQWV
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&KDSWHU3URGXFW'HVFULSWLRQ
'HPDQG/RDG3URILOH
'HPDQGORDGSURILOHSURYLGHVWKHVDPHIHDWXUHVDVWKHGHPDQGRSHUDWLQJPRGH
EXWDGGVIHDWXUHVEDVHGRQWKHWLPHDQGGDWH7KHPHWHUPD\EHFRQILJXUHGWR
UHFRUGGHPDQGLQWHUYDOVRUVHOIUHDGVLQWRWKHPHWHUPHPRU\
'HPDQGORDGSURILOHRSHUDWLQJPRGHUHTXLUHVWKDWHLWKHUDQ5RU;VRIWVZLWFKDQG
FRQILJXUDWLRQYLD0HWHU0DWHVRIWZDUH
7LPHRI8VH728
728RSHUDWLRQDOORZVWKHXVHUWRVSHFLI\GLIIHUHQWUDWHVIRUGLIIHUHQWWLPHVRIWKH
HDFKGD\RIWKHZHHNVHDVRQVDQGKROLGD\V728UHTXLUHVD7DQGHLWKHUDQ5RU
DQ;VRIWVZLWFK,WDOVRUHTXLUHVFRQILJXUDWLRQRIWKH7286FKHGXOHYLD0HWHU0DWH
VRIWZDUH
728/RDG3URILOH
7KH728ORDGSURILOHRSHUDWLQJPRGHLVWKHVDPHDVGHPDQGORDGSURILOH
RSHUDWLRQZLWKWKHH[FHSWLRQWKDWLWVHSDUDWHVUHFRUGHGPHDVXUHPHQWVEDVHGRQWKH
WLPHRIGD\RIWKHHQHUJ\FRQVXPSWLRQ728ORDGSURILOHUHTXLUHVD7DQGHLWKHUDQ
5RUDQG;VRIWVZLWFK0XOWLSOHVFKHGXOHVPD\EHFRQILJXUHGIRUGLIIHUHQWGD\VRI
WKHZHHNVHDVRQVDQGKROLGD\V
6LWH*HQLH6\VWHP
7KH6LWH*HQLH0RQLWRULQJ6\VWHPGLVSOD\VFLUFXLWLQIRUPDWLRQXVHGE\WKHN9F
PHWHUWRGHWHUPLQHVHUYLFHW\SH'LDJQRVWLFLQIRUPDWLRQDQGFRXQWHUVDUHDOVR
GLVSOD\HG7KHLQIRUPDWLRQLQWKH6LWH*HQLHGLVSOD\VFUROOFDQEHXVHGWRKHOS
GHWHUPLQHZK\DQLQVWDOODWLRQHUURURUGLDJQRVWLFHUURUKDVRFFXUUHG9ROWDJHVDQG
FXUUHQWVGLVSOD\HGLQWKH6LWH*HQLHPRGHDUHIXQGDPHQWDOIUHTXHQF\RQO\
PHDVXUHPHQWV7KH6LWH*HQLHGLVSOD\VFUROOVWKURXJKGLVSOD\VFUHHQVJURXSHG
DVIROORZV
 6HUYLFHW\SH
 9ROWDJHSKDVHDQJOHV$%&
 9ROWDJHV$%&
 &XUUHQWSKDVHDQJOHV$%&
 &XUUHQWV$%&
 3RZHUIDFWRUN:N9$
 'LVWRUWLRQ3RZHU)DFWRU
 'LDJQRVWLFFRXQWHUV
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3RZHU*XDUG6\VWHP
3RZHU*XDUG6\VWHP
7KH3RZHU*XDUGV\VWHPSURYLGHVPHDVXUHPHQWVIRUPRQLWRULQJDQGHYDOXDWLQJ
SRZHUTXDOLW\DQGV\VWHPFKDUDFWHULVWLFV0DQ\TXDQWLWLHVDUHDYDLODEOHIRUPHWHU
GLVSOD\DQGWDEOHUHDGLQJYLDORFDORUUHPRWHFRPPXQLFDWLRQ6RPHTXDQWLWLHVFDQ
EHGHILQHGE\WKHXVHUDQGVRPHGHILQLWLRQVPD\UHTXLUHVRIWVZLWFKHVWRDFFHVV
WKHVHPHDVXUHV
 /LQHIUHTXHQF\
 3KDVHVHTXHQFH$%&RU&%$
 3KDVHYROWDJHVIXQGDPHQWDORUIXQGDPHQWDOSOXVKDUPRQLFV506
 3KDVHYROWDJHSKDVHDQJOHVGLVSOD\RUWDEOHUHDGLQJRQO\
 3KDVHFXUUHQWVIXQGDPHQWDORUIXQGDPHQWDOSOXVKDUPRQLFV506
 3KDVHFXUUHQWSKDVHDQJOHVGLVSOD\RUWDEOHUHDGLQJRQO\
 1HXWUDOFXUUHQW
 3RZHU$FWLYHSHUSKDVHIXQGDPHQWDORUIXQGDPHQWDOSOXVKDUPRQLFV
 3RZHU5HDFWLYHSHUSKDVHIXQGDPHQWDORUIXQGDPHQWDOSOXVKDUPRQLFV
 $SSDUHQWSRZHUN9$SHUSKDVH
 3RZHUIDFWRUXVHUGHILQHG
 'LVSODFHPHQWSRZHUIDFWRUIXQGDPHQWDOIUHTXHQF\
 2XWDJHFRXQWHU
 'DWHDQGWLPHRIODVWRXWDJH728DQGGHPDQGORDGSURILOH
 &XPXODWLYHSRZHURXWDJHWLPH728DQGGHPDQGORDGSURILOH
 6LWH*HQLHGLDJQRVWLFV
 'LVWRUWLRQGLDJQRVWLFZLWKFRXQWHUXVHUGHILQHG
 +LJKQHXWUDOFXUUHQWGLDJQRVWLFZLWKFRXQWHU
 2YHUYROWDJHXQGHUYROWDJHGLDJQRVWLFZLWKFRXQWHU
 'LVWRUWLRQN9$SHUSKDVH
 'LVWRUWLRQ3RZHU)DFWRU'3)7RWDODQGSHUSKDVH
 7RWDO+DUPRQLF'LVWRUWLRQ7+'SHUYROWDJHSKDVHRUFXUUHQWSKDVH
 7RWDOGHPDQGGLVWRUWLRQSHUSKDVH
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&KDSWHU3URGXFW'HVFULSWLRQ
7KHIROORZLQJFRQGLWLRQVDUHPRQLWRUHGIRUFRQWURORIDOHUWRXWSXWV
 /RZSRZHUIDFWRUDOHUWXVHUGHILQHG
 +LJKGHPDQGDOHUWXVHUGHILQHG
 'LDJQRVWLFV
 0HWHUFDXWLRQV
 'HPDQGRYHUORDG
 (QG2I,QWHUYDODOHUW
 7LPHRI8VH728UDWHDOHUW
 5HDOWLPHSULFLQJDOHUW
2Q6LWH)HDWXUHV
7KHN9FPHWHUSURYLGHVVHYHUDOWRROVIRUILHOGSHUVRQQHOWRXVHZKHQDWWKHVLWHRI
DPHWHULQVWDOODWLRQ
 1DPHSODWHDQGODEHOLQIRUPDWLRQ
 $OSKDQXPHULFGLVSOD\ZLWKNH\DQQXQFLDWRUV
 $ELOLW\WRFKDQJHWKHGLVSOD\PRGHEHWZHHQ1RUPDO$OWHUQDWH6LWH*HQLH
DQG7HVW
 6LWH*HQLHPRGHZLWKLQIRUPDWLRQRQWKHLQVWDOODWLRQYROWDJHVFXUUHQWV
SKDVHDQJOHVDQGVHYHUDOLQVWDOODWLRQGLDJQRVWLFIXQFWLRQV
 $OORZVVRIWZDUHFKDQJHVDQGIHDWXUHDGGLWLRQVWREHFRPSOHWHGLQWKHILHOG
 3URYLGHVDGLVNDQDORJUHSUHVHQWDWLRQRQWKHGLVSOD\DVZHOODVDWHVWPRGH
IRUILHOGFDOLEUDWLRQWHVWLQJZLWKRXWLPSDFWLQJELOOLQJGDWD
 $ELOLW\WRSHUIRUPDVHOIWHVWRIPHWHURSHUDWLRQ
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7KHRU\RI2SHUDWLRQ
7KHRU\RI2SHUDWLRQ
7KLVVHFWLRQFRQWDLQVWKHJHQHUDOFLUFXLWFRQILJXUDWLRQRIWKHN9FPHWHU7KH
WKHRU\RIRSHUDWLRQRIWKHN9FPHWHULVGHVFULEHGLQWKHIROORZLQJVHFWLRQV
5HYHQXH*XDUG3OXVRSWLRQLVRQO\DYDLODEOHIRUWKHN9FPHWHU
6HQVLQJ'HYLFHV
9ROWDJHVDUHVHQVHGE\WKUHHVHSDUDWHKLJKLPSHGDQFHUHVLVWLYHYROWDJHGLYLGHUV
&XUUHQWVDUHVHQVHGE\XSWRWKUHHVHSDUDWH&XUUHQW7UDQVIRUPHUVHDFKIHHGLQJWR
WKHFXUUHQWVLJQDOVDPSOLQJFLUFXLW7KHVHQVRUVSURYLGHVFDOHGVLJQDOVWRWKH'DWD
$FTXLVLWLRQ3ODWIRUP'$3FKLS
'DWD$FTXLVLWLRQ
7KH'DWD$FTXLVLWLRQ3ODWIRUP'$3FKLSFRQWDLQVVL[LQGHSHQGHQWIXOO\
LQWHJUDWHGDQDORJWRGLJLWDOFRQYHUWHUVRQHIRUHDFKFXUUHQWDQGYROWDJHVLJQDO7KH
FRQYHUWHUVDUHFRQWLQXRXVWLPHGHOWDVLJPDDQDORJWRGLJLWDOFRQYHUWHUVGLJLWL]LQJ
HDFKVLJQDOPLOOLRQWLPHVSHUVHFRQG(DFKLQSXWVLJQDOKDVDGHGLFDWHG
FRQYHUWHUPXOWLSOH[LQJLVQRWXVHG7KHFRQYHUWHURYHUVDPSOLQJUDWHRI
SURYLGHVDSSUR[LPDWHO\FRPSOHWHVHWVRIGHFLPDWHGVDPSOHVSHUVHFRQG)RU
DIXOOWKUHHHOHPHQWPHWHUVHWVRIELWVDPSOHVDUHSURFHVVHGSURYLGLQJPRUH
WKDQGHFLPDWHGVDPSOHVHWVSHUOLQHF\FOH
0LFURFRPSXWHU
7KHPLFURFRPSXWHULVDELWH[SDQGDEOHVLQJOHFKLSPLFURFRPSXWHU,WUHFHLYHV
ELWGDWDVDPSOHVIURPWKH'$3FKLS7KHPLFURFRPSXWHUSURYLGHVDOOGDWD
SURFHVVLQJIXQFWLRQVLQFOXGLQJVDPSOHSURFHVVLQJDQGGLJLWDOILOWHULQJ
DFFXPXODWLRQVSURGXFWVDQGFDOFXODWLRQRIDGYDQFHGTXDQWLWLHV,WGRHVWLPH
NHHSLQJDQGSURYLGHVDOOUHJLVWHUDQGGLVSOD\IXQFWLRQVRIWKHPHWHU,WXVHV
QRQYRODWLOHPHPRULHVRQWKHFLUFXLWERDUGIRUVWRUDJHRIPHWHUHGGDWDDQG
SURJUDPSDUDPHWHUV,WFRPPXQLFDWHVWKURXJKWKH2372&20SRUWIRUUHDGLQJ
DQGSURJUDPPLQJ
1RQYRODWLOH0HPRU\
7KHN9FPHWHULVHTXLSSHGZLWKWZRQRQYRODWLOHPHPRU\GHYLFHV$OOGDWDYDOXHV
DQGSURJUDPSDUDPHWHUVDUHVWRUHGLQVHPLFRQGXFWRUQRQYRODWLOHPHPRU\EDWWHU\
LVQRWUHTXLUHGIRUGDWDVWRUDJH((3520PHPRU\VWRUHVSURJUDPPHGRSHUDWLQJ
SDUDPHWHUVDQGPHWHUGDWD)ODVKPHPRU\LVXVHGIRUVSHFLDOSURJUDPSURYLVLRQV
DQGPHPRU\LQWHQVLYHGDWDUHTXLUHPHQWV0HWHUGDWDTXDQWLWLHVDUHXSGDWHGDWHDFK
SRZHUIDLOHYHQW6WRUHGGDWDLVFRQVWDQWO\FKHFNHGWRSUHYHQWHUURUV
N9F8VHU0DQXDO 13
&KDSWHU3URGXFW'HVFULSWLRQ
3RZHU6XSSO\
7KHN9FPHWHULVSRZHUHGIURPWKH$SKDVHYROWDJHOLQH,WKDVVROLGVWDWH
VZLWFKLQJSRZHUVXSSO\DQGLVDYDLODEOHLQWKUHHYROWDJHUDQJHV3OHDVHVHH
2SHUDWLQJ5DQJHDQG5DWLQJVRQSDJHIRUGHWDLOV
,WLVLPSRUWDQWQRWWRH[FHHG
 9UPV/1IRUWKHVWDQGDUG9YHUVLRQ
 9UPV/1IRUWKHORZYROWDJH9YHUVLRQ
 9UPV/1IRUWKHKLJKYROWDJH9YHUVLRQRQWKHSRZHUVXSSO\
YROWDJHLQSXWWHUPLQDOV
 9UPVRQWKHSRZHUVXSSO\YROWDJHLQSXWWHUPLQDOVIRUWKH9UPV
VXSSO\
728%DWWHU\
$VWDQGDUG9KDOIVL]H$$OLWKLXPEDWWHU\PDLQWDLQVWKHPHWHUFORFNZKHQWKH
PHWHULVSURJUDPPHGDVD728PHWHURUGHPDQGPHWHUZLWKORDGSURILOHUHFRUGHU
$OOELOOLQJDQGSURJUDPPLQJLQIRUPDWLRQLVVWRUHGLQQRQYRODWLOHPHPRU\WKH
EDWWHU\LVSULPDULO\XVHGIRUPDLQWDLQLQJGDWHDQGWLPHLQIRUPDWLRQGXULQJDSRZHU
RXWDJH8QGHUQRUPDOFRQGLWLRQVWKHEDWWHU\VKRXOGSURYLGHPRUHWKDQ\HDURI
VHUYLFHGXULQJRXWDJHFRQGLWLRQVWLPHRQEDWWHU\EDFNXSDQGPRUHWKDQ\HDUV
RIVHUYLFHGXULQJVWRUDJHFRQGLWLRQVRUZKHQSURSHUO\LQVWDOOHGLQDQHQHUJL]HG
PHWHU
127( $EDWWHU\LVQRWUHTXLUHGIRUPHWHUVZLWKDQGODWHUILUPZDUHYHUVLRQV
2SWLRQ%RDUGV
7KHEDVLFPHWHUSURYLGHVFRQQHFWLRQVVLJQDOVDQGSRZHUIRURQHRUWZRRWKHU
VQDSLQRSWLRQERDUGV2QHLVDFRPPXQLFDWLRQVERDUGWKDWXVHVHLWKHUEDXG
WHOHSKRQHPRGHPRU56RU56VWDQGDUGFRPPXQLFDWLRQV7KHVHFRQGLVD
SXOVH,QSXW2XWSXWLQWHUIDFHERDUG,WLVDYDLODEOHDVHLWKHUD6LPSOH,2RU
0XOWLSOH,2YHUVLRQ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8 
Calculo de VAN y TIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŹŽ ŹŽ ŐƌĞƐŽƐ /ŶŐƌĞƐŽƐ &ůƵũŽEĞƚŽ /ŶŐƌĞƐŽƐ;ĂŹŽͿ DŽŶƚŽ;^ͬ͘Ϳ
ϮϬϭϱ Ϭ ϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ Ͳϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ ůĞĐƚƵƌĂƐ ϯϬϰ͕ϴϯϵ͘Ϯϰ
ϮϬϭϲ ϭ ϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ Ͳϭ͕ϰϮϳ͕ϵϴϱ͘Ϯϯ ŽƌƚĞƐǇZĞĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ ϱϭϳ͕ϭϰϬ͘ϬϬ
ϮϬϭϳ Ϯ Ϯ͕Ϯϱϭ͕ϰϲϴ͘ϲϯ ͲϮ͕Ϯϱϭ͕ϰϲϴ͘ϲϯ ŽƐƚŽĚĞŶĞƌŐŝĂ&ƵĞƌĂĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽ ϱϵ͕ϭϴϮ͘Ϭϯ
ϮϬϭϴ ϯ Ϯ͕Ϯϱϭ͕ϰϲϴ͘ϲϯ ϭϯϰϬϰϲ͘ϯϯ ͲϮ͕ϭϭϳ͕ϰϮϮ͘ϯϬ >ĞĐƚƵƌĂW ϭϮϵ͕ϰϵϮ͘ϬϬ
ϮϬϭϵ ϰ ϲϵϳϭϯϰ͘ϰϵ ϲϵϳ͕ϭϯϰ͘ϰϵ ZĞĚƵĐĐŝŽŶŶŝǀĞůĚĞƉĞƌĚŝĚĂƐ ϱϱϲ͕Ϭϴϳ͘ϰϳ
ϮϬϮϬ ϱ ϲϵϳϭϯϰ͘ϰϵ ϲϵϳ͕ϭϯϰ͘ϰϵ ZĞĚƵĐĐŝŽŶKĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞWĞƌĚŝĚĂƐ ϱϵϬ͕ϰϴϬ͘ϬϬ
ϮϬϮϭ ϲ ϱ͕ϯϰϰ͕ϮϭϬ͘ϭϮ ϲϵϳϭϯϰ͘ϰϵ Ͳϰ͕ϲϰϳ͕Ϭϳϱ͘ϲϯ ŶĞƌŐŝĂŶŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ ϰϰϲ͕Ϯϭϭ͘ϵϱ
ϮϬϮϮ ϳ ϱ͕ϯϰϰ͕ϮϭϬ͘ϭϮ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ͲϮ͕ϭϲϱ͕ϰϭϯ͘ϰϬ ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝŽŶƉŽƌŵĂůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚ Ϯϰ͕ϲϱϬ͘ϵϲ
ϮϬϮϯ ϴ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ DĞĚŝĐŝŽŶĚĞĂƌŐĂďŝůŝĚĂĚ ϴϬ͕ϭϭϱ͘ϬϬ
ϮϬϮϰ ϵ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ >ĞĐƚƵƌĂƐƌƌĂĚĂƐ ϱϭ͕ϳϬϴ͘ϬϬ
ϮϬϮϱ ϭϬ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ ϭϴϬ͕ϰϳϯ͘Ϯϴ
ϮϬϮϲ ϭϭ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ /ŶǀĞƌƐŝžŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ Ϯϯϴ͕ϰϭϲ͘ϳϴ
ϮϬϮϳ ϭϮ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ dŽƚĂů/ŶŐƌĞƐŽƐ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϴ ϭϯ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϮϵ ϭϰ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϬ ϭϱ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ ŐƌĞƐŽƐ;ĂŹŽͿ DŽŶƚŽ;^ͬ͘Ϳ
ϮϬϯϭ ϭϲ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ WƌŝŵĞƌĂƚĂƉĂ Ϯ͕ϴϱϱ͕ϵϳϬ͘ϰϱ
ϮϬϯϮ ϭϳ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ ^ĞŐƵŶĚĂƚĂƉĂ ϰ͕ϱϬϮ͕ϵϯϳ͘Ϯϲ
ϮϬϯϯ ϭϴ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ dĞƌĐĞƌĂƚĂƉĂ ϭϬ͕ϲϴϴ͕ϰϮϬ͘Ϯϰ
ϮϬϯϰ ϭϵ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ dŽƚĂůŐƌĞƐŽƐ ϭϴ͕Ϭϰϳ͕ϯϮϳ͘ϵϱ
ϮϬϯϱ ϮϬ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ
ϮϬϯϲ Ϯϭ ϭϰϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϳϴ͕ϳϵϲ͘ϳϭ ϯ͕ϬϮϴ͕ϵϰϲ͘ϳϭ /ŶǀĞƌƐŝžŶƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽĞŶĞůs ϯ͕ϱϳϲ͕Ϯϱϭ͘ϳϲ
sE ϯ͕ϲϬϭ͕ϲϬϮ͘Ϭϴ
d/Z ϭϮ͘ϴй
